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GENERALIDADES

LOCALIDADES CON TELEMETRIA

Las localidades de las Zonas No Interconectadas con Telemetria que hacen parte de

boletin corresponden a:

item DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD
1 AMAZONAS LETICIA LETICIA
2 AMAZONAS PUERTO NARINO PUERTO NARINO
3 AMAZONAS TARAPACA (COR. DEPARTAMENTAL) TARAPACA
4 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE BUCHADO
5 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE LOMA DE MURRI
6 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE SAN ANTONIO DE PADUA
7 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE VEGAEZ
8 | ARCHIPIELAGO SAN ANDRES y PROVIDENCIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA PROVIDENCIA
9 | ARCHIPIELAGO SAN ANDRES y PROVIDENCIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SAN ANDRES
10 BOLIVAR CARTAGENA ISLA FUERTE
11 BOLIVAR CARTAGENA ISLA MUCURA
12 BOLIVAR CARTAGENA SANTA CRUZ DEL ISLOTE
13 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN GUACAMAYAS
14 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN GUAYABAL
15 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN PUERTO BETANIA
16 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA REMOLINO DEL CAGUAN
17 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA SANTA FE DEL CAGUAN
18 CASANARE TRINIDAD BOCAS DEL PAUTO
19 CASANARE HATO COROZAL SANTA BARBARA
20 CAUCA GUAPI LIMONES
21 CAUCA GUAPI SAN ANTONIO DE GUAJUI
22 CAUCA LOPEZ DE MICAY BETANIA-RIO NAYA
23 CAUCA LOPEZ DE MICAY BOCA GRANDE
24 CAUCA LOPEZ DE MICAY DOS QUEBRADAS NAYA
25 CAUCA LOPEZ DE MICAY ISLA DE GALLO
26 CAUCA LOPEZ DE MICAY LA CONCHA - CONCEPCION NAYA
27 CAUCA LOPEZ DE MICAY NOANAMITO
28 CAUCA LOPEZ DE MICAY SAN ANTONIO DE CHUARE
29 CAUCA LOPEZ DE MICAY SAN ISIDRO
30 CAUCA LOPEZ DE MICAY ZARAGOZA
31 CAUCA TIMBIQUI CHACON
32 CAUCA TIMBIQUI COMUNIDAD DE CHETE
33 CAUCA TIMBIQUI COTEJE
34 CAUCA TIMBIQUI LOS BRAZOS
35 CAUCA TIMBIQUI PUERTO SAIJA
36 CAUCA TIMBIQUI SAN JOSE TIMBIQUI
37 CAUCA TIMBIQUI SANTA MARIA
38 CAUCA TIMBIQUI SANTA ROSA SAIJA
39 CHOCO ACANDI ACANDI
40 CHOCO ACANDI CAPURGANA
41 CHOCO ACANDI SAN FRANCISCO
42 CHOCO ALTO BAUDO (Pie de Patd) CIUDAD BAUDO
43 CHOCO BAHIA SOLANO CUPICA
44 CHOCO BAHIA SOLANO ELVALLE
45 CHOCO BAHIA SOLANO MUTIS
46 CHOCO BAJO BAUDO BUENA VISTA
47 CHOCO BAJO BAUDO FIRME DE USARGA
48 CHOCO BAJO BAUDO GUINEAL
49 CHOCO BAJO BAUDO ORPUA
50 CHOCO BAJO BAUDO PILIZA

este

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
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51 CHOCO BAJO BAUDO PIZARRO
52 CHOCO BAJO BAUDO SIVIRU
53 CHOCO BAJO BAUDO TERRON
54 CHOCO BAJO BAUDO VIRUDO
55 CHOCO BOJAYA BELLAVISTA
56 CHOCO BOJAYA LA LOMA DE BOJAYA
57 CHOCO BOJAYA NAPIPI
58 CHOCO BOJAYA PIEDRA CANDELA
59 CHOCO BOJAYA POGUE
60 CHOCO BOJAYA PUERTO CONTO
61 CHOCO EL LITORAL DEL SAN JUAN SANTA GENOVEVA DE DOCORDO
62 CHOCO ISTMINA PANAMACITO
63 CHOCO JURADO JURADO
64 CHOCO LITORAL DE SAN JUAN CUCURRUP{
65 CHOCO LITORAL DE SAN JUAN TOGOROMA PLAYA
66 CHOCO MEDIO ATRATO (BETE) BETE
67 CHOCO MEDIO ATRATO (BETE) SAN ROQUE
68 CHOCO MEDIO SAN JUAN MACEDONIA
69 CHOCO MEDIO SAN JUAN LA LERMA
70 CHOCO NuQui ARUSI
71 CHOCO NuQui EL YUCAL
72 CHOCO NuQui NuQul
73 CHOCO NuQui PUERTO JAGUA
74 CHOCO NuQul JURUBIRA
75 CHOCO QUIBDO TAGACHI
76 CHOCO RIO SUCIO BOCAS DE TAPARAL
77 CHOCO RIO SUCIO MARCIAL
78 CHOCO RIO SUCIO JAGUAL
79 CHOCO RIO SUCIO PENAS BLANCAS
80 CHOCO RIO SUCIO QUIPARADO LA LOMA
81 CHOCO UNGUIA BALBOA
82 CHOCO UNGUIA TITUMATE
83 CHOCO UNGUIA UNGUIA
84 GUAINIA BARRANCO MINAS BARRANCO MINAS
85 GUAINIA INRIDA INIRIDA
86 GUAVIARE MIRAFLORES MIRAFLORES
87 LA GUAJIRA URIBIA NAZARETH
88 LA GUAJIRA URIBIA PUERTO ESTRELLA
89 MAGDALENA CIENAGA PALMOR
90 META MAPIRIPAN MAPIRIPAN
91 META MAPIRIPAN PUERTO ALVIRA
92 NARINO EL CHARCO ALTERON (URIBE URIBE)
93 NARINO EL CHARCO BAZAN
94 NARINO EL CHARCO BOLIVAR (SAN PEDRO)
95 NARINO EL CHARCO EL CUIL PUEBLO NUEVO
96 NARINO EL CHARCO LAS MERCEDES
97 NARINO EL CHARCO SAN JOSE
98 NARINO FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA) SAN PEDRO DEL VINO
99 NARINO LA TOLA AGUACATAL
100 NARINO LA TOLA AMARALES
101 NARINO LA TOLA MULATOS
102 NARINO LA TOLA SAN PABLO DE LA MAR
103 NARINO LA TOLA VIGIA DE LA MAR
104 NARINO MAGUI BRISAS DE HAMBURGO
105 NARINO MAGUI ALTO ESTERO
106 NARINO MAGUI GUILPI
107 NARINO MAGUI LA ISLA
108 NARINO MAGUI LA LOMA
109 NARINO MAGUI LAS LAJAS
110 NARINO MAGUI EL ROSARIO
111 NARINO MOSQUERA EL BAJITO DE ECHANDIA
112 NARINO OLAYA HERRERA BOCAS DE PRIETA
113 NARINO ROBERTO PAYAN(SAN JOSE) TAMAJE
114 NARINO SANTA BARBARA (ISCUANDE) SECADERO
115 NARINO SANTA BARBARA (ISCUANDE) LA ENSENADA
116 NARINO SANTA BARBARA (ISCUANDE) SANTA RITA
117 NARINO TUMACO BOCAS DE CURAY
118 NARINO TUMACO PITAL
119 NARINO TUMACO SAN JUAN DE LA COSTA
120 PUTUMAYO PUERTO GUZMAN ESMERALDA

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888
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item DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIDAD
121 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO LA TAGUA
122 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO PINUNA NEGRO
123 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO PUERTO LEGUIZAMO
124 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO PUERTO OSPINA
125 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PAPAYAL 1
126 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PITAL
127 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PUERTO MERIZALDE
128 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PUNTA BONITA
129 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA PUNTA SOLDADO
130 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA SAN FRANCISCO DE NAYA
131 VAUPES CARURU CARURU
132 VAUPES MITU MITU
133 VAUPES TARAIRA TARAIRA
134 VICHADA PUERTO CARRENO CASUARITO
135 VICHADA CUMARIBO CUMARIBO
136 VICHADA LA PRIMAVERA LA PRIMAVERA
137 VICHADA PUERTO CARRENO PUERTO CARRENO
138 VICHADA SANTA ROSALIA SANTA ROSALIA

En el siguiente gréfico se muestran los puntos en los cuales el CNM-IPSE tiene
sistemas de telemetria instalados con recursos de proyectos FAZNI Fase | y Il, del
proyecto en localidades con medida en baja tension (80-2012) y proyecto de inversion
“AMPLIACION DE LA COBERTURA DE TELEMETRIA Y MONITOREO DE

VARIABLES ENERGETICAS EN LAS ZONAS NO

2022.

Gréfical Localidades con Telemetria en las ZNI .

INTERCONECTADAS” 2017 -

San Andrés Providencia
y Santa Catalina

,,,,,

Leyenda
Localidades
®  Localdsdes con Telemetra
Zonas ZNI - MIXTA
Zona i

I 200 o eerconectas

FUENTE CNM
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Resumen de las principales variables eléctricas de las localidades con
Telemetria en las ZNI

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la capacidad operativa de generacion
actualmente instalada en las localidades de las ZNI con Telemetria, asi como los valores
mensuales de las variables de: potencia méxima mensual, demanda de energia acumulada
mensual, energia promedio diaria y el promedio de horas diario de prestacion del servicio
de energia eléctrica.

Tablal Resumen de la prestacion del servicio en localidades con telemetria ENERO 2023

Po}epcia ) Energia Pr_omedio
Lesalided Maxima Fecha,Plotenma Mensual Dlarlcl),de
Mensual Méaxima (kWh) Prestac!o_n del
(kw) Servicio
LETICIA ( LETICIA - AMAZONAS) 7.132,96 Viernes, 3.696.988 | 24 horas
ENE/27/2023 14:45
PUERTO NARINO ( PUERTO NARINO 228,98 | Martes, 112.349 | 23 horas 59
- AMAZONAS) ENE/24/2023 19:30 minutos
TARAPACA ( TARAPACA - 96,94 | Martes, 26.553 | 10 horas 19
AMAZONAS) ENE/03/2023 14:45 minutos
VEGAEZ ( VIGIA DEL FUERTE - 41,22 Lunes, ENE/16/2023 5.368 | 6 horas 36
ANTIOQUIA) 20:00 minutos
PROVIDENCIA ( PROVIDENCIA - 1.778,95 Lunes, ENE/30/2023 1.089.078 | 23 horas 50
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES) 21:45 minutos
SAN ANDRES ( SAN ANDRES - 28.229,70 | Lunes, ENE/02/2023 16.731.637 | 24 horas
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES) 15:45
ISLA FUERTE ( CARTAGENA - 230,05 Miércoles, 37.775 | 6horas 49
BOLIVAR) ENE/04/2023 22:30 minutos
ISLA MUCURA ( CARTAGENA - 20,83 Viernes, 6.927 15 horas
BOLIVAR) ENE/06/2023 00:00
SANTA CRUZ DEL ISLOTE ( 38,98 | Martes, 7.041 | 7 horas 56
CARTAGENA - BOLIVAR) ENE/10/2023 20:30 minutos
GUACAMAYAS ( SAN VICENTE DEL 41,35 Sabado, 15.622 18 horas 56
CAGUAN - CAQUETA) ENE/28/2023 19:15 minutos
GUAYABAL ( SAN VICENTE DEL 43,18 Sébado, 5.548 | 5horas 29
CAGUAN - CAQUETA) ENE/07/2023 19:00 minutos
PUERTO BETANIA ( SAN VICENTE 51,44 | Viernes, 6.443 | 6 horas 27
DEL CAGUAN - CAQUETA) ENE/06/2023 19:30 minutos
REMOLINO DEL CAGUAN ( 99,35 Lunes, ENE/30/2023 16.274 | 7 horas 2 minutos
CARTAGENA DEL CHAIRA - 19:00
CAQUETA)
CHACON ( TIMBIQUI - CAUCA) 26,45 | Sabado, 4.119 | 6horas 24
ENE/21/2023 18:45 minutos
COTEJE ( TIMBIQUI - CAUCA) 31,48 | Martes, 5.774 | 7 horas 10
ENE/31/2023 19:45 minutos
DOS QUEBRADAS NAYA ( LOPEZ 0| N/A o0
(MICAY) - CAUCA)
ISLA DE GALLO ( LOPEZ (MICAY) - 28,35 | Sabado, 3.283 | 4 horas51
CAUCA) ENE/14/2023 19:45 minutos
LIMONES ( GUAPI - CAUCA) 46,45 | Jueves, ENE/26/2023 8.296 | 9 horas 2 minutos
17:30
LOS BRAZOS ( TIMBIQUI - CAUCA) 40,08 | Viernes, 8.959 | 9horas 7 minutos
ENE/06/2023 18:45
SAN ANTONIO DE GUAJUI ( GUAPI - 57,37 | Viernes, 8.150 | 6 horas 7 minutos
CAUCA) ENE/20/2023 20:00
SANTA ROSA DE SAIJA ( TIMBIQUI - 20,69 Martes, 3.474 | 6horas 48
CAUCA) ENE/31/2023 19:15 minutos

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
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Potencia a Promedio
. Méaxima Fecha Potencia EnEE Diario de
Localidad o Mensual S
Mensual Méxima (kWh) Prestac!op del
(kW) Servicio
ACANDI ( ACANDI - CHOCO) 1.257,87 | Sébado, 631.527 | 23 horas 24
ENE/28/2023 20:30 minutos
BALBOA ( UNGUIA - CHOCO) 82,81 | Sabado, 21.446 | 11horas7
ENE/07/2023 20:15 minutos
BELLAVISTA ( BOJAYA (BELLAVISTA) 244,35 | Séabado, 89.090 | 15 horas 15
- CHOCO) ENE/28/2023 19:45 minutos
BETE ( MEDIO ATRATO (BETE) - 56,00 | Miércoles, 15.239 | 12 horas 15
CHOCO) ENE/18/2023 19:45 minutos
CIUDAD BAUDO ( ALTO BAUDO (PIE 139,04 | Jueves, ENE/26/2023 44.275 | 21 horas 23
DE PATO) - CHOCO) 19:15 minutos
COMUNIDAD INDIGENA DE PANGUI 11,38 | Lunes, ENE/02/2023 6.151 | 21 horas 02
- (EL YUCAL) ( NUQUI - CHOCO) 14:00 minutos
CUCURRUPI ( EL LITORAL DEL SAN 17,79 | Lunes, ENE/09/2023 2.467 | 5 horas 42minutos
JUAN - CHOCO) 18:45
EL VALLE ( BAHIA SOLANO (MUTIS) - 358,78 | Jueves, ENE/05/2023 167.506 | 23 horas 18
CHOCO) 19:15 minutos
FIRME DE USARGA (BAJO BAUDO — 7,65 | Jueves, ENE/12/2023 980 | 5 horas 30minutos
CHOCO) 18:45
GUINEAL (BAJO BAUDO —CHOCO) 37,89 | Miércoles, 6.212 | 7horas 44
ENE/25/2023 20:00 minutos
JURADO ( JURADO - CHOCO) 302,56 | Lunes, ENE/30/2023 166.004 | 23 horas 45
19:00 minutos
JURUBIRA (NUQUI - CHOCO) 63,02 | Martes, 18.367 | 13 horas 17
ENE/24/2023 21:30 minutos
LA LERMA (MEDIO SAN JUAN) 6,39 | Domingo, 1.043 | 6horas 55
ENE/08/2023 17:45 minutos
NAPIPI ( BOJAYA (BELLAVISTA) - 67,20 | Domingo, 12.867 | 7 horas 40
CHOCO) ENE/29/2023 19:30 minutos
PANAMACITO (ISTMINA-CHOCO) 10,19 | Martes, 1.792 | 6horas 19
ENE/24/2023 19:30 minutos
PIEDRA CANDELA (BOJAYA - CHOCO 32.95 | Viernes, 7.605 | 9 horas 25
ENE/27/2023 19:30 minutos
PIZARRO ( BAJO BAUDO (PIZARRO) - 435,07 | Viernes, 217.404 | 23 horas 10
CHOCO) ENE/06/2023 18:45 minutos
SAN FRANCISCO ( ACANDI - CHOCO) 136,94 | Sébado, 27.055 | 9 horas 19
ENE/07/2023 20:00 minutos
SANTA GENOVEVA DE DOCORDO ( 180,97 | Miércoles, 59.896 | 19 horas 8
EL LITORAL DEL SAN JUAN - CHOCO) ENE/18/2023 08:00 minutos
SIVIRU (BAJO BAUDO - CHOCO) 40,14 | Sabado, 7.301 | 8horas 34
ENE/07/2023 19:15 minutos
TAGACHI ( QUIBDO - CHOCO) 45,60 | Miércoles, 8.850 | 8horas 15
ENE/25/2023 13:30 minutos
TERRON (BAJO BAUDO - CHOCO) 25,65 | Sabado, 2.410 | 4 horas 1 minuto
ENE/14/2023 19:15
TITUMATE ( UNGUIA - CHOCO) 89,14 | Viernes, 16.014 | 8horas 26
ENE/06/2023 20:00 minutos
UNGUIA ( UNGUIA - CHOCO) 796,22 | Martes, 402.169 | 22 horas 21
ENE/31/2023 20:30 minutos
VIRUDO (BAJO BAUDO - CHOCO) 53,93 | Martes, 5.040 | 6horas 34
ENE/10/2023 12:15 minutos
BARRANCO MINAS ( BARRANCO 172,10 | Viernes, 61.606 | 16 horas 14
MINAS - GUAINIA) ENE/30/2023 13:45 minutos
MIRAFLORES ( MIRAFLORES - 182,16 | Jueves, ENE/26/2023 76.527 | 18 horas7
GUAVIARE) 18:45 minutos
NAZARETH ( URIBIA - LA GUAJIRA) 293,71 | Lunes, ENE/23/2023 58.763 | 9 horas 45
19:00 minutos
PALMOR ( CIENAGA - MAGDALENA) 184,06 | Martes, 97.367 | 23 horas 20
ENE/17/2023 18:30 minutos
MAPIRIPAN ( MAPIRIPAN - META) 316,80 | Lunes, ENE/16/2023 162.306 | 23 horas 51
18:45 minutos
ALTO ESTERO (MAGUI - NARINO) 13,48 | Sabado, 1.231 | 3horas21
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ENE/14/2023 19:15 minutos
AMARALES ( LA TOLA - NARINO) 42,62 Martes, 5.747 | 6 horas 39
ENE/17/2023 18:45 minutos
BAZAN ( EL CHARCO - NARINO) 105,60 | Miércoles, 13.097 | 5horas 33
ENE/04/2023 19:00 minutos
BOCAS DE CURAY ( TUMACO - 57,60 | Sabado, 4.078 | 3 horas 11
NARINO) ENE/07/2023 19:00 minutos
BOCAS DE PRIETA ( OLAYA 16,34 | Jueves, ENE/26/2023 2.697 | 6horas 15
HERRERA - NARINO) 19:15 minutos
BOLIVAR (SAN PEDRO) ( EL CHARCO 25,25 Lunes, ENE/16/2023 2.668 | 4 horas 24
- NARINO) 19:45 minutos
BRISAS DE HAMBURGO (MAGUI - 19.16 Lunes, ENE/30/2023 335 | 0horas 40
NARINO) 20:00 minutos
EL ROSARIO (MAGUI - NARINO) 9,78 | Miércoles, 68 | 0horas 15
ENE/01/2023 00:00 minutos
GUILPI (MAGUI - NARINO) 9,44 | Jueves, ENE/12/2023 560 | 2 horas 14
19:00 minutos
LA ENSENADA ( SANTA BARBARA 22,08 | Martes, 3.243 | 6horas 03
(ISCUANDE) - NARINO) ENE/24/2023 19:00 minutos
LA LOMA (MAGUI - NARINO) 7,37 | jueves, ENE/05/2023 214 | 1 horas 4 minutos
19:45
MULATOS ( LA TOLA - NARINO) 34,40 | Miércoles, 5.525 | 7 horas 49
ENE/25/2023 19:15 minutos
SAN JOSE ( EL CHARCO - NARINO) 56,00 | Lunes, ENE/09/2023 9.462 | 6horas 54
17:00 minutos
SAN PEDRO DEL VINO 4,29 Martes, 1 | Ohoras
(SALAHONDA) ENE/31/2023 13:00
SECADERO (ISCUANDE) 17,40 Domingo, 3.516 | 9horas17
ENE/22/2023 20:15 minutos
PINUNA NEGRO ( PUERTO 25,60 | Sabado, 3.600 | 6horas31
LEGUIZAMO - PUTUMAYO) ENE/14/2023 17:15 minutos
PUERTO LEGUIZAMO ( PUERTO 1.861,38 | Viernes, 918.204 | 23 horas 21
LEGUIZAMO - PUTUMAYO)* ENE/27/2023 15:00 minutos
PAPAYAL 1 (BUENAVENTURA - 52,23 Domingo, 12.841 | 10horas 16
VALLE DEL CAUCA) ENE/08/2023 10:30 minutos
PITAL (BUENAVENTURA - VALLE DEL 16,08 | Domingo, 2.285 | 5horas 41minutos
CAUCA) ENE/08/2023 17:30
PUERTO MERIZALDE ( 191,31 | Sabado, 95.242 | 23 horas 23
BUENAVENTURA - VALLE DEL ENE/28/2023 20:15 minutos
CAUCA)
PUNTA BONITA (BUENAVENTURA - 24,12 | Domingo, 5.717 | 10horas 1
VALLE DEL CAUCA) ENE/29/2023 20:15 minutos
PUNTA SOLDADO (BUENAVENTURA 24,15 | Jueves, ENE/12/2023 3.171 | 7 horas 20
- VALLE DEL CAUCA) 20:00 minutos
SAN FRANCISCO DE NAYA 33,73 Miércoles, 6.512 | 8horas
(BUENAVENTURA - VALLE DEL ENE/18/2023 11:45
CAUCA)
MITU ( MITU - VAUPES) 2.720,12 Viernes, 1.322.910 | 23 horas 49
ENE/27/2023 12:00 minutos
TARAIRA ( TARAIRA - VAUPES) 114,75 | Sabado, 30.270 | 11 horas 18
ENE/14/2023 18:45 minutos
CASUARITO ( PUERTO CARRENO - 97,33 | Jueves, ENE/19/2023 34.850 | 14 horas 15
VICHADA) 19:00 minutos
LA PRIMAVERA ( LA PRIMAVERA - 671,15 | Viernes, 356.138 | 24 horas
VICHADA) ENE/20/2023 18:45
PUERTO CARRENO ( PUERTO 4.348,96 | Lunes, ENE/16/2023 2.362.492 | 23 horas 59
CARRENO - VICHADA) 14:30 minutos
SANTA ROSALIA ( SANTA ROSALIA - 327,07 | Lunes, ENE/30/2023 143.364 | 18 horas 4
VICHADA) 19:45 minutos
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NOTAS LOCALIDADES NO REPORTADAS:

Buchadé: Localidad sin informacion por dafio en el sistema de medida.

Murri: Esta localidad sin informacion, porque actualmente estan prestando el
servicio con los grupos electrégenos antiguos de las localidades Bajo Murri y
Playa Murri, debido a que el grupo electrégeno que generaba para ambas
localidades se encuentra dafiado. Por lo anterior el sistema de telemetria se
encuentra apagado.

San Antonio de Padua: Localidad sin informacion por dafio en el sistema de
telemetria, segun informacion suministrada cuentan con servicio de energia de
6 pma 1llpm.

Santa Fe del Caguén: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria apagado.

Bocas del Pauto: Localidad sin informacion por dafio en el sistema de
telemetria, segun lo informado, en la localidad de Bocas del Pauto, municipio de
Trinidad, en el departamento de Casanare, se restablecio la prestacion del
servicio de energia eléctrica, aproximadamente, desde el dia 17 de agosto del
2022, gracias a la instalacion de un nuevo grupo electrogeno marca Cummins
de 255 kVA.

Santa Barbara (Hato Corozal): Esta localidad sin suministro de energia, no
cuenta con operador local.

Betania Naya: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria apagado. segun lo informado por la cooperativa
COOSERPUL E.S.P. (a través de comunicacion telefonico).

Boca Grande: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria apagado. segun lo informado por la cooperativa
COOSERPUL E.S.P. (a través de comunicacion telefonico).

Dos Quebradas: En la Localidad no presto el servicio de energia eléctrica.

Comunidad Chete: Localidad sin informacién para el presente periodo, segun
lo informado Localidad con servicio de energia eléctrica. Sistema de telemetria
apagado (comunicaciones).

La Concha Concepcion Naya: Localidad con servicio de energia eléctrica,
segun lo informado. Sistema de telemetria apagado. segun lo informado por la

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia



1 Fecha 2023-02-19
/__', ; IPSE-GI-FO6
:‘Ipse INFORME MENSUAL DE TELEMETRIA Pagina
ENERO 1 - 31 DE 2023 14 ¢ 183
. NM

cooperativa COOSERPUL E.S.P. (a través de comunicacion telefonico).

e Noanamito: Localidad sin informacién para el presente periodo, segun lo
informado Localidad con servicio de energia eléctrica. Sistema de telemetria
apagado (comunicaciones).

e San Antonio Chuare: Localidad con servicio de energia eléctrica, gracias a los
aportes hechos por la comunidad, segun lo informado. Sistema de telemetria
apagado. Reporte: 01/02/2023

e Puerto Saija: Localidad sin informacion completa para el presente mes por dafio
en el motor del generador.

e San Isidro: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria apagado.

e San José de Timbiqui: Localidad sin informacion para el presente periodo,
segun lo informado Localidad con servicio de energia eléctrica. Sistema de
comunicaciones dafiado.

e Santa Maria Timbiqui: Localidad sin informacion para el presente periodo.
Telemetria destruida durante el incendio en central de generacion. Localidad
con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.

e Zaragoza: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria apagado. segun lo informado por la cooperativa
COOSERPUL E.S.P. (a través de comunicacion telefonico).

e Arusi: Localidad sin informacién, telemetria desconectada. Segun la
informacion suministrada por el sefior Fawer Lerma Vanegas, gerente de la
empresa ELECTRONUQUI E.S.P. S.A., el jueves 11 de noviembre de 2021 se
restablecié la prestacion del servicio de energia eléctrica en la localidad de
Arusi, municipio de Nuqui, en el departamento del Chocd, gracias a la
instalacion de un nuevo grupo electrogeno marca Perkins de 110 kW.

e Buenavista: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria apagado.

e Capurgana: Localidad sin informacion de energia para el presente mes. Por
dafd en la medida. Cuentan con servicio.

e Bahia Cupica: Localidad con servicio de energia eléctrica. Sin informacion
completa, por dafio en el transformador de medida (PT) desde el 17 de
diciembre. Se informa las horas de prestacion del servicio.

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia



1 Fecha 2023-02-19
/__', ; IPSE-GI-FO6
:‘Ipse INFORME MENSUAL DE TELEMETRIA Pagina
ENERO 1 - 31 DE 2023 15 ¢e 183
. NM

e Bocas de Taparal (Riosucio-Chocd): Sin combustible desde finales de
diciembre, la planta ha presentado fallas pero hoy esta operativa, estan a la
espera que Encolen envié el ACPM. (informe con rad IPSE No.
20231330010022 del 21/02/2023 contrato 123-2022 Vitacom de Colombia
S.AS)).

e Jagual (Riosucio-Chocd):. Localidad sin informacion completa de energia,
prestaron desde el 19 dic al 24 de enero. Sin servicio desde 25 de enero, dafo
en las baterias de planta. (informe con rad IPSE No. 20231330010022 del
21/02/2023 contrato 123-2022 Vitacom de Colombia S.A.S.).

e Loma de Bojaya: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria apagado.

e Cuidad Mutis (Bahia Solano): Localidad con servicio de energia eléctrica. Sin
informacion completa. Sin informacion completa por dafio en el sistema de
medida dafio en Pt,s de la generacién Diésel de Bahia Solano (Mutis). Se
informa las horas de prestacion del servicio.

e Macedonia (Medio San Juan- Chocd): Dafio en planta desde 26 de diciembre,
las baterias se dafaron y el empaque de la culata (informe con rad IPSE No.
20231330010022 del 21/02/2023 contrato 123-2022 Vitacom de Colombia
S.AS),

e Marcial (Riosucio-Chocd): No se prende la planta desde el 02 de enero por
dafio en la Bateria. (informe con rad IPSE No. 20231330010022 del 21/02/2023
contrato 123-2022 Vitacom de Colombia S.A.S.),

e Nuqui: Localidad sin informacion de energia para el presente mes por dafio en
el sistema de telemetria. Cuentan con servicio 24 horas.

e Orpua ( Bajo Baudé — Chocd): Localidad sin informacion para el presente
periodo, desde el 28 diciembre se informa que se dafo la tarjeta de planta.
(informe con rad IPSE No. 20231330010022 del 21/02/2023 contrato 123-2022
Vitacom de Colombia S.A.S.)

e Pefas Blancas (Riosucio-Chocd): Desde el 5 octubre sin combustible, solo
se prendié cuando se instalé la telemetria con combustible del contratista. .
(informe con rad IPSE No. 20231330010022 del 21/02/2023 contrato 123-2022
Vitacom de Colombia S.A.S.)

e Piliza: Localidad sin informacion para el presente periodo, segun lo informado
Localidad con servicio de energia eléctrica. Sistema de comunicaciones
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apagado.

e Pogue (Bojaya — Chocd): Sin servicio de energia, dafio en planta de
generacion desde 20 nov tienen problemas con el alternador y las baterias (
informe con rad IPSE No. 20231330010022 del 21/02/2023 contrato 123-2022
Vitacom de Colombia S.A.S.)).

e Puerto Conto: La Localidad cuenta servicio de energia, se instalé un generador
marca BAIFA de 180 kVA(144 kW), prestan servicio 2 pm a 11 pm. Se encontré
los trasformadores de medida quemado, Reporte: 12/12/2022.

e Puerto Jagua:. Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria apagado.

e Quiparado la Loma (Riosucio-Choco): No tienen combustible solo con los
recursos de la comunidad han logrado prender la planta entre 14 y el 18 de
enero. ( informe con rad IPSE No. 20231330010022 del 21/02/2023 contrato
123-2022 Vitacom de Colombia S.A.S.).

e San Roque: Localidad sin servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Localidad alarmada desde el 29 de diciembre de 2022, por dafio en el grupo
electrégeno. Reporte: 17/01/2023

e Togoroma Playa: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria apagado.

e Inirida: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado. Dafio
en interfaz de comunicacion.

e Puerto Alvira: Dafio en las unidades de generacion. Sin servicio de energia.

e Aguacatal: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria apagado.

e Alteron Uribe Uribe: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Sistema de telemetria apagado.

e Pital de la Costa: Localidad con servicio de energia eléctrica para el presente
mes segun comunicaciones con rad 20231330006342 y 20231330009852 de
EAT Electro San Juan.

e Bajito de Echandia: Localidad sin servicio de energia eléctrica, segun lo
informado. Dafo en el grupo electrogeno. Reporte: 25/11/2022.
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e EIl Cuil: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado. Sistema
de telemetria apagado.

e Lalsla (Magui - Narifio): Sin informacion completa para el presente mes, dafio
en planta de generacién. (informe con radicado Ipse No. 20231330012172 del
2023-03-01 contrato 123-2022 Vitacom de Colombia S.A.S.).

e Las Lajas (Magui -Narifip): Sin servicio de energia, dafio en planta de
generacion desde 09 nov al 31 enero el motor de planta se encontraba en Cali
para su reparacion. (informe con radicado Ipse No. 20231330012172 del 2023-
03-01 contrato 123-2022 Vitacom de Colombia S.A.S.).

e La Vigia: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria apagado.

e Las Mercedes: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria apagado Reporte: 06/12/2022.

e San Juan Costa: Localidad con servicio de energia eléctrica para el presente
mes segun comunicaciones con rad 20231330006342 y 20231330009852 de
EAT Electro San Juan.

e San Pablo de la Mar: Localidad sin informacion para el presente periodo, segun
lo informado, la Localidad con servicio de energia eléctrica. Sistema de
comunicaciones dafiado.

e San Pedro del Vino: Localidad sin servicio de energia eléctrica durante todo el
mes.

e Santa Rita: La localidad sin informacion completa para el presente periodo.
Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado. Dafio en el
sistema de telemetria(comunicaciones), actualmente por orden publico no se ha
podido ingresar a la Zona.

e Tamaje: A partir del 1 de octubre restablecieron servicio. Sistema de telemetria
desconectado.

e La Esmeralda: La localidad sin informacién por no tener conectado el sistema
de comunicacion satelital. Esta localidad cuenta con servicio de energia
actualmente por orden publico no se ha podido ingresar a la Zona.

e Puerto Ospina: En febrero de 2015 se inaugurd la interconexion eléctrica
binacional entre Puerto El Carmen (Ecuador) y Puerto Ospina (Colombia), desde
entonces cuentan con el servicio de energia las 24 horas del dia. Por lo anterior,
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se desconect6 la telemetria.

e Caruru: Localidad con servicio parcial de energia eléctrica, segun lo informado.
Sistema de telemetria dafiado. Reporte: 24/02/2023.

e Cumaribo: Localidad con servicio de energia eléctrica, segun lo informado.
Dafio en el sistema de medida. (Se reconfiguré remotamente la medida en enero
del 2023)

Notas adicionales:

e Capurgana: Incluye la localidad interconectada de Sapzurro.

e Vigia del Fuerte: Esta Localidad se interconecto al sistema de transmision
Nacional el dia 2 de diciembre del 2021.

e La Tagua: El consumo de esta localidad esta registrado desde la central de
generacion de Puerto Leguizamo*. Sin embargo para el presente mes a partir
del 14 de enero se dafié la medida para este circuito.

e San Francisco de Acandi: Incluye la localidad interconectada de Trigana.

e Unguia: Desde el dia 15 de noviembre del 2018, estan interconectadas a la
cabecera municipal de Unguia las siguientes localidades Quebrada Bonita,
Cuque Peniel, Cuque minas, Villa la Paz, Santa Maria, Gilgal, Santuario, Cafio
nuevo, Tisié y Tanela.

LOCALIDADES REPORTADAS:
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Localidad: Codigo 91001000 . . . .
LETICIA Iocaligdad' Tabla 1: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: LETICIA
. AMAZONAS 5di 23430
Departamento: Cédigo SUI, LETICIA (LETICIA - AMAZONAS) Enero
operador:
Regién: Amazoénica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 4203269 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud; -69.945438 Enero 01, Domingo 110,901 33,087 115,732.07 0.96 24 Horas
Usuarios: 10714 Enero 02, Lunes 117,912 34,803 122,940.95 0.96 24 Horas
. ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. - ENAM
Operador de red: G ONAS SA.ES Enero 03, Martes 124,960 36,809 |  130,268.48 0.96 24 Horas
Enero 04, Miércoles 130,161 37,438 135,437.87 0.96 24 Horas
., ., . . Enero 05, Jueves 130,569 37,157 135,753.53 0.96 24 Horas
llustracion 1: Esquema de conexion de la localidad Tabla 2: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 119,114 33,654 123,776.45 0.96 24 Horas
LETICIA GRUPOS ELECTROGERND Enero 07, Sdbado 116,849 34,053 121,709.78 0.96 24 Horas
6.398.4 kW
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO :
: UG 201 00 Y SN OPERACION Enero 08, Domingo 102,841 30,313 107,215.66 0.96 24 Horas
| 2 GMT - D-301 3030 kwy EN OPERACION Enero 09, Lunes 106,224 31,668 110,843.78 0.96 24 Horas
3 WAN_D-401 3300 KW EN OPERACION
ar: garsegre 4 MTI-S01 2000 kW EN OPERACION Enero 10, Martes 126,497 35,980 131,514.94 0.96 24 Horas
8 g =a B : T e e Enero 11, Miércoles 122,686 35323 | 127,670.12 0.96 24 Horas
L [ I I
3 : 7 WARTSILA D 901 BI70 kW EN OPERACION Enero 12, Jueves 111,276 31,989 115,783.12 0.96 24 Horas
I N B CUMMINS-701 2000 kW EN OPERACION
e e e Enero 13, Viernes 114,212 32913 |  118,859.67 0.96 24 Horas
Enero 14, Sabado 120,800 35,208 125,825.92 0.96 24 Horas
l * - Enero 15, Domingo 105,262 31,242 109,800.52 0.96 24 Horas
e e e e e O Enero 16, Lunes 118,200 33528 | 122,863.49 0.96 24 Horas
; § {
! T Enero 17, Martes 126,546 36,010 131,569.58 0.96 24 Horas
T == — Enero 18, Miércoles 127,456 36,476 132,573.05 0.96 24 Horas
o i Enero 19, Jueves 114,113 32,563 118,667.61 0.96 24 Horas
Enero 20, Viernes 112,325 31,953 116,781.54 0.96 24 Horas
Enero 21, Sabado 115,698 34,364 120,693.23 0.96 24 Horas
L, . . L, L Enero 22, Domingo 108,494 32,544 113,270.14 0.96 24 Horas
llustracién 2: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 3: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 113,466 32,292 117,971.88 0.96 24 Horas
Enero 24, Martes 122,932 34,472 127,673.93 0.96 24 Horas
7000
700000 Enero 25, Miércoles 126,900 35,699 131,826.04 0.96 24 Horas
6000
600000 Enero 26, Jueves 130,834 36,859 135,926.64 0.96 24 Horas
500000 5000 Enero 27, Viernes 134,106 37,670 |  139,295.79 0.96 24 Horas
£ 400000 £ 4000 Enero 28, Sabado 124,564 36,209 129,719.75 0.96 24 Horas
= 300000 ~ 3000 Enero 29, Domingo 114,103 33,847 119,017.05 0.96 24 Horas
200000 2000 Enero 30, Lunes 119,707 33,391 124,276.49 0.96 24 Horas
100000 1000 Enero 31, Martes 127,280 35,813 132,222.64 0.96 24 Horas
0 foJ HNE N N N S T S N S N S O O (N N N S S N Total 3,696,088 1,065,327  3,847,420.26 0.96
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 9101121314 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 3: Resumen Datos de Generacion.
= ) E ) Horas Potencia
Energia R:ae;g\llz A n;:g:?e Factor de  Promedio Maxima 7,132.96
Activa (kWh) (KVARh) (‘|)<VAh) Potencia dia-mes [kW]:
[hh:mm] Fechay hora 2023-01-27 14:45:00
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DEUTZ
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Localidad:
Municipio:
Region:
Coordenadas:

Usuarios:

Departamento:

Latitud:

Longitud:

Operador de red:

Medidor 1

g:xpr

PrITEN

axeT

DLAGRAMA GEMERAL DE|
UE GENERACION ¥ TE

L sisTEma
LEMETRIA

PUERTD MARINO

ENMIPIE

llustracion 5: Energia entregada por dia de la semana.

20000

15000

Wh

= 10000

5000

Martes Jueves

Dia

Miércoles

Viernes

Sabado

Domingo

PUERTO NARINO

PUERTO NARINO
AMAZONAS

Amazoénica
-3.789957

-70.356379
716

Cédigo

localidad:

Cédigo
SUl,

operador:

ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. - ENAM

Tabla 5: Infraestructura de la localidad.

3,696,988 1,065,327

91540000

3,847,420.26

0.96

24:00

Tabla 4: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

23430

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves

Enero 06, Viernes

GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sabado
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADD )
T [CUMMING 180 EN OPERACION Enero 08, Domingo
2 [CUMMING 280 EN DPERACION Enero 09, Lunes
3 [CUMMINS 180 EN DPERACION
4 |DEUTZ 130 EN OPERACION Enero 10, Martes
TRANSFORMADORES
ITEM | CAPACIDAD | ESTADO Enero 11, Miércoles
T 150 KA |EN OPERACION

llustracion 6: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

250

200

150

kWh

100

Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total

0123456 7 8 9 1011121314 151617 18 19 20 21 22 23

Horas

Energia
Activa
(kWh)

3,717
3,723
3,754
3,878
3,988
3,628
3,451
3,427
3,377
3,905
3,871
3,499
3,564
3,714
3,335
3,691
3,796
4,083
3,665
3,578
3,611
3,370
3,501
2,781
3,813
3,812
3,962
3,764
3,544
3,545
3,003

112,349

Energia
Reactiva
(kVARh)

1,258
1,286
1,303
1,315
1,376
1,311
1,264
1,251
1,211
1,328
1,328
1,227
1,265
1,301
1,220
1,259
1,289
1,406
1,269
1,292
1,334
1,260
1,254

985
1,331
1,340
1,376
1,373
1,298
1,242
1,058

39,609

Energia
Aparente
(kVAh)

3,924.09
3,938.36
3,973.91
4,094.74
4,218.72
3,857.21
3,675.48
3,648.35
3,587.42
4,124.48
4,092.66
3,708.07
3,781.68
3,934.92
3,550.74
3,899.69
4,009.14
4,318.16
3,878.24
3,804.68
3,849.75
3,597.71
3,718.56
2,950.36
4,038.21
4,040.84
4,194.30
4,006.66
3,773.78
3,756.31
3,183.72

119,126.35

PUERTO NARINO (PUERTO NARINO - AMAZONAS)

Factor de
Potencia

(p-u)
0.95

0.95
0.94
0.95
0.95
0.94
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
0.94
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
0.95
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94

0.94

Tabla 6: Resumen Datos de Generacion.

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
23 Horas 45 Minutos
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
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’ a Horas -
a Energia Energia A Potencia
A Eneri'&/h Reactiva Aparente I;ac;tor t;le P(jrpr-rledlo Méxima 228.98
ctiva (kWh) ' vaRn) (kVAh) otencia [Hﬁmﬁf] [KW]:
112,349 39,609 119,126.35 0.94 23:59 Fecha y hora 2023-01-24 19:30:00
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Localidad: Cédigo 91798000 P . . .
TARAPACA Iocal?dad' Tabla 7: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TARAPACA (ANM)
. AMAZONAS 5di 23430
Departamento: gggr'ggosrw TARAPACA (TARAPACA (ANM) - AMAZONAS) Enero
Regién: Amazoénica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2891404 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -69.741549 Enero 01, Domingo 1,007 438 1,097.86 0.92 12 Horas 45 Minutos
Usuarios: 246 Enero 02, Lunes 869 375 946.77 0.92 10 Horas 15 Minutos
. ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. - ENAM
Operador de red: Enero 03, Martes 927 403 1,010.56 0.92 10 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 904 395 986.48 0.92 10 Horas 15 Minutos
., ., . . Enero 05, Jueves 907 397 990.25 0.92 10 Horas 15 Minutos
llustracion 7: Esquema de conexion de la localidad Tabla 8: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 837 369 914.81 0.91 10 Horas 15 Minutos
GRUPD ELECTROGEND Enero 07, Sabado 900 398 984.41 0.91 10 Horas 15 Minutos
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 821 373 901.16 0.91 10 Horas 15 Minutos
1 CUMMING 180 |EN OPERACION Enero 09, Lunes 861 375 939.05 0.92 10 Horas 15 Minutos
2 CATERPILLAR 113 EN OPERACION
3 MTU 280 EN OPERACION Enero 10, Martes 900 391 981.27 0.92 10 Horas 15 Minutos
resrn TRANSFORMADORES Enero 11, Miércoles 888 301 970.17 0.92 10 Horas 15 Minutos
ot ITEM | CAPACIDAD [ ESTADO
1 | 150 kWA [EN OFERACION Enero 12, Jueves 809 372 890.37 0.91 10 Horas 15 Minutos
Enero 13, Viernes 867 395 952.77 0.91 10 Horas 15 Minutos
Enero 14, Sabado 838 374 917.07 0.91 10 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 817 374 898.91 0.91 10 Horas 15 Minutos
Enero 16, Lunes 852 388 936.38 0.91 10 Horas 15 Minutos
T R Enero 17, Martes 852 388 936.57 091 | 10 Horas 15 Minutos
Enero 18, Miércoles 858 390 942.52 0.91 10 Horas 15 Minutos
Enero 19, Jueves 795 375 878.81 0.90 10 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 829 381 912.65 0.91 10 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 817 379 900.95 0.91 10 Horas 15 Minutos
., . . ., . L Enero 22, Domingo 757 346 832.74 0.91 10 Horas 15 Minutos
llustracion 8: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 9: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 791 371 874.04 0.91 10 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 832 382 915.63 0.91 10 Horas 15 Minutos
s000 o Enero 25, Miércoles 855 394 941.60 091 | 10 Horas 15 Minutos
4000 Enero 26, Jueves 875 398 961.21 0.91 10 Horas 15 Minutos
80 Enero 27, Viernes 873 397 959.53 0.91 10 Horas 15 Minutos
3 3000 £ 0 Enero 28, Sabado 878 405 967.03 091 | 10 Horas 15 Minutos
~ 2000 = Enero 29, Domingo 813 365 891.13 091 | 10 Horas 15 Minutos
40
Enero 30, Lunes 869 401 956.69 0.91 10 Horas 15 Minutos
1000 20 Enero 31, Martes 854 388 937.84 091 | 10 Horas 15 Minutos
0 ! 0 - - - Total 26,553 11,970 29,126.00 0.91
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 9: Resumen Datos de Generacién.
) ) Horas -
Energia  poilh  Aparente | Foctorde  Promedio axima 96.94
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
' 2023-01-03 14:45:00
26,553 11,970 29,126.00 091 10:19 FEBIE Y MO
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Localidad: Cédigo 5873002 . . . .
VEGAEZ Iocal?dad' Tabla 10: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: VIGIA DEL FUERTE
: ANTIOQUIA 5di 1930 B
Departamento: gggr'ggofv" VEGAEZ (VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA) Enero
Region: Andina Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedls) en el dia
Latitud: 6.212924 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76.537875 Enero 01, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Usuarios: 396 Enero 02, Lunes 100 13 101.20 0.99 3 Horas 45 Minutos
Operador de red: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS VIGIA DEL h
FUERTE S.A. E.S.P. - EMSPUVIF S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 166 26 167.67 0.99 6 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 160 26 161.89 0.99 6 Horas
.. .. . . Enero 05, Jueves 206 32 208.63 0.99 8 Horas
llustracion 10: Esquema de conexién de la localidad Tabla 11: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 208 30 209.95 0.99 7 Horas 15 Minutos
s GRUPC ELECTROGEND Enero 07, Sdbado 173 27 175.15 0.99 6 Horas 30 Minutos
e : )
Medidor 1 Comunicadiones, 1 ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 150 22 151.90 0.99 6 Horas 45 Minutos
= = = 1 CURMMING - 185 kW EN OPERACION Enero 09, Lunes 215 35 217.95 0.99 9 Horas
i p— TRANSFORMADORES Enero 10, Martes 150 21 151.35 0.99 6 Horas
ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 11, Miércoles 157 26 150.31 0.99 6 Horas
Qrcuto Carga
. ] 150 kA EM OPERACION Enero 12, Jueves 162 28 164.58 0.99 6 Horas 15 Minutos
- N CD ‘f“' ’ w Enero 13, Viernes 169 29 171.20 0.99 6 Horas 30 Minutos
oo KvA \ L ‘ : Enero 14, Sabado 174 33 176.83 0.98 6 Horas 45 Minutos
CUMMINS Enero 15, Domingo 140 23 142.31 0.99 5 Horas
185 kW
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA ] Enero 16, Lunes 221 38 224.29 0.99 6 Horas 15 Minutos
DE GENERACION Y TELEMETRIA Enero 17, Martes 162 28 164.30 0.99 6 Horas 15 Minutos
VEGAEZ-RIO ARQUIA | NMIPSE | Enero 18, Miércoles 129 21 13111 0.99 5 Horas
Enero 19, Jueves 160 26 161.70 0.99 6 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 177 30 179.52 0.99 7 Horas
Enero 21, Sabado 187 29 188.93 0.99 6 Horas
., , . .. . - Enero 22, Domingo 189 30 190.98 0.99 8 Horas 15 Minutos
llustracién 11: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 12: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 189 28 190.62 0.99 7 Horas 30 Minutos
Enero 24, Martes 260 41 263.35 0.99 10 Horas 45 Minutos
1000 40 Enero 25, Miércoles 169 28 171.69 0.99 7 Horas 15 Minutos
Enero 26, Jueves 200 33 202.81 0.99 7 Horas 15 Minutos
800
30 Enero 27, Viernes 217 36 220.44 0.99 8 Horas
£ 600 § Enero 28, Sabado 178 28 180.47 0.99 7 Horas
= 100 =20 Enero 29, Domingo 230 38 233.44 0.99 7 Horas 45 Minutos
10 Enero 30, Lunes 191 32 193.56 0.99 7 Horas 15 Minutos
200 Enero 31, Martes 179 32 181.62 0.98 7 Horas 15 Minutos
0 0 o Total 5,368 870 5,438.47 0.99
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 12: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;Zr(gll(l\‘Ith) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ r?n?géo Maxima 41.22
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
- 2023-01-16 20:00:00
5,368 870 5,438.47 0.99 06:36 FECITEL e
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Localidad: Cadigo 88564000 . . . .
PROVIDENCIA Iocaligdad' Tabla 13: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: PROVIDENCIA
Departamento: ARCHIPIELAGO DE SAN Coédigo SUI, 1720 PROVIDENCIA (PROVIDENCIA - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y
ANDRES y PROVIDENCIA . PROVIDENCIA Enero
operador: )
Region: Caribe Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 13.374761 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm)]
Longitud: -81.366433 Enero 01, Domingo 35,690 7,840 36,541.05 0.98 24 Horas
Usuarios: 2421 ) Enero 02, Lunes 36,297 8,015 37,171.10 0.98 24 Horas
Operador de red: SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A.
/ E.S.P.- SOPESA S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 35,782 8,019 36,669.17 0.98 24 Horas
Enero 04, Miércoles 36,118 7,930 36,978.14 0.98 24 Horas
llustracién 13: Esquema de conexién de la localidad Tabla 14: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 35,954 7.843 36,799.62 0.98 24 Horas
Enero 06, Viernes 35,811 7,989 36,691.68 0.98 24 Horas
meomon 3 . Enero 07, Sabado 35,494 8,068 36,399.06 0.98 24 Horas
] »»1@ GRUPO ELECTROGEMND
g s ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 36,006 7,918 36,866.12 0.98 24 Horas
: T]EMD 1 237 kW DISPOMIBLE Enero 09, Lunes 34,932 7,722 35,775.10 0.98 24 Horas
B> 2EMD 2 1400 KWADISPONIBLE Ef 10, Mart 35,973 7,965 36,843.89 0.98 24H
[ . 3[EMD 3 1400 K'WW|DISPOMIBLE nero -0, Martes : ' R : oras
] A CUMMING 745 K DISPONIELE Enero 11, Miércoles 36,466 8,109 37,357.28 0.98 24 Horas
sncep s S|HYUNDAI 33 kW1 kA DISPONIBLE Enero 12, Jueves 36,559 8,084 37,442.39 0.98 24 Horas
Enero 13, Viernes 36,250 8,031 37,129.37 0.98 24 Horas
H > P Enero 14, Sabado 36,059 8,011 36,938.45 0.98 24 Horas
PPV sxoy [comumoncianes Enero 15, Domingo 32,631 7,134 33,401.21 0.98 24 Horas
iRSUNS CAREA 5 Enero 16, Lunes 32,107 7,037 32,869.15 0.98 24 Horas
T 3x0r wmSH e Enero 17, Martes 34,681 7,624 35,509.41 0.98 24 Horas
CHER SR oEk ST Enero 18, Miércoles 34,660 7,668 35,497.81 0.98 24 Horas
FROVIDEMC A CHM-IPSE
Enero 19, Jueves 36,115 7,726 36,931.93 0.98 24 Horas
Enero 20, Viernes 28,582 5,971 29,199.18 0.98 19 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 35,655 7,888 36,517.25 0.98 24 Horas
llustracién 14: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 15: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo 34,954 7.516 35,753.19 0.98 24 Horas
Enero 23, Lunes 35,518 7,557 36,312.86 0.98 24 Horas
Enero 24, Martes 36,715 7,844 37,543.55 0.98 24 Horas
200000
1750 Enero 25, Miércoles 36,407 7,798 37,232.99 0.98 24 Horas
1500 U Enero 26, Jueves 36,406 7,815 37,235.18 0.98 24 Horas
150000
1250 Enero 27, Viernes 35,031 7,534 35,832.09 0.98 24 Horas
£ 100000 £ 1000 Enero 28, Sabado 33,227 7,138 33,985.40 0.98 24 Horas
=
750 Enero 29, Domingo 33,687 7,136 34,434.21 0.98 24 Horas
50000 500 Enero 30, Lunes 35,432 7,591 36,235.79 0.98 24 Horas
250 Enero 31, Martes 33,879 7,344 34,665.74 0.98 24 Horas
0 " . 0 Total 1,089,078 237,865 1,114,751.01 0.98
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 9101121314 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 15: Resumen Datos de Generacién.
. . Horas q
Energia  poilh  Aparente | Foctorde  Promedio axima 177895
Activa (kWh Potencia dia-mes T
sy (kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
2023-01-30 21:45:00
1,089,078 237,865 1,114,751.01 0.98 23:50 FEBIE Y MO
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Localidad: Cadigo 88001000 . . . .
SAN ANDRES Iocaligdad' Tabla 16: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SAN ANDRES
Departamento: ARCHIPIELAGO DE SANANDRES  Cédigo SUI, 1720 SAN ANDRES (SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES y .
y . nero
, operador: PROVIDENCIA)
Region: Caribe ) i : .
) Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: ] Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Latitud: 12.57984 (kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud' -81.707195 N
) . Enero 01, Domingo 532,186 146,099 551,875.83 0.96 24 Horas
Usuarios: 21006
Operador de red: SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. Enero 02, Lunes 584,131 156,135 |  604,637.62 0.97 24 Horas
E.S.P.- SOPESASA.ESP. Enero 03, Martes 525,727 145,688 | 545540.28 0.96 24 Horas
Enero 04, Miércoles 550,150 149,290 | 570,046.09 0.97 24 Horas
llustracion 16: Esquema de conexién de la localidad Tabla 17: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 560,961 150,285 580,743.03 0.97 24 Horas
Enero 06, Viernes 558,473 150,934 578,509.86 0.97 24 Horas
weoioon 4 @ P »
s g bt GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sabado 553,566 152,115 |  574,08547 0.96 24 Horas
— T Y] 3 ITEM MARCA _|CAPACIDAD]  ESTADO
Ty g [ »m;!ﬂm):l' g-q‘;,w;‘m, 1 ¥EN G500 kWY |EN OPERACION Enero 08, Domingo 531,917 146,933 551,837.72 0.96 24 Horas
i e e e e 2 NEF 5600 kW _[EN OPERACIUN Enero 09, Lunes 529,271 146,300 | 549,118.85 0.96 24 Horas
o T 3 EMD 9 2865 k¥ _|EN OPERACION
e w.g!mm 4 EMD 10 2065 Ky [EM OFPERACION Enero 10, Martes 564,103 151,678 584,139.20 0.97 24 Horas
o @23 F 22 4 5 EMD 11 2865 kW |EM OPERACION Enero 11, Miércoles 566,569 153,696 | 587,045.94 0.97 24 Horas
: — A E EMD 12 2865 kW |EN OPERACION
= mm 7 EMD 13 2965 kWY [EN OPERACION Enero 12, Jueves 570,411 154,681 591,012.18 0.97 24 Horas
» » meoion. 10| ENE
- bt H%’M 8 EMD 14 2865 kWY |EN OPERACION Enero 13, Viernes 571,290 155,872 592,172.31 0.96 24 Horas
= X PR 9 EMD1 2200 kv _|EN RESERWA
e M 10 EMDZ 2200 kWY |EM RESERWA, Enero 14, Sabado 551,619 153,956 572,700.67 0.96 24 Horas
weooon 12 [ 3 5] 3 ‘
= rl—|gm»«’ Er 11 EMD3 2200 kWY |EN RESERWA Enero 15, Domingo 465,448 137,766 |  485,408.65 0.96 24 Horas
iy T g 12 EMD4 2500 kW _|EN RESERWA,
e § 2> ™4 % P, 13 EMDS 2500 kWY [EM RESERYWA, Enero 16, Lunes 500,142 142,510 520,049.49 0.96 24 Horas
DTTH oy [conomoaciones 24313 weooon 1§ B[] P
i”“"‘:‘w: —" o] s 14 EnDE 2500 kA |EN RESERVA, Enero 17, Martes 492,170 137,421 | 510,995.07 0.96 24 Horas
o ] P e 15 EMD7 2100 kv _|EN RESERVA
— F »L;j[;:i' gl 16 EMDS 2500 kYY |EMN RESERWA Enero 18, Miércoles 520,229 142,761 539,461.53 0.96 24 Horas
SAN ANDRES CNmPe I et comumeAciones T 17 MAN 1 14300 kW EN OF’ERAC|ON Enero 19' Jueves 554'462 149'866 574'35870 097 24 Horas
13 WA 2 14300 kW |EN OPERACION
10 CER™ 1060 kv |EN OPERACION Enero 20, Viernes 573,256 155,510 593,974.89 0.97 24 Horas
" Sericios auxiliares Enero 21, Sabado 549,234 152,896 |  570,118.43 0.96 24 Horas
. . i o o Enero 22, Domingo 525,794 147,919 | 546,204.02 0.96 24 Horas
llustracion 17: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 18: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Enero 23, Lunes 531,543 144,946 550,951.23 0.96 24 Horas
Enero 24, Martes 574,564 154,025 | 594,851.20 0.97 24 Horas
1e6
30 g Enero 25, Miércoles 553,070 148,790 572,734.88 0.97 24 Horas
) 25000 Enero 26, Jueves 522,611 145263 | 542,423.50 0.96 24 Horas
25
20000 Enero 27, Viernes 540,820 150,240 |  561,300.80 0.96 24 Horas
. 20 £ 15000 Enero 28, Sabado 518,395 146,579 |  538,719.81 0.96 24 Horas
215 = Enero 29, Domingo 502,008 141,306 521,516.24 0.96 24 Horas
1.0 10000 Enero 30, Lunes 530,956 144,479 550,262.13 0.96 24 Horas
05 5000 Enero 31, Martes 526,560 144,381 |  545,995.76 0.96 24 Horas
0.0 0 I Total 16,731,637 4600321 173525395 0.96
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123 456 7 8 9101121314 1516 17 1819 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 18: Resumen Datos de Generacion.
q . Horas ¢
Energia Energla SR Factor de Promedio Pofepma
Activa (kwh) Reactiva Aparente Potencia i g Méaxima 28,229.70
(kVARh) (kVAh) (hhmm] [kWI:
16,731,637 4600321 | 17,352,539.54 0.96 24:00 VY  2023-01-02 154500
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i . 5di i - 13001007 . . . .
Localidad: ISLA FUERTE Cédigo localidad: Tabla 19: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS -
Departamento: BOLIVAR Codigo SUl, 48907 ISLA FUERTE (CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR) Enero
) ) operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Region: Caribe Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 9.381067 Enero 01, Domingo 1,061 592 1,214.39 0.87 5 Horas
itud: -76.179141
. LongIIUd' Enero 02, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Usuarios: 431
Operador de red: SOLING DEL SINU S.A.S. E.S.P. Enero 03, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 04, Miércoles 1,084 585 1,232.03 0.88 5 Horas 15 Minutos
Enero 05, Jueves 1,585 873 1,809.02 0.88 7 Horas 30 Minutos
llustracion 19: Esquema de conexion de la localidad Tabla 20: Infraestructura de la localidad. Enero 06, Viernes 2,232 1237 2,552.36 0.87 10 Horas 45 Minutos
Enero 07, Sdbado 2,313 1,269 2,638.51 0.88 10 Horas 45 Minutos
GENERACION Enero 08, Domingo 777 436 891.37 0.87 3 Horas 30 Minutos
R ITEM ARCA CAPACIDAD ESTADO
SN 1 CATERPILLAR 400 k' EN OPERACION Enero 09, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
2 CATERPILLAR 400 KW EN OPERACION
B 3 SISTEMA FOTOVOLTAICD (175 KW (pizs) EN OPERACIDN Enero 10, Martes 0 0 0.00 0 Horas
T 3 BATERIAS 1432 BATERIAS 3850 Ah 24 EN OPERACION Enero 11, Miércoles 921 536 1,065.57 0.86 5 Horas
Mc_dd,a_‘._g—-‘y: ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 12, Jueves 1,745 1,025 2,023.79 0.86 9 Horas 30 Minutos
i orun voxun L T ! oA ENOPERACON Enero 13, Viernes 1,256 732 1,453.47 0.86 6 Horas 45 Minutos
ol 208400 V 40013200 V g
I I D an | ?_m .:43 Enero 14, Sabado 586 355 685.40 0.86 3 Horas
L' =5 Enero 15, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
400 kW
Enero 16, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 17, Martes 784 462 909.50 0.86 4 Horas 45 Minutos
ENEAGETION ¥ SISTINA D€ TELEEDIOA INSTALADGS Enero 18, Miércoles 1,758 1,055 2,050.69 0.86 10 Horas 15 Minutos
IZARERTE o= Enero 19, Jueves 1,779 1,069 2,075.48 0.86 10 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 1,879 1,130 2,192.35 0.86 10 Horas 45 Minutos
Enero 21, Sabado 1,723 1,025 2,004.98 0.86 9 Horas 45 Minutos
llustracion 20: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 21: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo 1,765 1,063 2,060.28 0.86 10 Horas 15 Minutos
Enero 23, Lunes 1,688 1,032 1,978.23 0.85 9 Horas 45 Minutos
8000 Enero 24, Martes 1,741 1,072 2,044.67 0.85 10 Horas 15 Minutos
150 Enero 25, Miércoles 1,675 1,038 1,970.35 0.85 9 Horas 45 Minutos
6000 125 Enero 26, Jueves 1,619 988 1,896.27 0.85 10 Horas
100 Enero 27, Viernes 1,549 949 1,816.27 0.85 10 Horas
=
Z 4000 2 Enero 28, Sdbado 1573 961 1,843.35 0.85 9 Horas 45 Minutos
0 Enero 29, Domingo 1,581 964 1,851.93 0.85 9 Horas 45 Minutos
2000 Enero 30, Lunes 1,566 957 1,835.55 0.85 9 Horas 30 Minutos
25
Enero 31, Martes 1,535 954 1,806.93 0.85 9 Horas 45 Minutos
0 - 0
Lunes Martes Miércoles Jueves \Viernes Sabado Domingo 012345686 7 8 9111213141516 17 1819 20 21 22 23 Total 37,775 22,357 43,895.29 0.86
Dia Horas
Tabla 21: Resumen Datos de Generacion.
q . Horas ¢
Energia Energla SR Factor de Promedio POFeT‘C'a
Activa (kwh) Reactiva Aparente Potencia dia-mes Maxima 230.05
(kVARh) (kVAh) (hh-mm] [KW]:
- 2023-01-04 22:30:00
37,775 22,357 43,895.29 0.86 06:49 ey e
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Localidad: Codigo 13001037 . . . -
ISLA MUCURA Iocal?dad' Tabla 22: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
Departamento: BOLIVAR Codigo SUI, 30791
operador: ISLA MUCURA (CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR) Enero
Region: Caribe ’ ’ : .
Coordenadas: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
: . . 0.735581 Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: : (KWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -75.746713
. 43 Enero 01, Domingo 212 87 229.24 0.92 15 Horas
Usuarios:
Operador de red: SOLING DEL SINUS.AS.E.S.P. Enero 02, Lunes 220 83 234.82 0.94 14 Horas 45 Minutos
Enero 03, Martes 232 85 246.68 0.94 15 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 231 86 246.11 0.94 15 Horas 15 Minutos
llustracion 22: Esquema de conexién de la localidad Tabla 23: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 241 92 257,56 0.93 15 Horas 30 Minutos
Enero 06, Viernes 193 69 204.72 0.94 11 Horas 15 Minutos
Paneles Solares GENERACION . .
T GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sdbado 250 94 266.90 0.94 14 Horas 45 Minutos
-1 ITEM | MARCA | CAPACIDAD [ ESTADO Enero 08, Domingo 271 98 288.13 0.94 15 Horas 30 Minutos
- 1 | CATERPILLAR] 1248 kW | EN OPERACION -
“ — b GENERACION FOTOVOLTAIGA Enero 09, Lunes 254 92 270.66 0.94 15 Horas 30 Minutos
L\ S I - 2 [ CcamPO SOLAR] 30 ki | EN OPERACION Enero 10, Martes 211 74 224.05 0.94 14 Horas 30 Minutos
D E . BANCO DE BATERIAS
=) idd e 3 | BATERIAS [ 96 BATERIAS 2500 Ah 2V | EN OPERACION Enero 11, Miércoles 186 64 196.75 0.95 12 Horas
Banco de Baterias Qrmuncacores TRAMSFORMADORES .
ol O Graito Girga ITEM] CAPACIDAD (kVA) [ ESTADO Enero 12, Jueves 246 93 263.30 0.94 15 Horas 15 Minutos
484 - '*b 1 ‘ 180 kA a 4007214 | EN OPERACION, Enero 13, Viernes 245 91 261.40 0.94 15 Horas 30 Minutos
m—l. .]_GD |_com 4 ' \ Enero 14, Sabado 236 93 253.24 0.93 15 Horas
150 kVA I/ ‘ Enero 15, Domingo 230 89 246.53 0.93 16 Horas
Pl < Enero 16, Lunes 213 80 227.32 0.94 14 Horas 15 Minutos
anta Diesel
Enero 17, Martes 231 91 248.45 0.93 14 Horas 45 Minutos
Enero 18, Miércoles 243 93 260.05 0.93 16 Horas 15 Minutos
Enero 19, Jueves 231 85 245.93 0.94 15 Horas 15 Minutos
\ DIAGRAMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
CATERPILLAR ENERGETICA Y SISTEMA DE TELEMEDIDA INSTALADOS Enero 20, Viernes 142 57 153.45 0.93 13 Horas 30 Minutos
[ lecalimag | | 4
A Si0GRA OWM - 1558 Enero 21, Sabado 199 79 214.33 0.93 15 Horas
} Enero 22, Domingo 212 88 229.20 0.92 15 Horas
llustracién 23: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 24: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 23, Lunes 230 91 247.38 0.93 15 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 226 87 242.54 0.93 15 Horas
30 Enero 25, Miércoles 227 87 243.41 0.93 15 Horas 15 Minutos
1200 - Enero 26, Jueves 242 92 259.39 0.93 15 Horas 45 Minutos
1000 Enero 27, Viernes 224 87 239.93 0.93 15 Horas 15 Minutos
20
800 Enero 28, Sabado 213 83 228.42 0.93 16 Horas 15 Minutos
= =
= 600 215 Enero 29, Domingo 206 82 222.06 0.93 15 Horas
200 10 Enero 30, Lunes 213 84 229.11 0.93 16 Horas 45 Minutos
Enero 31, Martes 216 85 232.45 0.93 15 Horas 45 Minutos
200 5
Total 6,927 2,640 7,412.80 0.93
0 o —— R
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 24: Resumen Datos de Generacién.
. . Horas :
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;:lr(gll(l\‘IEIVh) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ Tﬁg;o Maxima 20.83
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
- 2023-01-08 00:00:00
6,927 2,640 7,412.80 0.93 15:00 FECITEL e
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28 MINISTERIO DE MINAS Y OPERACION [_,
%/ ENERGIA
% Del 01 al 31 del mes de Enero, |pse
2023 <rarys que nos conecta
i : 5di 13001017
Localidad: SANTA CRUZ DEL ISLOTE ~ C¢digo
localidad:
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
Departamento: BOLIVAR Cédigo SUI, 30791
operador:
Region: Caribe
Coordenadas:
Latitud: 9.785616
Longitud: -75.858298
Usuarios: 127
Operador de red: SOLING DEL SINU S.A.S. E.S.P.
llustracion 25: Esquema de conexién de la localidad Tabla 26: Infraestructura de la localidad.
Pancios Solares GENERACION
w“i GRUPD ELECTROGEND
;e i ; ITEM | MARCA [ CAPACIDAD [ ESTADO
S = (G 1] CATERFILLAR] 100 K [ EN OPERACION
I~ - — GENERACION FOTOWOLTAICA
Banco do Baterias aje Qmiacores oo 2] CAMPO SOLAR] 67 5 kWp EM OPERACION
HEESRILS S AN LI PN BANCO DE BATERIAS
E o 3 b 3] BATERIAS 144 BATERIAS 4800 Ah 2V EN OPERACION
T‘
et o TRANSFORMADORES
400214 vV ITEM] CAPACIDAD (kKVA) [ ESTADO
ERsins Crsass 1] 150 KA 3 4007214 V., | EN OPERACION
ST
S P DIAGRAMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ENERGETICA Y SISTEMA DE TELEMEDIDA INSTALADOS
CATERPILLAR I Y
100 KW

Tewaiiams
SANTA CRUZ DEL ISLOTE ONM - IPSE

llustracién 26: Energia entregada por dia de la semana.

1400
1200

1000

600
400
200

Martes Jueves  Viemes

Dia

Lunes Miércoles Sabado Domingo

llustracién 27: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

40

20

kWh

01 23 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23

Horas

Tabla 25: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SANTA CRUZ DEL ISLOTE (CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR)

Energia
Activa
(kWh)

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sabado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
7,041 2,223

7,

487
441
477
472
473
456
486
383
444
378
351
143
107
113
113
123

82

98
104

93
103

96
140

70

96

91
108
139
121
127
127

041

Energia
Reactiva
(kVARh)

2,

155
144
150
148
150
139
151
116
136
115
111
43
33
37
36
40
26
32
33
29
33
30
42
22
31
31
35
48
42
42
42

223

Energia
Aparente
(kVAh)

511.08
463.93
500.38
495.04
496.24
476.43
509.28
399.58
464.49
395.31
367.74
148.84
112.11
118.76
118.49
129.10

86.02
103.55
108.94

97.35
108.06
100.50
145.84

73.07
100.87

95.81
113.96
147.49
128.09
133.46
133.98

7,383.44

Factor de
Potencia
(p-u)

0.95

0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.95
0.96
0.96
0.96
0.95
0.96
0.96
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.95

Tabla 27: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

7,383.44

Factor de

Potencia

0.95

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
07:56

Potencia
Méxima

[kw]:

Fechay hora

Enero

Horas de servicio

promedio en el dia

[hh:mm)]
15 Horas 45 Minutos
14 Horas 45 Minutos
15 Horas 30 Minutos
15 Horas
16 Horas
14 Horas 30 Minutos
15 Horas 15 Minutos
11 Horas 45 Minutos
14 Horas
11 Horas
12 Horas
5 Horas 30 Minutos
4 Horas 15 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 30 Minutos
5 Horas
3 Horas 30 Minutos
3 Horas 45 Minutos
4 Horas
3 Horas 45 Minutos
4 Horas
3 Horas 45 Minutos
5 Horas 45 Minutos
2 Horas 45 Minutos
4 Horas
4 Horas
4 Horas 45 Minutos
6 Horas
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 30 Minutos

5 Horas 30 Minutos

38.98

2023-01-10 20:30:00
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Localidad: Codigo 18753002 . . . .
GUACAMAYAS Iocaligdad' Tabla 28: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SAN VICENTE DEL CAGUAN
. CAQUETA 5di 1032 . p
Departamento: chgr'ggosr}’" GUACAMAYAS (SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA) Enero
Regién: Amazoénica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2 435634 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud; -74.940162 Enero 01, Domingo 660 311 729.60 0.90 24 Horas
Usuarios: 205 Enero 02, Lunes 593 264 648.79 0.91 24 Horas
. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. - ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.
Operador de red: Q Q Enero 03, Martes 479 209 522.72 0.92 18 Horas 45 Minutos
Enero 04, Miércoles 471 207 514.19 0.92 16 Horas 15 Minutos
.. .. . . Enero 05, Jueves 529 227 575.44 0.92 18 Horas
llustracion 28: Esquema de conexién de la localidad Tabla 29: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 549 230 595.06 0.92 18 Horas 15 Minutos
. PCH Enero 07, Sabado 526 202 563.80 0.93 21 Horas 30 Minutos
GENERADOR TURBINA .
ELECTROMOTOREN ¢ Enero 08, Domingo 583 218 622.57 0.94 24 Horas
50 KV (62.5 kVA) Medidor 1 ~ ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
TURBINA FRANCIS - = __y 1 FRANCIS =509 s EN OPERACION Enero 09, Lunes 466 183 500.95 0.93 19 Horas 30 Minutos
- =
) =4 ridad de z KAPLAN Q063 mis |FUERA DE OPERACION Enero 10, Martes 453 182 487.79 0.93 16 Horas 15 Minutos
scvvammo BE58 T Corunicadanes GENERADOR - .
DE OPCRACION ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 11, Miércoles 433 152 458.59 0.94 16 Horas 30 Minutos
Cirauito Carga 1 % WERKE 50 kW (52,5 KvA) [EN OPERACION Enero 12, Jueves 444 175 477.28 0.93 16 Horas 30 Minutos
' ‘ 1 SAFONOVO 100 kW (125 KVA)EN OPERACION Enero 13, Viernes 468 180 501.35 0.93 16 Horas 15 Minutos
N*” b TRANSFORMADOR , )
'* ) TTEM [ MARCA | _CAPACIDAD | ESTADO Enero 14, Sabado 526 191 560.06 0.94 18 Horas 15 Minutos
; 1 | SEMENS | 75KVA  [FNOPERACION Enero 15, Domingo 553 210 590.95 0.93 22 Horas 15 Minutos
Enero 16, Lunes 451 177 484.09 0.93 16 Horas 30 Minutos
8 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Enero 17, Martes 395 147 421.70 0.94 14 Horas 45 Minutos
?i'éi%%'%f DE GENERACION Y TELEMETR'[A | Enero 18, Miércoles 462 172 492.78 0.94 16 Horas 15 Minutos
100 KW (125 KVA) Localidad
TURBINA KAPLAN GUACAMAYAS | OMdpSE | Enero 19, Jueves 491 184 524.43 0.94 17 Horas 45 Minutos
Enero 20, Viernes 598 202 631.10 0.95 24 Horas
Enero 21, Sabado 538 186 569.43 0.95 20 Horas 30 Minutos
., . . ., . .. Enero 22, Domingo 596 215 633.81 0.94 24 Horas
llustracién 29: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 30: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 483 178 514.39 0.94 21 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 430 171 462.84 0.93 16 Horas 15 Minutos
3500 1 50
Enero 25, Miércoles 466 179 499.43 0.93 18 Horas 15 Minutos
3000
40 Enero 26, Jueves 430 174 464.17 0.93 16 Horas 45 Minutos
2500 30 Enero 27, Viernes 479 198 518.50 0.92 16 Horas 30 Minutos
<
5 2000 E Enero 28, Sabado 553 216 593.83 0.93 18 Horas
20
* 1500 Enero 29, Domingo 562 207 598.64 0.94 22 Horas 15 Minutos
1000 10 Enero 30, Lunes 502 183 534.80 0.94 17 Horas 15 Minutos
500 0 Enero 31, Martes 453 178 486.38 0.93 16 Horas 30 Minutos
0123 456 7 8 91011121314 151617 18 19 20 21 22 23
0 Horas Total 15,622 6,107 16,773.20 0.93

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Dia
Tabla 30: Resumen Datos de Generacién.
. . Horas :
Energia g:ae;g\l/z AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 4135
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
15,622 6,107 16,773.20 0.93 18:56 Fechay hora 2023-01-28 19:15:00
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Localidad: Codigo 18753015 . . . -
GUAYABAL Iocal?dad' Tabla 31: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SAN VICENTE DEL
CAGUAN - -
Departamento: CAQUETA Cédigo SUl, 22791 GUAYABAL (SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA) Enero
L, Amazéni operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Region: mazonica Fecha Activa Reactiva ~ Aparente  Potencia ~ promedio en el dia
Coordenadas: (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 2.696387 . R
i Enero 01, Domingo 477 249 537.77 0.89 15 Horas 45 Minutos
Long”ud: -74.882524 -
. ) 180 Enero 02, Lunes 134 66 149.08 0.90 4 Horas 15 Minutos
Usuarios:
Operador de red: GENDECAR S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 132 64 146.78 0.90 4 Horas
Enero 04, Miércoles 137 67 152.99 0.90 4 Horas 30 Minutos
.z .z . . Enero 05, Jueves 148 70 163.92 091 4 Horas 30 Minutos
llustracion 31: Esquema de conexion de la localidad Tabla 32: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 150 71 165.81 0.90 4 Horas 15 Minutos
Unided de GRUPO ELECTRGGEND Enero 07, Sdbado 150 67 164.80 0.91 4 Horas 15 Minutos
Comuniciones
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 157 72 172.67 0.91 4 Horas 30 Minutos
Medider 1 n
O 1 pIAFA (Modelo C103A-60) 88 88 K EN OPERACION Enero 09, Lunes 140 67 155.36 0.90 4 Horas 15 Minutos
L}
Enero 10, Martes 143 65 156.91 091 4 Horas 30 Minutos
Enero 11, Miércoles 135 60 147.56 091 4 Horas 15 Minutos
Enero 12, Jueves 136 61 148.73 0.91 4 Horas
Enero 13, Viernes 151 73 168.06 0.90 4 Horas 15 Minutos
000 Enero 14, Sabado 153 69 167.79 091 4 Horas 15 Minutos
IXCT |
Circuite Enero 15, Domingo 141 66 155.52 0.91 3 Horas 45 Minutos
BIAFA (Modelo Carga
C103A-60) 88 kW Enero 16, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 17, Martes 152 73 168.17 0.90 4 Horas 30 Minutos
DIASRAMS, GEMERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION ¥ TE LEMETRIA Enero 18, Miércoles 151 73 167.94 0.90 4 Horas 45 Minutos
GUAYABAL SAN VICENTE DEL CAGUAN CHM-PSE 5
Enero 19, Jueves 148 71 164.00 0.90 4 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 144 68 159.29 0.91 4 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 194 96 216.04 0.90 5 Horas 45 Minutos
., . . ., . .. Enero 22, Domingo 308 161 347.92 0.89 10 Horas
llustracién 32: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 33: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 294 159 334.20 0.88 10 Horas 30 Minutos
Enero 24, Martes 137 69 153.41 0.89 4 Horas 15 Minutos
1750
50 Enero 25, Miércoles 195 101 219.57 0.89 6 Horas
1500
Enero 26, Jueves 184 95 207.31 0.89 6 Horas 15 Minutos
1250 Enero 27, Viernes 189 98 213.25 0.89 6 Horas
£ 1000 £ Enero 28, Sabado 212 102 235.39 0.90 6 Horas 15 Minutos
< 750 = Enero 29, Domingo 373 178 413.06 0.90 10 Horas 30 Minutos
500 Enero 30, Lunes 191 93 213.07 0.90 5 Horas 45 Minutos
250 Enero 31, Martes 192 96 214.37 0.89 6 Horas
0 [ . e Total 5,548 2,721 6,179.39 0.90
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 33: Resumen Datos de Generacién.
p o Horas :
Energia g:ae;g\g AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 4318
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
- 2023-01-07 19:00:00
5,548 2,721 6,179.39 0.90 05:29 echaie
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 34: Esquema de conexion de la localidad

Medidor 1

BAIFA 116 kW

Unidad de
Comuniciones

(|

llustracion 35: Energia entregada por dia de la semana.

2000
1500
£

Z 1000

500

sxCT

Circuite
Carga

OPERACION
Del 01 al 31 del mes de Enero,
2023
PUERTO BETANIA  Codigo
) localidad:
SAN VICENTE DEL CAGUAN
CAQUETA Coédigo SUI,
operador:
Amazénica
1.675857
-74.773308
204

GENDECAR S.A. ES.P.

18753009

22791

Tabla 35: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 BAIFA 116 KW EN OPERACION

DWGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERSCION ¥ TELEMETRIA

PUERTO BETANIA CHM-PSE

Lunes Martes

Miércoles

Jueves  Viemes

Dia

Sabado Domingo

kWh
8

Horas

llustracién 36: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

0123 456 7 8 91011121314 151617 18 19 20 21 22 23

Tabla 34: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PUERTO BETANIA (SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA)

Energia
Activa
(kWh)

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sabado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) ';(‘i‘/"‘gg‘r’s‘
6,443 2,704

6,

430
164
179
172
196
186

279
159
157
142
146
159
184
323
143

161
176
198
324
397
163
174
174
217
190
208
348
177
175

443

Energia
Reactiva
(kVARh)

201

68
70
70
77
74
83

137

64
64
58
60
62
76

148

56
62
64
67
80

140
183

63
68
71
89
76
84

152

69
66

2,704

Energia
Aparente
(kVAh)

474.41
177.30
192.20
185.43
211.12
199.76
203.51
310.96
171.68
168.94
153.48
158.31
170.77
198.66
355.13
153.25
170.80
173.50
188.52
213.82
352.83
437.02
175.10
186.35
187.85
234.31
204.26
224.07
379.60
189.62
187.12

6,987.31

Factor de
Potencia
(p-u)
0.91

0.92
0.93
0.93
0.93
0.93
0.91
0.90
0.93
0.93
0.93
0.92
0.93
0.92
0.91
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.92
0.91
0.93
0.93
0.93
0.92
0.93
0.93
0.92
0.93
0.94

0.92

Tabla 36: Resumen Datos de Generacién.

Energia
Aparente
(kVAh)

6,987.31

Factor de
Potencia

0.92

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
06:27

Potencia

Méxima
[kw]:

Fechay ho

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm)]

13 Horas

5 Horas

5 Horas

5 Horas

5 Horas
4 Horas 30 Minutos
5 Horas 30 Minutos
11 Horas 15 Minutos
4 Horas 30 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 30 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 45 Minutos
5 Horas 45 Minutos
11 Horas 15 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 45 Minutos
6 Horas 15 Minutos

12 Horas
16 Horas 30 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 45 Minutos
4 Horas 30 Minutos
6 Horas 15 Minutos
5 Horas 45 Minutos
5 Horas 30 Minutos

11 Horas
4 Horas 30 Minutos

4 Horas 45 Minutos

51.44

ra 2023-01-06 19:30:00
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Localidad: Codigo 18150001 . . . .
REMOLINO DEL CAGUAN Iocaligdad' Tabla 37: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: CARTAGENA DEL CHAIRA
. CAQUETA 5di 22791 P
Departamento: 28?'90 REMOLINO DEL CAGUAN (CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETA) Enero
operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Regién: Amazénica Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 0.595763 Enero 01, Domingo 863 330 924.32 0.93 11 Horas 30 Minutos
Longitud: -74.408074 Enero 02, Lunes 540 206 577.74 0.93 7 Horas 15 Minutos
ios’ 205
Usuarios: Enero 03, Martes 509 199 546.52 0.93 7 Horas 15 Minutos
ODerador de red: GENDECAR S.A. E.S.P.
Enero 04, Miércoles 483 189 518.68 0.93 6 Horas 30 Minutos
.. .z . . Enero 05, Jueves 535 207 573.51 0.93 7 Horas
llustracion 37: Esquema de conexién de la localidad Tabla 38: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 519 203 556.93 0.93 6 Horas 45 Minutos
GRUPD ELECTROGENGD Enero 07, Sabado 543 201 578.95 0.94 6 Horas 45 Minutos
— ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 1,002 406 1,081.40 0.93 13 Horas 45 Minutos
o 1]5DM0 200 kWY EM SERVICIO Enero 09, Lunes 503 200 541.15 0.93 7 Horas 30 Minutos
2{CUMMING 300 kW EMN MANTEMIMIENTO E 10, Mart 500 200 538.30 0.93 7 H 30 Minut
ner 3 I . 5 r in
TRANSFORMADORES ero 20, Martes oras utos
ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 11, Miércoles 497 199 535.62 0.93 7 Horas 15 Minutos
:g\ﬁ:zuw 1 A00 kWA EN OPERACION Enero 12, Jueves 380 145 406.71 0.93 5 Horas 15 Minutos
CUMMINS @ Enero 13, Viernes 402 149 429.02 0.94 5 Horas 15 Minutos
300 kw
Enero 14, Sabado 372 136 396.05 0.94 4 Horas 45 Minutos
Enero 15, Domingo 667 253 713.40 0.93 9 Horas 30 Minutos
Enero 16, Lunes 516 207 556.17 0.93 7 Horas 15 Minutos
Enero 17, Martes 505 202 544.19 0.93 7 Horas 30 Minutos
DIAGRAMA GBNERAL DE INFRAESTRUCTURA Enero 18, Miércoles 358 141 384.80 0.93 5 Horas 45 Minutos
ENERGETICA Y SISTEMA DE TELEMEDIDA INSTALADCS -
S— Enero 19, Jueves 541 207 578.83 0.93 7 Horas 30 Minutos
REMOLINO DEL CAGUAN QM- TP Enero 20, Viernes 404 150 430.72 0.94 5 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 444 154 470.23 0.94 5 Horas 15 Minutos
. . , ., . - Enero 22, Domingo 963 368 1,031.23 0.93 12 Horas 15 Minutos
llustracién 38: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 39: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 406 147 431.96 0.94 5 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 396 139 420.28 0.94 5 Horas
5000
100 Enero 25, Miércoles 433 152 459.31 0.94 5 Horas 30 Minutos
4000 Enero 26, Jueves 266 89 280.21 0.95 3 Horas 15 Minutos
80 Enero 27, Viernes 428 152 454.23 0.94 5 Horas
3000
g é 80 Enero 28, Sabado 453 157 479.35 0.95 5 Horas 15 Minutos
= 2000 = 0 Enero 29, Domingo 784 300 839.32 0.93 10 Horas 30 Minutos
Enero 30, Lunes 367 122 386.33 0.95 4 Horas 30 Minutos
1000 20 Enero 31, Martes 694 275 746.99 0.93 9 Horas 45 Minutos
0 I 0 — - = = = — - Total 16,274 6,186 17,410.02 0.93
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas

Tabla 39: Resumen Datos de Generacién.

’ ’ Horas :
Energia g:ae;g\l/z AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 99.35
Activa (kWh) Potencia dia-mes . '
(KVARh) (kVAh) [hh-mm] [KW]:
16,274 6,186 17,410.02 0.93 07:02 ECHENICIY  2023-01-30 19:00:00
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Localidad: Codigo 19809014 . . . -
CHACON Iocal?dad' Tabla 40: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TIMBIQUI
Departamento: CAUCA Cédigo SUlI, 26717 CHACON (TIMBIQUI - CAUCA) Enero
operador:
Region: Pacifica . Energia Energia Factor de . )
Energia i . Horas de servicio promedio
Coordenadas: [Feeie Activa (KWh) '(T(‘;‘/a:g‘,’f)’ A(‘I’f\‘,’z;]‘;e P‘E‘;'L‘I;"a en el dia [hh:mm]
Latitud: 2.786699
Longitud: -77.658402 Enero 01, Domingo 240 88 255.24 0.94 14 Horas 15 Minutos
Usuarios: 157 Enero 02, Lunes 126 38 131.48 0.96 6 Horas
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE Enero 03, Martes 130 - 13431 095 | 6 Horas 15 Minutos
COLOMBIANO S.A. E.S.P. - EMSEROCCIDENTE S.A. E.S.P. -
Enero 04, Miércoles 121 35 126.36 0.96 6 Horas
. .. . . . Enero 05, Jueves 138 38 143.14 0.96 6 Horas 15 Minutos
llustracion 40: Esquema de conexién de la localidad Tabla 41: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 191 54 198.88 0.96 8 Horas 45 Minutos
GRUPD ELECTROGEND Enero 07, Sabado 122 36 126.93 0.96 6 Horas
Meddar1  Commomim e 4 ITEM MARCA | CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 115 35 119.81 0.96 5 Horas 30 Minutos
s 1 STANFORD |56 kWY EN OPERACION principal Enero 09, Lunes 132 36 137.16 0.97 | 5 Horas 45 Minutos
": 32 :" Enero 10, Martes 119 32 122.84 0.97 5 Horas 45 Minutos
§ Enero 11, Miércoles 111 31 115.52 0.96 5 Horas 15 Minutos
Qrcuto Carga
‘ Enero 12, Jueves 103 26 106.11 0.97 4 Horas 45 Minutos
3xCT *b N .
1111 # b gl Enero 13, Viernes 118 32 122.10 0.97 5 Horas 45 Minutos
A Lt * : Enero 14, Sabado 118 31 121.58 0.97 5 Horas 30 Minutos
GENERADOR Enero 15, Domingo 130 35 134.50 0.97 6 Horas
STANFORD
56 kW 220 Vac DIAGRAMA GEMERAL DEL SISTEMA Enero 16, Lunes 84 19 86.09 0.98 4 Horas 30 Minutos
DE G.EEEM ON Y TELEMETRIA Enero 17, Martes 105 29 108.67 0.96 5 Horas 15 Minutos
COMUMIDAD CHACON CNM-IPSE » -
Enero 18, Miércoles 101 27 104.35 0.97 4 Horas 30 Minutos
Enero 19, Jueves 101 26 104.07 0.97 4 Horas 45 Minutos
Enero 20, Viernes 176 49 183.08 0.96 7 Horas 45 Minutos
Enero 21, Sdbado 129 38 134.56 0.96 5 Horas 45 Minutos
., . ., ., . .. Enero 22, Domingo 109 32 113.42 0.96 5 Horas
llustracién 41: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 42: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. 9
Enero 23, Lunes 115 31 118.98 0.96 5 Horas
Enero 24, Martes 138 38 143.68 0.96 6 Horas 15 Minutos
800 35 Enero 25, Miércoles 127 35 131.42 0.96 5 Horas 45 Minutos
30 Enero 26, Jueves 170 40 174.23 0.97 7 Horas 45 Minutos
600 25 Enero 27, Viernes 127 36 132.51 0.96 6 Horas
é é 20 Enero 28, Sabado 150 43 156.49 0.96 7 Horas
* 400 * 15 Enero 29, Domingo 145 44 151.27 0.96 6 Horas 45 Minutos
200 10 Enero 30, Lunes 232 84 246.65 0.94 13 Horas 45 Minutos
5 Enero 31, Martes 97 23 99.71 0.97 5 Horas 15 Minutos
0 — 0 Total 4,119 1,176 4,283.07 0.96
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 42: Resumen Datos de Generacién.
p o Horas :
hogia | SA08 EO0R paorse  pomedo helencd
Activa (kWh Potencia dia-mes '
( ) (kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
2023-01-21 18:45:
4,119 1,176 4,283.07 0.96 06:24 echaie 023-0 8:45:00
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Localidad: Codigo 19809003 . . . .
COTEJE Iocal?dad' Tabla 43: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TIMBIQUI
: CAUCA 5di 26717 B
Departamento: Cédigo SUI, COTEJE (TIMBIQUI - CAUCA) Enero
operador:
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2 640402 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud; -77.591526 Enero 01, Domingo 520 412 663.06 0.78 24 Horas
Usuarios: 265 Enero 02, Lunes 149 109 184.30 0.81 6 Horas 15 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A. E.S.P. -
. _EMSEROCCIDENTE S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 158 111 193.10 0.82 6 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 155 111 190.65 0.81 6 Horas
. .. . . Enero 05, Jueves 157 110 191.92 0.82 6 Horas 15 Minutos
llustracion 43: Esquema de conexion de la localidad Tabla 44: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 157 113 193.45 0.81 6 Horas 15 Minutos
nidad de Enero 07, Sabado 183 132 225.49 0.81 7 Horas 15 Minutos
Jrand 4s GRUPO ELECTROGEND
. ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 179 131 222.20 0.81 7 Horas 15 Minutos
Medider 1 =
= 1 WEICHA DEUTZ 185 KvA __|EN OPERACION Enero 09, Lunes 164 114 199.49 0.82| 6 Horas 30 Minutos
TRANMSFORMADOR
S ITEM CAPACIDAD ESTADOD Enero 10, Martes 162 114 197.89 0.82 6 Horas
185 KA 1 75 kWA EN OPERACION Enero 11, Miércoles 158 111 193.43 0.82 6 Horas
75 VR Enero 12, Jueves 163 113 198.70 0.82 6 Horas
Enero 13, Viernes 165 114 200.86 0.82 6 Horas 15 Minutos
oo Enero 14, Sabado 166 115 201.52 0.82 6 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 163 112 197.79 0.83 6 Horas
Enero 16, Lunes 167 112 201.69 0.83 6 Horas
DIAGRAMS GEMERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION ¥ TELEMETRIA
COTEJE P Enero 17, Martes 167 110 199.95 0.83 6 Horas
Enero 18, Miércoles 158 112 193.70 0.82 6 Horas
Enero 19, Jueves 167 113 201.74 0.83 6 Horas
Enero 20, Viernes 169 114 204.19 0.83 6 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 165 109 197.78 0.83 6 Horas
., . . ., . .. Enero 22, Domingo 189 125 226.88 0.83 7 Horas
llustracion 44: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 45: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 252 184 312.38 0.81 9 Horas 45 Minutos
Enero 24, Martes 191 132 232.34 0.82 7 Horas
1400 40 Enero 25, Miércoles 187 133 229.61 0.82 7 Horas
1200 Enero 26, Jueves 191 135 233.63 0.82 7 Horas
1000 30 Enero 27, Viernes 189 136 232.92 0.81 7 Horas
g 800 § Enero 28, Sabado 190 135 232.94 0.82 7 Horas
* 600 =2 Enero 29, Domingo 199 144 245.87 0.81 7 Horas 30 Minutos
400 10 Enero 30, Lunes 195 133 236.36 0.83 7 Horas
200 Enero 31, Martes 198 132 238.27 0.83 7 Horas 15 Minutos
0 0! Total 5,774 4,084 7,072.36 0.82
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 45: Resumen Datos de Generacion.
’ . Horas :
Energia  pl0  Aparente | Faclorde  Promedio ‘Maxima, Sy
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
; 2023-01-31 19:45:
5,774 4,084 7,072.36 0.82 07:10 echaie 023-01-31 19:45:00
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i . 5di 19418011
Localidad: DOS QUEBRADAS  Codigo . . .
. localidad: Tabla 46: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
RIO NAYA
Municipio: LOPEZ DE MICAY
Departamento: CAUCA Codigo SUI, 21597 DOS QUEBRADAS RIO NAYA (LOPEZ DE MICAY - CAUCA) Enero
o pacifica operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Region: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (KWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 3078665 E 01, Domi 0 0 0.00 OH
Longitud: 76.936116 nero , bomingo . oras
Usuarios: 180 Enero 02, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Operador de red: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY - COOSERPUL Enero 03, Martes 0 0 0.00 0 Horas
E.S.P.
Enero 04, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 46: Esquema de conexién de la localidad Tabla 47: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 06, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
PRINCIPAL Meddor 1 ¢
cererucon =: = ITEM MARCA | CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo o 0 0.00 0 Horas
1745 i) 1 STANFORD _ [174,8 kW EN OPERACION principal
a8 i 2 PERKINS __ |52KVA EN OPERACION respaldo Enero 09, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
—_— Qrcuito Carga TRANSFORMADORES Enero 10, Martes 0 0 0.00 0 Horas
3CT +'Qb ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 11, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
S " 3 1 1125 kvA EN OPERACION Enero 12, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
S ZEaN Para el presente periodo no se generd desde esta central. Enero 13, Viemes 0 0 0.00 0 Horas
GENERADOR DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Enero 14, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
PERKINS DE GENERACION Y TELEMETRIA .
52 kVA Tocalidad T Enero 15, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
RESPALDO DOS QUEBRADAS RIO NAYA CNM-IPSE
Enero 16, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 17, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 18, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Enero 19, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 20, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 21, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
Enero 22, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Enero 23, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 24, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 25, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Enero 26, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 27, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 28, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
Enero 29, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Enero 30, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 31, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Total 0 0 0.00
Tabla 48: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas :
Energia g::gg\'; AEpn:r:agr:?e Factor de Promedio T\;I)étli?rﬁﬁ 0.00
Activa (kWh Potencia dia-mes '
( ) (kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
2023-01-01 00:00:00
0 0 0.00 00:00 echaie
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i . 5di i - 19418038 . . . .
Localidad: ISLA DE GALLO Cédigo localidad: Tabla 49: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: LOPEZ DE MICAY
Departamento: CAUCA Codigo SUI, 21897 B
P opergdor' ISLA DE GALLO (LOPEZ DE MICAY - CAUCA) Enero
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 3.137633 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.570808 Enero 01, Domingo 209 102 233.00 0.90 10 Horas 30 Minutos
Usuarios: 152 . . Enero 02, Lunes 125 63 139.93 0.89 6 Horas
. COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY - COOSERPUL
Operador de red: E.S.P. Enero 03, Martes 103 50 114.57 0.90 4 Horas 45 Minutos
Enero 04, Miércoles 88 44 98.77 0.89 4 Horas
L, ., . . Enero 05, Jueves 104 48 114.14 0.91 4 Horas 45 Minutos
llustracion 47: Esquema de conexion de lalocalidad Tabla 50: Infraestructura de la localidad. -
Enero 06, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 07, Sdbado 104 48 114.51 0.91 4 Horas 30 Minutos
undodd GRUPO ELECTROGEND
. : "
Camunicadones gt ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 97 46 107.56 0.90 4 Horas 15 Minutos
= = STEWART Enero 09, Lunes 89 43 99.14 0.90 4 Horas 15 Minutos
= 1|&STEVENSON 170 kWY EN OPERACION Enero 10, Martes 97 45 106.45 0.91 4 Horas 15 Minutos
TRANSFORMADOR Enero 11, Miércoles 127 63 141.38 0.90 6 Horas
arcuito Car
® ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 12, Jueves 184 95 206.72 0.89 10 Horas 45 Minutos
3T ' 1 112 5 kWA EN OPERACION - -
T N\ ( g ) *k P Enero 13, Viernes 95 46 106.04 0.90 4 Horas 15 Minutos
C Enero 14, Sabado 106 48 116.27 0.91 4 Horas 30 Minutos
112.5 KVA ™~
Siemens Enero 15, Domingo 127 60 140.82 0.90 5 Horas 30 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Enero 16, Lunes 96 46 106.11 0.90 4 Horas
DE GEN'JET_GO“ Y TELEMETRIA | Enero 17, Martes 106 52 117.75 0.90 5 Horas
ISLA DEGALLO | QNM-IPSE Enero 18, Miércoles 102 48 112.19 0.91 4 Horas 15 Minutos
Enero 19, Jueves 101 49 112.05 0.90 4 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 104 51 115.94 0.90 4 Horas 45 Minutos
Enero 21, Sabado 107 51 118.23 0.90 4 Horas 30 Minutos
., . . ., . L. Enero 22, Domingo 120 62 135.29 0.89 5 Horas 30 Minutos
llustracién 48: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 49: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. -
Enero 23, Lunes 91 44 100.97 0.90 4 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 98 48 109.37 0.90 4 Horas 30 Minutos
800
35 Enero 25, Miércoles 102 49 113.59 0.90 4 Horas 30 Minutos
30 Enero 26, Jueves 101 47 111.27 0.90 4 Horas 30 Minutos
600
25 Enero 27, Viernes 99 47 109.88 0.90 4 Horas 15 Minutos
Enero 28, Sabado 99 46 109.02 0.91 4 Horas 15 Minutos
< 400 =20
= 15 Enero 29, Domingo 114 56 126.70 0.90 5 Horas 15 Minutos
200 10 Enero 30, Lunes 58 26 63.97 091 2 Horas 45 Minutos
5 Enero 31, Martes 131 66 146.27 0.89 6 Horas
0 | R - - / i / Total 3,283 1,589 3,647.56 0.90
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 51: Resumen Datos de Generacién.
q . Horas :
Energia g:ae;g\l/z AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 28.35
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
. 2023-01-14 19:45:00
3,283 1,589 3,647.56 0.90 04:51 FEBIE Y MO
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Localidad: Codigo 19318008 . . . .
LIMONES Iocal?dad' Tabla 52: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: GUAPI
. CAUCA 5di 1892
Departamento: Cédigo SUI, LIMONES (GUAPI - CAUCA) Enero
operador:
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2610549 (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm)]
Longitud: -77.799235 Enero 01, Domingo 460 233 516.07 0.89 17 Horas 30 Minutos
Usuarios: 350 Enero 02, Lunes 242 120 269.55 0.90 8 Horas 30 Minutos
Operador de red: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAPI -
_ENERGUAPI S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 246 122 274.54 0.90 8 Horas 30 Minutos
Enero 04, Miércoles 276 137 307.93 0.90 9 Horas 15 Minutos
.z .z . . Enero 05, Jueves 258 121 284.85 091 9 Horas
llustracion 50: Esquema de conexién de la localidad Tabla 53: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 294 134 323.38 0.91 10 Horas 15 Minutos
Enero 07, Sabado 358 158 391.22 0.92 12 Horas
, GRUPC ELECTROGERND
i Enero 08, Domingo 357 165 393.28 091 12 Horas 15 Minutos
Mid‘d ITEM MARCA |CAPACIDAD ESTADO g
- — 1CUmrING 156 kWY EN OPERACIOMN Enero 09, Lunes 344 151 375.97 0.92 12 Horas
| x| unidad de Enero 10, Martes 235 110 259.57 091 8 Horas
CUMMINS ‘ Comunicadones TRANSFORMADDRES !
156 kW ié i
150 KVA T Qrauito Carga |TEM Cﬂp.ﬂ(:'[)ﬂ[] ESTADO Enero 11, Miércoles 241 116 267.28 0.90 8 Horas 15 Minutos
220113200 V * 1 180 kWA, Er OPERALCION Enero 12, Jueves 252 120 278.52 0.90 8 Horas 30 Minutos
GD m%cr N ‘ Enero 13, Viernes 245 114 270.21 0.91 8 Horas 30 Minutos
T'* ~ Enero 14, Sabado 351 156 383.96 0.91 11 Horas 45 Minutos
) Enero 15, Domingo 350 156 383.14 0.91 12 Horas 45 Minutos
Enero 16, Lunes 239 114 265.39 0.90 8 Horas 15 Minutos
SENFAL DEL SISTEA E 17, Mart 244 117 270.71 0.90 8H 15 Minut
DE GENERACION Y TELEMETRIA nero , Martes . B oras inutos
Isamiide Enero 18, Miércoles 240 121 268.98 0.89 8 Horas 15 Minutos
LIMONES-GUAPI CNM-IPSE
Enero 19, Jueves 252 123 280.96 0.90 8 Horas 30 Minutos
Enero 20, Viernes 240 123 269.19 0.89 8 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 257 130 288.31 0.89 8 Horas 45 Minutos
.. . . .. . . Enero 22, Domingo 244 124 273.87 0.89 8 Horas 15 Minutos
llustracién 51: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 52: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 215 103 238.80 0.90 7 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 247 126 277.43 0.89 8 Horas 30 Minutos
50
1750 Enero 25, Miércoles 274 135 305.36 0.90 9 Horas
1500 40 Enero 26, Jueves 306 141 336.52 0.91 7 Horas 30 Minutos
1250 Enero 27, Viernes 172 81 190.25 0.90 5 Horas 45 Minutos
30
g 1000 g Enero 28, Sabado 171 80 189.32 0.91 5 Horas 30 Minutos
R ~ 20 Enero 29, Domingo 168 79 185.11 0.91 5 Horas 15 Minutos
500 Enero 30, Lunes 256 126 285.42 0.90 8 Horas
250 1o N Enero 31, Martes 260 122 287.41 0.91 8 Horas 15 Minutos
0 ot = = - - . . . Total 8,296 3,957 9,190.93 0.90
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 54: Resumen Datos de Generacion.
. o Horas -
eega  SE08 SO0 paorge  momego  hoencd
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
- 2023-01-26 17:30:00
8,296 3,957 9,190.93 0.90 09:02 echaie
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Localidad: Codigo 19809026 . . . .
LOS BRAZOS Iocaligdad' Tabla 55: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TIMBIQUI
. CAUCA ddi 28111 .
Departamento: Cédigo SUI, LOS BRAZOS (TIMBIQUI - CAUCA) Enero
operador:
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2798417 (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm)]
Longitud: -77.693059 Enero 01, Domingo 364 95 376.52 0.97 15 Horas 15 Minutos
Usuarios: 269 Enero 02, Lunes 299 120 322.18 0.93 9 Horas 15 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAUCA S.A.
E.S.P. - ENERCAUCA S.A. ES.P. Enero 03, Martes 323 143 352.86 0.91 10 Horas
Enero 04, Miércoles 315 147 347.39 091 9 Horas 30 Minutos
. .. . . Enero 05, Jueves 263 123 290.13 091 9 Horas
llustracion 53: Esquema de conexién de la localidad Tabla 56: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 283 123 308.40 0.92 8 Horas 15 Minutos
cli-:'il:':d::“ , GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sdbado 286 126 312.39 0.92 8 Horas 15 Minutos
. ’5: Enero 08, Domingo 266 121 292.50 0.91 9 Horas 15 Minutos
Medidor 1 = ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO g
z Enero 09, Lunes 278 127 305.71 0.91 8 Horas 15 Minutos
1 POWER 118 KVA EN OPERACION
Enero 10, Martes 261 117 285.74 0.91 8 Horas 15 Minutos
POUIER 113 KVA TRANSFORMADOR
Enero 11, Miércoles 285 126 311.30 0.91 8 Horas 15 Minutos
ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO
2 Enero 12, Jueves 286 120 310.49 0.92 8 Horas 15 Minutos
1 225 EN OPERACION
axeT Enero 13, Viernes 272 119 296.67 0.92 9 Horas 15 Minutos
Enero 14, Sabado 314 141 344.81 0.91 9 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 278 128 306.64 0.91 9 Horas 15 Minutos
DLG RAMA, GEMERAL DEL SISTEHA Enero 16, Lunes 319 142 349.62 0.91 9 Horas 15 Minutos
DE GEMERACION vV TELEMETRIS
LOS BRAZOS CNH-P3E Enero 17, Martes 290 133 319.26 0.91 9 Horas 15 Minutos
Enero 18, Miércoles 296 127 322.02 0.92 9 Horas
Enero 19, Jueves 311 135 339.34 0.92 9 Horas
Enero 20, Viernes 301 128 326.82 0.92 9 Horas
Enero 21, Sabado 277 126 304.51 0.91 9 Horas 15 Minutos
., . . ., . .. Enero 22, Domingo 312 139 341.76 0.91 9 Horas
llustracion 54: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 55: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 301 137 331.04 0.91 9 Horas
Enero 24, Martes 258 122 285.23 0.90 8 Horas 45 Minutos
1750 50 "
Enero 25, Miércoles 290 130 318.05 0.91 9 Horas
1500 40 Enero 26, Jueves 275 119 299.81 0.92 9 Horas
1250 Enero 27, Viernes 300 132 327.70 0.92 8 Horas 45 Minutos
£ 1000 £ S Enero 28, Sabado 269 116 292.63 0.92 9 Horas 15 Minutos
* 750 = 20 Enero 29, Domingo 194 87 212.83 0.91 6 Horas 45 Minutos
500 Enero 30, Lunes 314 140 343.28 0.91 10 Horas
250 10 Enero 31, Martes 276 120 301.20 0.92 9 Horas
0 0 Total 8,959 3,905 9,773.28 0.92
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 23 456 7 8 9 1011 1213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 57: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
Energia  poila  Apaeme | Factorde  Promedio ‘Maxima, w008
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
' 2023-01-06 18:45:00
8,959 3,905 9,773.28 0.92 09:07 FEBIE Y MO

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14

PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co
Bogota D.C. — Colombia

() @IPSEnergiazZNI
") IPSE
) @ipsenergiazni
in) IPSE
) IPSE EnergiaZNI




BOLETIN MENSUAL DE

@ MINISTERIO DE MINAS Y OPERACION [.,
%7 ENERGIA Del 01 al 31 del mes de Enero, %Ipse
2023 energla que nos conecta
Péagina 58 de 183

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
(in) IPSE
® IPSE EnergiazNI

ipse@ipse.gov.co
Bogota D.C. — Colombia



BOLETIN MENSUAL DE

@ MINISTERIO DE MINAS Y OPERACION [_,
A %Y H
%% ENERGIA Del 01 al 31 del mes de Enero, %lpse
Péagina 59 de 183
i . ddi 19318013
Localidad: SAN ANTONIODE ~ Codigo o . .
localidad: Tabla 58: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
GUAJUI
Municipio: GUAPI
Departamento: CAUCA Cddigo SUI, 1892 SAN ANTONIO DE GUAJUI (GUAPI - CAUCA) Enero
o pacifica operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Region: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Latitud: 2.555526 : -
L Enero 01, Domingo 739 399 839.24 0.88 18 Horas 45 Minutos
Longitud: -77.67035
Usuarios: 255 Enero 02, Lunes 358 188 404.62 0.89 8 Horas 30 Minutos
Operador de red: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAPI Enero 03, Martes 554 314 636.99 0.87 14 Horas 45 Minutos
- ENERGUAPI S.A. E.S.P. . .
Enero 04, Miércoles 351 177 392.95 0.89 8 Horas 15 Minutos
llustracion 56: Esquema de conexion de la localidad Tabla 59: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 349 181 392.52 0.89 8 Horas 15 Minutos
Enero 06, Viernes 346 176 388.36 0.89 8 Horas
GRUFO ELECTROGEND Enero 07, Sabado 517 269 582.38 0.89 12 Horas 30 Minutos
Meddor 1 = j ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 531 266 593.59 089 | 12 Horas 15 Minutos
- 1 EMERMAX [160 k¥ (207 5 kWA |EN OPERACION c 0oL 261 184 405.20 0.89 o H 15 Minut
- nero , Lunes . . oras inutos
=) Urididde TRANSFORMADORES
ENERMAX ‘Comuni aciones ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 10, Martes 348 173 388.34 0.90 8 Horas
207.5 KVA . 1 180 kWA EM OPERACION Enero 11, Miércoles 356 177 397.85 0.90 8 Horas
150 KVA Circuito Carga -
220/13200V * Durante algunos dias no se presté el suministro de energia. Enero 12, Jueves 356 7 sor.r2 0.9 8 Horas 15 Minutos
T At [ o Enero 13, Viernes 378 183 420.25 0.90 8 Horas 15 Minutos
‘* Enero 14, Sabado 524 262 585.72 0.89 12 Horas
160 kW Enero 15, Domingo 356 180 398.74 0.89 8 Horas 15 Minutos
Enero 16, Lunes 311 155 347.89 0.90 7 Horas
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA Enero 17, Martes 290 144 323.52 0.90 6 Horas 45 Minutos
lecalidad
SAN ANTONIO DE GUAJUI-GUAPT | CNM-IPSE Enero 18, Miércoles 195 90 214.84 0.91 4 Horas 15 Minutos
‘ ' Enero 19, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 20, Viernes 178 78 194.67 0.92 3 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 211 98 232.35 0.91 4 Horas 30 Minutos
llustracién 57: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 58: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo 144 64 157.34 0.91 3 Horas
Enero 23, Lunes 168 74 184.05 0.92 3 Horas 45 Minutos
Enero 24, Martes 0 0 0.00 0 Horas
2000 50
Enero 25, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
40
1500 Enero 26, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
” Enero 27, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
£ 4000 H Enero 28, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
= =
20 Enero 29, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
500 10 Enero 30, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 31, Martes 229 108 253.41 0.90 4 Horas 45 Minutos
0 0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23 Total 8,150 4,116 9,130.13 0.89
Dia Horas

Tabla 60: Resumen Datos de Generacién.
Horas

Energia Energia Energia Factor de  Promedio el
A Reactiva Aparente ! . Maxima 57.37
Activa (kWh) Potencia dia-mes .
(kVARh) (kVAh) (B [kW]: —
8,150 4,116 9,130.13 0.89 06:07 Fechay hora -01- :00:
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Localidad: Codigo 19809009 . . . .
SANTA ROSA DE SAIJA IocaI?dad' Tabla 61: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TIMBIQUI
: CAUCA 5di 26717 B
Departamento: Cédigo SUI, SANTA ROSA DE SAIJA (TIMBIQUI - CAUCA) Enero
operador:
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud: 2702776 (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm)]
Longitud: -77.469707 Enero 01, Domingo 310 169 353.02 0.88 20 Horas 15 Minutos
Usuarios: 212 Enero 02, Lunes 102 51 114.16 0.90 6 Horas 15 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A. E.S.P. -
_EMSEROCCIDENTE S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 101 52 113.97 0.89 6 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 126 67 142.28 0.88 8 Horas
.z .z . . Enero 05, Jueves 100 52 112.63 0.89 6 Horas 15 Minutos
llustracion 59: Esquema de conexién de la localidad Tabla 62: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 151 79 170.24 0.89 10 Horas
C-:::::;-ﬂ-:ﬁ::== GRUPD ELECTROGEND Enero 07, Sdbado 97 50 108.68 0.89 6 Horas 15 Minutos
edidor 1 O ‘5::'.—: ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 99 53 112.46 0.88 6 Horas 15 Minutos
ol 1 DELLENT 24 kY EN OPERACION Enero 09, Lunes 100 51 111.98 0.89 6 Horas 15 Minutos
Enero 10, Martes 100 52 113.05 0.89 6 Horas 15 Minutos
DELLENT 94 KW g .
Enero 11, Miércoles 98 50 110.33 0.89 6 Horas 15 Minutos
Enero 12, Jueves 99 50 111.23 0.89 6 Horas 15 Minutos
\j!'im? Enero 13, Viernes 100 50 111.55 0.90 6 Horas 15 Minutos
E Enero 14, Sabado 104 49 114.88 0.90 6 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 92 46 102.71 0.89 5 Horas 45 Minutos
Enero 16, Lunes 97 48 108.08 0.90 5 Horas 45 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTE WA
DE GEMERSZION ¥ TELEMETRIA .
CNIPSE Enero 17, Martes 95 48 106.73 0.89 5 Horas 45 Minutos
SANTA ROSA DE SAUA
Enero 18, Miércoles 97 47 107.71 0.90 5 Horas 45 Minutos
Enero 19, Jueves 92 45 102.11 0.90 5 Horas 30 Minutos
Enero 20, Viernes 105 49 115.35 0.91 5 Horas 45 Minutos
Enero 21, Sabado 103 49 113.97 0.90 5 Horas 45 Minutos
., . . ., . .. Enero 22, Domingo 105 49 115.57 0.90 6 Horas
llustracion 60: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 61: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 99 48 110.23 0.90 6 Horas
Enero 24, Martes 95 48 106.82 0.89 5 Horas 45 Minutos
800 30 Enero 25, Miércoles 101 50 112.60 0.89 6 Horas
25 Enero 26, Jueves 105 53 117.17 0.89 6 Horas 15 Minutos
600 20 Enero 27, Viernes 101 49 112.71 0.90 6 Horas
g é 15 Enero 28, Sabado 112 51 123.26 0.91 6 Horas 15 Minutos
400 = Enero 29, Domingo 149 73 166.24 0.90 8 Horas 45 Minutos
10 Enero 30, Lunes 123 60 137.23 0.90 7 Horas
200
5 Enero 31, Martes 115 54 127.08 091 6 Horas 15 Minutos
0 0t - . - - - Total 3,474 1,741 3,885.40 0.89
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 63: Resumen Datos de Generacion.
q . Horas :
Energia  pl0  Aparente | Faclorde  Promedio ‘Maxima, 2060
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
- 2023-01-31 19:15:
3,474 1,741 3,885.40 0.89 06:48 FEBIE Y MO 023-01-31 19:15:00
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Localidad: Codigo 27006000 . . . -
ACANDI Iocaligdad' Tabla 64: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: ACANDI
. CHOCO 5di 1895 .
Departamento: Cédigo SUI, ACANDI (ACANDI - CHOCO) Enero
operador:
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 6.510865 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Longitud: -77.27865 Enero 01, Domingo 21,503 7,016 22,618.51 0.95 24 Horas
Usuarios: 3204 Enero 02, Lunes 21,888 7,051 22,995.88 0.95 24 Horas
. EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ACANDI -
Operador de red: EMSELCA SAE SP. Enero 03, Martes 21,437 6,770 22,480.76 0.95 24 Horas
Enero 04, Miércoles 21,071 6,803 22,141.94 0.95 24 Horas
.z .z . . Enero 05, Jueves 20,628 6,697 21,687.53 0.95 24 Horas
llustracion 62: Esquema de conexién de la localidad Tabla 65: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 20,727 6,600 21,752.80 0.95 24 Horas
s ) TR T IO e Enero 07, Sabado 21,287 6,663 22,305.11 0.95 24 Horas
Meddor 2 — : ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO .
8 ',_‘_g.: T PERKING STAMFORD 1150 KW FUERA DE SERVICIO Enero 08, Domingo 19,751 6,309 20,733.84 0.95 24 Horas
: o Couile estiohe 2 PERKINS STAMFORD 1150 kKW Enero 09, Lunes 19,227 6,168 20,191.92 0.95 24 Horas
1150 kW ST
S ,,:l ”b 3 PPERKINS-STAMFORD Enero 10, Martes 18,626 5,898 19,537.28 0.95 24 Horas
i~ Sl f' "
- 2 "L ot | 4 CUMMING Enero 11, Miércoles 19,743 6,209 20,696.55 0.95 24 Horas
J— K/
1
PERKINS. “oN RV 5 asta Enero 12, Jueves 17,856 5,634 18,723.37 0.95 24 Horas
STAMFORD TRANSFORMADORES ;
S H—@—- . t?“;:'::_ . o } Cpaco o Enero 13, Viernes 18,191 5,610 19,036.00 0.96 24 Horas
. 2500 KVA '!“ = : ‘ e DS O CTAX Enero 14, Sabado 18,933 6,102 19,892.33 0.95 24 Horas
2 Croto Aand Enero 15, Domingo 19,162 6,249 20,154.82 0.95 24 Horas
T
1250kW o A"b Enero 16, Lunes 20,712 6,598 21,737.49 0.95 24 Horas
b P,
- . v Enero 17, Martes 20,787 6,405 21,751.98 0.96 24 Horas
CUMMINS 00 p oy Enero 18, Miércoles 20,669 6,496 21,666.00 0.95 24 Horas
X - OF GENERACON ¥ TELEMEDIDA INST AADOS.
% - - Enero 19, Jueves 21,029 6,593 22,038.70 0.95 24 Horas
B ”, ACAND! O P
Enero 20, Viernes 21,369 6,840 22,436.58 0.95 24 Horas
Enero 21, Sabado 22,221 6,985 23,292.60 0.95 24 Horas
.. . . .. . - Enero 22, Domingo 21,659 6,880 22,725.41 0.95 24 Horas
llustracién 63: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 64: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 22,340 6,897 23,380.18 0.96 24 Horas
Enero 24, Martes 21,970 6,865 23,018.11 0.95 24 Horas
120000 1200 ” .
Enero 25, Miércoles 20,450 6,491 21,455.76 0.95 22 Horas 15 Minutos
100000 1000 Enero 26, Jueves 20,658 6,673 21,709.22 0.95 22 Horas 15 Minutos
80000 800 Enero 27, Viernes 20,622 6,664 21,672.35 0.95 22 Horas 15 Minutos
£ < Enero 28, Sabado 15,439 5,140 16,272.23 0.95 16 Horas 15 Minutos
= 60000 2 600
Enero 29, Domingo 18,544 6,230 19,562.13 0.95 18 Horas 30 Minutos
40000 400 Enero 30, Lunes 21,856 7,239 23,023.89 0.95 24 Horas
20000 200 Enero 31, Martes 21,173 6,956 22,286.14 0.95 24 Horas
0 o 0 Total 631,527 201,731 662,964.94 0.95
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123 456 7 8 9111213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 66: Resumen Datos de Generacion.
) ) Horas -
. Energia Energia . Potencia
ACItEi\r;Zr(Qll(l\‘Ith) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ Tﬁg;o Maxima 1,257.87
(KVARh) (kVAh) [hh-mm] [KW]:
- 2023-01-28 20:30:00
631,527 201,731 662,964.94 0.95 23:24 FECITEL e
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Localidad: BALBOA I((:)cc):(;llgdoad' 21800001 Tabla 67: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: UNGUIA
Departamento: CHOCO Codigo SUI, 22941 -
operador: BALBOA (UNGUIA - CHOCO) Enero
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 8.283858 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.140401 Enero 01, Domingo 1,095 419 1,171.97 0.93 17 Horas 15 Minutos
Usuarios: 1 Enero 02, Lunes 719 264 766.40 0.94 11 Horas 15 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA S.A. E.S.P. - ’
ESPUN S.A.ES.P. Enero 03, Martes 684 268 734.53 0.93 11 Horas
Enero 04, Miércoles 681 266 730.70 0.93 11 Horas 15 Minutos
llustracion 65: Esquema de conexién de la localidad Tabla 68: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 655 254 702.84 0.93 10 Horas 15 Minutos
Enero 06, Viernes 635 246 681.23 0.93 10 Horas 15 Minutos
GRUPD ELECTROGERD Enero 07, Sabado 382 135 405.48 0.94 5 Horas 15 Minutos
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 756 287 808.44 0.94 11 Horas 15 Minutos
——— :;‘n'::?:a:‘s 1 CURMMING  [1B5 KW El OPERACION Enero 09, Lunes 627 232 668.60 0.94 11 Horas
- b 2 CURMMING  [1BS KW EN OPERACION Enero 10, Martes 650 259 699.51 0.93 11 Horas 15 Minutos
By = TRANSFORMADORES Enero 11, Miércoles 682 258 728.80 0.94 11 Horas 15 Minutos
165KV CUMMING T ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 12, Jueves 665 260 714.15 0.93 11 Horas 15 Minutos
300 KVA WOT Circuito Carga 1 300 kWA EN OPERACION Enero 13, Viernes 664 266 714.99 0.93 11 Horas 30 Minutos
22013200V 3T Enero 14, Sabado 661 236 701.66 0.94 11 Horas 15 Minutos
@ L Enero 15, Domingo 679 236 719.16 0.94 11 Horas
Enero 16, Lunes 640 242 684.39 0.94 11 Horas
Enero 17, Martes 676 265 726.55 0.93 11 Horas
W6k Cumms Enero 18, Miércoles 685 270 736.13 0.93 11 Horas 15 Minutos
‘ DIAGRAMA GENERAL DAL SISTEMA Enero 19, Jueves 691 271 742.30 0.93 11 Horas
DE GE!E}R;P«EION Y TREMERIA Enero 20, Viernes 683 264 732.01 0.93 11 Horas 15 Minutos
‘ BALBOA CHM-IPSE Enero 21, Sabado 723 201 779.49 0.93 11 Horas 15 Minutos
Enero 22, Domingo 728 289 783.21 0.93 11 Horas
llustracién 66: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 67: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 23, Lunes 691 267 740.55 093 11 Horas
Enero 24, Martes 699 270 749.88 0.93 11 Horas 15 Minutos
Enero 25, Miércoles 742 290 796.32 0.93 11 Horas 15 Minutos
4000 80 Enero 26, Jueves 723 296 781.46 0.93 11 Horas 15 Minutos
Enero 27, Viernes 707 287 763.22 0.93 11 Horas 15 Minutos
- 3000 - 60 Enero 28, Sabado 744 295 800.30 0.93 11 Horas 15 Minutos
E 2000 E 40 Enero 29, Domingo 710 288 766.22 0.93 11 Horas
Enero 30, Lunes 696 283 751.26 0.93 11 Horas 15 Minutos
1000 20 Enero 31, Martes 672 266 723.04 0.93 11 Horas 15 Minutos
o | ol ) ) i i i i ! Total 21,446 8,320 23,002.96 0.93
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas

Tabla 69: Resumen Datos de Generacién.
Horas

Energia ey Zual Factor de Promedio e
P (?(Wh) Reactiva Aparente o i ag—— Maxima 82.81
(KVARh) (kVAh) (hh-mim] '[1kW]:h —
21,446 8,320 23,002.96 0.93 11:07 Fechay hora 023-01-07 20:15:00
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Localidad: Cadigo 27099000 . . . .
BELLAVISTA Iocaligdad' Tabla 70: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BOJAYA
: CHOCO 5di 22042 p .
Departamento: Cédigo SUI, BELLAVISTA (BOJAYA - CHOCO) Enero
operador:
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 6.568931 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76.895113 Enero 01, Domingo 3,395 990 3,536.48 0.96 20 Horas
Usuarios: 484 Enero 02, Lunes 3,292 941 3,423.89 0.96 19 Horas
. ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJAYA
Operador de red: Enero 03, Martes 3,130 910 3,250.63 0.96 18 Horas
Enero 04, Miércoles 2,967 867 3,091.22 0.96 16 Horas 15 Minutos
.. .. . . Enero 05, Jueves 2,850 840 2,971.03 0.96 15 Horas
llustracion 68: Esquema de conexion de la localidad Tabla 71: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 2,821 835 2,942.33 0.96 15 Horas 15 Minutos
CoMmIS 250 D3 GRUFO ELECTROGEMND Enero 07, Sabado 2,698 808 2,816.39 0.96 14 Horas 45 Minutos
250 kW ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 2,387 689 2,484.43 0.96 13 Horas 15 Minutos
B CUMMINS C250 DB 250 K EN MANTENIMIENTO Enero 09, Lunes 2,942 862 3,066.01 0.96 15 Horas 15 Minutos
b 2 CUMMINS C400 D& 400 Ky EM MAMTEMIMIENTO -
z o = T Enero 10, Martes 2,973 854 3,093.60 0.96 15 Horas 30 Minutos
. — 3 CUMMING 400K (500KVAT*  |EM OPERACION (MUEWA) —
—wu-uf::“ i PERKINS 500 KW FUERA DE SERVICIO Enero 11, Miércoles 2,884 847 3,005.65 0.96 15 Horas
T TRAMSFORMADORES Enero 12, Jueves 2,128 608 2,213.22 0.96 12 Horas 15 Minutos
Cirauito Carga No 1
- " LLEN CARACIDAD ESTADO Enero 13, Viernes 2,979 890 3,109.70 096 | 15 Horas 45 Minutos
e 1 300 KYA EN OPERACION
”. 5 500 KA FIUERA DE SERVICIO Enero 14, Sdbado 2,908 871 3,036.07 0.96 15 Horas 15 Minutos
I “en operacidn desde 28 de febrero. Enero 15, Domingo 2,650 742 2,752.45 0.96 13 Horas 45 Minutos
Enero 16, Lunes 2,914 851 3,035.58 0.96 15 Horas
CUMBMINS 400 kW Enero 17, Martes 2,901 830 3,017.55 0.96 15 Horas 15 Minutos
Enero 18, Miércoles 2,793 839 2,916.10 0.96 15 Horas
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Enero 19, Jueves 2,704 793 2,817.82 0.96 14 Horas
DE GEM_E!!ACION ¥ TELEMETRIA
vy CNM-PSE Enero 20, Viernes 2,869 825 2,984.83 0.96 15 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 2,860 848 2,982.74 0.96 15 Horas 15 Minutos
. . , ., . - Enero 22, Domingo 2,597 746 2,701.81 0.96 14 Horas 15 Minutos
llustracién 69: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 70: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 2,781 790 2,891.06 0.96 15 Horas
Enero 24, Martes 3,041 883 3,166.41 0.96 15 Horas 15 Minutos
17500
250 Enero 25, Miércoles 2,976 885 3,104.72 0.96 15 Horas 15 Minutos
15000 200 Enero 26, Jueves 2,955 868 3,079.59 0.96 15 Horas 15 Minutos
12500 Enero 27, Viernes 2,827 846 2,951.44 0.96 15 Horas
£ 10000 £ 150 Enero 28, Sabado 2,753 811 2,870.14 0.96 13 Horas 30 Minutos
= 7500 = 100 Enero 29, Domingo 2,980 894 3,111.22 0.96 15 Horas 15 Minutos
5000 Enero 30, Lunes 3,062 908 3,193.65 0.96 15 Horas 15 Minutos
2500 50 Enero 31, Martes 3,072 927 3,209.06 0.96 15 Horas 15 Minutos
0 0 Total 89,090 26,099 92,834.67 0.96
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123 456 7 8 9 1011 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 72: Resumen Datos de Generacién.
. . Horas q
Energia  poilh  Aparente | Foctorde  Promedio axima 21435
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
- 2023-01-28 19:45:00
89,090 26,009 92,834.67 0.96 15:15 FEBIE Y MO
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Localidad: Codigo 27425000 . . . .
BETE Iocal?dad' Tabla 73: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MEDIO ATRATO
: CHOCO 5di 20170 .
Departamento: Cédigo SUI, BETE (MEDIO ATRATO - CHOCO) Enero
operador:
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
. Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas
Latitud: 5.994304 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76.781182 Enero 01, Domingo 544 354 649.04 0.84 15 Horas 45 Minutos
Usuarios: 294 Enero 02, Lunes 480 302 567.10 0.85 12 Horas 15 Minutos
. ALCALDIA MUNICIPAL DE MEDIO ATRATO
Operador de red: Enero 03, Martes 482 303 560.33 0.85 13 Horas
Enero 04, Miércoles 473 298 559.05 0.85 12 Horas 15 Minutos
s .z . . Enero 05, Jueves 441 270 517.09 0.85 11 Horas 15 Minutos
llustracion 71: Esquema de conexién de la localidad Tabla 74: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 484 293 565.78 0.86 12 Horas
GRURD ELECTROGENO Enero 07, Sdbado 492 301 576.77 0.85 12 Horas 15 Minutos
Enero 08, Domingo 449 285 531.81 0.84 12 Horas
it 1 ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 Powell System  [132 kW EM OPERACION Enero 09, Lunes 468 294 552.68 0.85 12 Horas
2 Powell System 132 kKW EN MAMNTENIMIENTO Enero 10, Martes 485 298 569.24 0.85 12 Horas 45 Minutos
TRANSFORMADORES Enero 11, Miércoles 557 345 655.19 0.85 15 Horas
531
509 VA ; ITEM CAPACIDAD EST"E!DO Enero 12, Jueves 489 301 574.21 0.85 12 Horas 30 Minutos
e 1 500 kA EN OPERACION - -
_I j l| XOT Enero 13, Viernes 476 295 560.00 0.85 12 Horas 15 Minutos
e Enero 14, Sabado 505 314 594.66 0.85 12 Horas 45 Minutos
Enero 15, Domingo 315 201 373.67 0.84 8 Horas 30 Minutos
Enero 16, Lunes 517 303 599.25 0.86 12 Horas
Enero 17, Martes 506 301 588.76 0.86 12 Horas 30 Minutos
Enero 18, Miércoles 510 306 594.76 0.86 12 Horas 15 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
bt ey SELE R TR -
BETE CHMPSE Enero 19, Jueves 539 305 619.31 0.87 12 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 567 351 666.85 0.85 15 Horas
Enero 21, Sabado 477 286 556.17 0.86 12 Horas
. . , ., . - Enero 22, Domingo 482 292 563.55 0.86 12 Horas 30 Minutos
llustracion 72: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 73: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 524 298 602.81 0.87 12 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 545 310 627.00 0.87 12 Horas 30 Minutos
3000
60 Enero 25, Miércoles 536 305 616.70 0.87 11 Horas 45 Minutos
2500 50 Enero 26, Jueves 461 251 524.90 0.88 10 Horas 15 Minutos
2000 20 Enero 27, Viernes 387 222 446.15 0.87 9 Horas 30 Minutos
£ Enero 28, Sabado 524 284 596.01 0.88 12 Horas 30 Minutos
= 1500 =)
Enero 29, Domingo 496 278 568.59 0.87 12 Horas 30 Minutos
1000 20 Enero 30, Lunes 501 271 569.60 0.88 12 Horas
500 10 Enero 31, Martes 527 280 596.77 0.88 12 Horas
0 ol n ! Total 15,239 9,097 17,747.75 0.86
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 75: Resumen Datos de Generacién.
’ . Horas :
Energia  pl0  Aparente | Faclorde  Promedio ‘Maxima, 56.00
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
: 2023-01-18 12:15:
15,230 9,097 17,747.75 0.86 12:15 FEBIE Y MO 023-01-18 12:15:00
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i . 5di 27025000
Localidad: CIUDAD BAUDO -  Codigo o . .
localidad: Tabla 76: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
PIE DE PATO
Municipio: ALTO BAUDO
Departamento: CHOCO Cédigo SUl, 32194 CIUDAD BAUDO - PIE DE PATO (ALTO BAUDO - CHOCO) Enero
o pacifica operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Region: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Latitud: 5.516065 -
L Enero 01, Domingo 1,382 499 1,469.46 0.94 24 Horas
Long”ud: -76.974653
Usuarios: 447 Enero 02, Lunes 954 353 1,016.96 0.94 16 Horas 30 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ALTO BAUDO E.S.P. S.AS. - Enero 03, Martes 776 327 842.25 0.92 12 Horas 30 Minutos
ENERBAUDO E.S.P. SAS. - -
Enero 04, Miércoles 844 348 912.90 0.92 12 Horas 30 Minutos
llustracion 74: Esquema de conexion de la localidad Tabla 77: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 834 350 904.53 0.92 12 Horas 30 Minutos
Enero 06, Viernes 851 353 920.86 0.92 12 Horas 30 Minutos
. GRUPC ELECTROGEMD Enero 07, Sabado 1,159 475 1,252.50 0.93 17 Horas 45 Minutos
ITEM MARCA |CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 1,554 539 1,644.49 0.94 24 Horas
peRKils T A 1 PERKINS _ |500kWY EMN OPERACION Enero 09, Lunes 1,480 487 1557.73 0.95 24 Horas
fhuevel I TRANSFORMADORES Enero 10, Martes 1,525 527 1,612.90 0.95 24 Horas
TPT rcuito Carga
630 kVA ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 11, Miércoles 1,531 525 1,618.19 0.95 24 Horas
220113.2 kv 3xCT ';b 1 Fa0 kWA EN OPERACION
g2 %" Enero 12, Jueves 1,555 543 1,647.33 0.94 24 Horas
Enero 13, Viernes 1,520 532 1,610.67 0.94 24 Horas
Enero 14, Sabado 1,544 522 1,629.79 0.95 24 Horas
DIAGRANA GEIE DEL SISTENA Enero 15, Domingo 1,517 520 1,603.15 0.95 24 Horas
DE GENERACION Y THLEMETRIA | Enero 16, Lunes 1,551 535 1,640.11 0.95 24 Horas
PIE DE PATO | ONM-PSE Enero 17, Martes 1,558 508 1,638.47 0.95 24 Horas
Enero 18, Miércoles 1,604 530 1,689.11 0.95 24 Horas
Enero 19, Jueves 1,603 537 1,690.37 0.95 24 Horas
Enero 20, Viernes 1,648 535 1,733.11 0.95 24 Horas
Enero 21, Sabado 1,651 531 1,734.70 0.95 24 Horas
llustracién 75: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 76: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo 1,605 517 1,686.54 0.95 24 Horas
Enero 23, Lunes 1,656 543 1,742.88 0.95 24 Horas
Enero 24, Martes 1,487 484 1,564.01 0.95 21 Horas
8000 120 Enero 25, Miércoles 1,566 526 1,652.08 095 | 21 Horas 30 Minutos
100 Enero 26, Jueves 887 326 945.29 0.94 12 Horas 45 Minutos
6000 80 Enero 27, Viernes 1,806 622 1,910.49 0.95 24 Horas
§ é Enero 28, Sabado 1,402 475 1,479.86 0.95 19 Horas 30 Minutos
= 4000 Z 60
Enero 29, Domingo 1,735 607 1,838.01 0.94 24 Horas
40
2000 Enero 30, Lunes 1,718 565 1,808.25 0.95 24 Horas
20 Enero 31, Martes 1,773 578 1,864.89 0.95 24 Horas
0 0 — -
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 1011213141516 17 18 19 20 21 22 23 Total 44,275 15,316 46,849.52 0.95
Dia Horas

Tabla 78: Resumen Datos de Generacién.
Horas

Energia Energia Energia Factor de  Promedio el
A Reactiva Aparente ! . Maxima 139.04
Activa (kWh) Potencia dia-mes .
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
44,275 15,316 46,849.52 0.95 21:23 VT  202301-2619:15:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:

| Usuarios:
Operador de red:

llustracion 77: Esquema de conexion de la localidad

Unidad de
Meddor 2 Gunicaciones
= L

1000 kVA
34500/13200 V

RED 34.5 kv aD e

KVA
34500/13200 V

Meddor 1 Gy s i
comars s
B | - ] o i

440/13200 Vv

DIAGR AMA GENER AL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA

MUTIS-BAHIA SOLANO NM-1PSE

CIUDAD Cédigo 27075000
localidad:

MUTIS

BAHIA SOLANO

CHOCO Cédigo SuUl, 1891
operador:

Pacifica

6.224394

-77.403793

3229

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BAHIA SOLANO S.AE.S.P.

Tabla 80: Infraestructura de la localidad.

PCH
ITEM [ CAPACIDAD [ ESTADO
1 | 1675 kW [EN
GRUPQ ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD KW | ESTADO
1 CUMMINS 1020 kW |EN OPERACION
2 CUMMINS 1270 kW EN OPERACION
3 CUMMEINS 500 Kw EN OPERACION
TRANSFORMADORES
ITEM CAPACIDAD kVA | ESTADO
1 2000 KVA EN OPERACION
2 1000 KA, IEN OPERACION
3 T VA |EN OPERACION

Sin informacién completa por dafio en el sistema de medida
dafio en Pt,s de la generacion Diesel de Bahia Solano (Mutis).

llustracién 78: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

1000

800 W

600

kWh

400

200

0
0123 456 7 8 91011121314 1516 17 18 19 20 21 22 23
Horas

Tabla 79: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Enero

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sdbado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sdbado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total

Tabla 81: Resumen Datos de Generacién.

Horas Promedio dia-mes [hh:mm]

23:57

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm)]

24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
23 Horas 30 Minutos
24 Horas
23 Horas 15 Minutos
24 Horas
24 Horas
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:

Coordenadas:
Latitud:
Longitud:

Usuarios:
Operador de red:

llustracion 79: Esquema de conexién de la localidad

Medidor 1

=0

TURBINA PELTON

LIMA SER 32kW 440w

OPERACION [_l
Del 01 al 31 del mes de Enero, %|pse
2023
COMUNIDAD INDIGENA Codigo . 27495912
localidad:
DE PANGUI - (EL YUCAL)
NUQUI
eroco Cédigo SUI, 1809
operador:
Pacifica
5.850721
-77.225997
88

EMPRESA ELECTRIFICADORA DE NUQUI E.S.P. S. A. ECONOMIA MIXTA -
ELECTRONUQUI E.S.P. S.A.

Tabla 83: Infraestructura de la localidad.

> ﬁ* TUREINA
ITEM MARCA | CAPACIDAD ESTADO
1 PELTON 18 kv EN OPERACION
GENERADOR
ITEM MARCA | CAPACIDAD ESTADO
MARATHON
1 ELECTRIC |32 kw/ (440) |EN OPERACION
N i T TELEnCTRAN TRANSFORMADOR
[ 5 renswan ITEM CAPACIDAD | TENSION ESTADO
1 0 KA 440220 |EN OPERACION

llustracion 80: Energia entregada por dia de la semana.

1200

1000

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Dia

Sabado Domingo

llustracién 81: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

20

15

kWh
5

01 23 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23

Horas

Tabla 82: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

COMUNIDAD INDIGENA DE PANGUI - (EL YUCAL) (NUQUI -

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sabado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
6,151 1,683

CHOCO) Enero
Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
(kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
125 48 133.82 0.93 16 Horas
180 56 188.57 0.95 16 Horas 15 Minutos
271 72 280.27 0.97 24 Horas
271 61 277.81 0.98 24 Horas
270 57 276.46 0.98 24 Horas
271 59 277.50 0.98 24 Horas
265 59 271.79 0.98 24 Horas
260 68 268.35 0.97 23 Horas 30 Minutos
206 58 214.37 0.96 22 Horas 30 Minutos
271 60 27751 0.98 24 Horas
270 60 277.03 0.98 24 Horas
196 58 203.95 0.96 24 Horas
110 57 123.99 0.89 24 Horas
152 50 160.28 0.95 18 Horas 45 Minutos
244 55 249.79 0.98 21 Horas 45 Minutos
269 60 275.12 0.98 24 Horas
212 44 216.48 0.98 19 Horas
272 57 277.81 0.98 24 Horas
271 61 277.50 0.98 24 Horas
270 64 277.57 0.97 24 Horas
270 70 278.53 0.97 24 Horas
262 65 270.17 0.97 24 Horas
150 63 162.41 0.92 23 Horas 30 Minutos
163 52 170.96 0.95 24 Horas
163 54 171.49 0.95 24 Horas
159 53 167.93 0.95 24 Horas
113 49 123.18 0.92 19 Horas 30 Minutos
2 1 2.52 0.87 0 Horas 30 Minutos
9 6 10.86 0.86 2 Horas 45 Minutos
104 51 115.47 0.90 17 Horas 15 Minutos
100 55 114.37 0.88 19 Horas
6,151 1,683 6,377.10 0.96
Tabla 84: Resumen Datos de Generacion.
Energia RETES Potencia
Aparente agelol c_!e Prpmedlo Maxima 11.38
(kVAh) Potencia dla?mes [kW]:
[hh:mm]
6.377.10 0.96 21:02 Fechay hora 2023-01-02 14:00:00
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Localidad: Codigo 27250002 . . . .
CUCURRUPI Iocal?dad' Tabla 85: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: EL LITORAL DEL
SAN JUAN -
Departamento: CHOCO Cédigo SUl, 48383 CUCURRUPI (EL LITORAL DEL SAN JUAN - CHOCO) Enero
L, Pacifi operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Region: actlica Fecha Activa Reactiva ~ Aparente  Potencia ~ promedio en el dia
Coordenadas: (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 4.412882 _ )
. Enero 01, Domingo 150 57 160.81 0.93 12 Horas 15 Minutos
Longitud: -77.004155
. ) 154 Enero 02, Lunes 93 31 98.14 0.95 6 Horas 15 Minutos
Usuarios:
Operador de red: ELECTRO LITORAL F.JM S.AS.ES.P Enero 03, Martes 88 30 93.02 0.95 6 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 89 31 94.39 0.94 6 Horas
.z .z . . Enero 05, Jueves 85 30 89.98 0.94 6 Horas 15 Minutos
llustracion 82: Esquema de conexion de la localidad Tabla 86: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 101 36 107.47 0.94 6 Horas 45 Minutos
Unidad de GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sdbado 162 63 173.93 0.93 12 Horas 30 Minutos
Comunicianes b ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo % 31 94.94 0.95 6 Horas
Medidor 1 ; 1 STEWART & STEVENSON 250 kvy FUERA DE OPERACION £ 09 L o1 a1 9554 0.95 6H
2 DOSF 125 KA |EN OPERACION nero 09, Lunes : : oras
TRANSFORMADOR Enero 10, Martes 90 32 95.63 0.94 6 Horas 30 Minutos
ITEM CAPACIDAD ESTADO - .
1 | 300K TESLA |EN OPERACIGN Enero 11, Miércoles 87 32 92.42 0.94 6 Horas 15 Minutos
gg‘ﬂf\"’\:” STEVENSON DESCONECTADO Enero 12, Jueves 88 31 92.82 0.94 6 Horas
rza EAESE Enero 13, Viernes 86 29 90.45 0.95 5 Horas 45 Minutos
. I Enero 14, Sabado 88 30 92.69 0.95 6 Horas 15 Minutos
et | == —1 Enero 15, Domingo 83 28 87.71 0.95 6 Horas 15 Minutos
— Circuito
Carga Enero 16, Lunes 78 25 81.48 0.95 5 Horas 30 Minutos
Enero 17, Martes 7 26 81.00 0.95 5 Horas 45 Minutos
Enero 18, Miércoles 76 26 80.08 0.95 5 Horas 45 Minutos
O kN TEENETRA Enero 19, Jueves 77 25 80.66 0.95 5 Horas 45 Minutos
CUCURRUPI CHMIPSE Enero 20, Viernes 81 25 85.06 0.95 5 Horas 45 Minutos
Enero 21, Sabado 79 26 83.55 0.95 5 Horas 45 Minutos
. . , ., . - Enero 22, Domingo 7 24 80.38 0.95 5 Horas 30 Minutos
llustracién 83: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 84: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 7 24 80.53 0.95 5 Horas 30 Minutos
Enero 24, Martes 76 24 80.22 0.95 5 Horas 15 Minutos
25 Enero 25, Miércoles 79 25 83.22 0.95 5 Horas 30 Minutos
400 2 Enero 26, Jueves 80 24 83.18 0.96 5 Horas 30 Minutos
300 Enero 27, Viernes 77 24 80.31 0.95 5 Horas 15 Minutos
£ £ 15 Enero 28, Sabado 64 20 67.35 0.95 4 Horas 45 Minutos
* 200 = 10 Enero 29, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Enero 30, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
100
5 Enero 31, Martes 0 0 0.00 0 Horas
0 [ - = . . . Total 2,467 841 2,606.42 0.95
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 87: Resumen Datos de Generacion.
q . Horas -
Energia g:ae;g\l/z AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 17.70
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
; 2023-01-09 18:45:
2,467 841 2,606.42 0.95 05:42 FEBIE Y MO 023-01-09 18:45:00
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Localidad: Codigo 27075001 . . . .
CUPICA Iocal?dad' Tabla 88: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAHIA SOLANO
Departamento: CHoco Cédigo SuUl, 20504 Enero
operador:
Regién: Pacifica Horas de servicio
Coordenadas: Fecha promedio en el dia
Latitud: 6.704195 [hh:mm]
Longitud: -77.473895 Enero 01, Domingo 24 Horas
Usuarios: 316 Enero 02, Lunes 24 Horas
. COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUPICA - COSEPCU
| Operador de red: Enero 03, Martes 24 Horas
Enero 04, Miércoles 24 Horas
., ., . . Enero 05, Jueves 24 Horas
llustracion 85: Esquema de conexion de la localidad Tabla 89: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 24 Horas
3 Enero 07, Sdbado 24 Horas
[ - PCH :
= Enero 08, Domingo 24 Horas
»» § ITEM___ | CAPACIDAD T ESTADO 9
e - 1 | 300 kW [EN MANTENIMIENTO Enero 09, Lunes 24 Horas
GRUPO ELECTROGEND
é— o TTEM MARCA CAPACIDAD KW ESTADO Enero 10, Martes 24 Horas
1 CUMMINS 185 EN OFPERACION Enero 11, Miércoles 24 Horas
2 STEWART & STEVENSON 197 EN OPERACION
et TRANSFORMADORES Enero 12, Jueves 24 Horas
aaoviisacay i ITEM [ CAPACIDAD kVA ESTADO Enero 13, Viernes 23 Horas 15 Minutos
1 | 150 |EN OPERACION

CUMMINS 185 kW

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GEMERACION ¥ TELEMETRIA

BAHIA CUPICA

CNM-PSE

Sin informacién completa por dafio en el transformador de
medida (PT) desde el 17 de diciembre.

llustracién 86: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

100

80

60

kWh

40

20

0123456 7 8 9 1011121314 151617 18 19 20 21 22 23

Horas

Enero 14, Sdbado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total

Tabla 90: Resumen Datos de Generacién.

Horas Promedio dia-mes [hh:mm]

23:37

24 Horas
23 Horas 45 Minutos
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
15 Horas 45 Minutos
24 Horas
21 Horas 45 Minutos
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
24 Horas
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Localidad: Cédigo 27075002 . . . .
EL VALLE Iocal?dad' Tabla 91: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAHIA SOLANO
. CHOCO 5di 1891 .
Departamento: Cédigo SUI, EL VALLE (BAHIA SOLANO - CHOCO) Enero
operador:
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud: 6.104347 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.427578 Enero 01, Domingo 5,719 2,106 6,094.51 0.94 23 Horas 45 Minutos
Usuarios: 848 Enero 02, Lunes 5,675 2,128 6,060.81 0.94 24 Horas
Operador de red: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BAHIA SOLANO S.A E.S.P. Enero 03, Martes 5874 2,250 628079 0.93 24 Horas
Enero 04, Miércoles 5,795 2,242 6,213.49 0.93 24 Horas
.. .. . . Enero 05, Jueves 5,953 2,311 6,385.43 0.93 24 Horas
llustracion 87: Esquema de conexion de la localidad Tabla 92: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 5,954 2,239 6,361.15 0.94 24 Horas
Enero 07, Sabado 5,921 2,230 6,327.31 0.94 24 Horas
e NSFORMADORES Enero 08, Domingo 5,725 2,121 6,105.33 0.94 24 Horas
Medidor 1 Lnceacnes o N
== iTEM CAPACIDAD (kVA) ESTADO Enero 09, Lunes 5,671 2,045 6,028.20 0.94 24 Horas
= Orevitn Comu nidad Indigena -
o “ 1 500 EMN OPERACION Enero 10, Martes 5,469 2,025 5,831.90 0.94 24 Horas
RED 34.5 KV f— Hﬁ:& Enero 11, Miércoles 5,572 2,131 5,965.96 0.93 24 Horas
34500/13200 V o
Enero 12, Jueves 5,547 2,100 5,931.11 0.94 24 Horas
Qrcuito © Valle
< Enero 13, Viernes 5,547 2,159 5,952.16 0.93 24 Horas
— Enero 14, Sabado 5,664 2,168 6,064.93 0.93 24 Horas
Enero 15, Domingo 5,462 2,062 5,837.90 0.94 24 Horas
DIAGRA GENERAL DEL SI5TEvA Enero 16, Lunes 5,064 1,970 5,433.21 0.93 23 Horas
DE GENERACION Y TH BVETRIA
et Enero 17, Martes 5,549 2,110 5,936.28 0.93 24 Horas
B VALLE-BAHIA SOLANO QuM-IPSE
Enero 18, Miércoles 5,324 2,035 5,700.17 0.93 23 Horas 45 Minutos
Enero 19, Jueves 5,423 2,045 5,795.81 0.94 24 Horas
Enero 20, Viernes 5,369 2,037 5,742.53 0.93 24 Horas
Enero 21, Sabado 5,265 1,991 5,629.28 0.94 23 Horas 15 Minutos
., L, L, ., . .. Enero 22, Domingo 5,458 2,112 5,851.94 0.93 24 Horas
llustracién 88: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 89: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 5,583 2,123 5,972.63 0.93 24 Horas
Enero 24, Martes 5,522 2,111 5,912.14 0.93 24 Horas
30000 350 Enero 25, Miércoles 5373 2,133 5,780.43 0.93 24 Horas
25000 300 Enero 26, Jueves 5,334 2,069 5,720.91 0.93 24 Horas
250 Enero 27, Viernes 2,389 1,042 2,606.16 0.92 12 Horas 15 Minutos
20000
£ £ 200 Enero 28, Sabado 5,612 2,256 6,048.64 0.93 24 Horas
* 15000 = 150 Enero 29, Domingo 3,803 1,565 4,112.54 0.92 16 Horas 45 Minutos
10000 100 Enero 30, Lunes 5,546 2,287 5,999.10 0.92 24 Horas
5000 50 Enero 31, Martes 5,345 2,234 5,792.99 0.92 24 Horas
0 — 0 Total 167,506 64,436 179,471.80 0.93
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 93: Resumen Datos de Generacién.
) ) Horas :
Energia  poilh  Aparente | Foctorde  Promedio axima 5878
Activa (kWh) Potencia dia-mes . '
(KVARh) (kVAh) [hh-mm] - '[1kW].h
2023-01-05 19:15:00
167,506 64,436 179,471.80 0.93 23:18 echay hora
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Localidad: Codigo 27077029 . . . )
FIRME DE USARGA Iocaligdad' Tabla 94: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAJO BAUDO
Departamento: CHOCO Codigo 43836 - -
P sul 9 FIRME DE USARGA (BAJO BAUDO - CHOCO) Enero
operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Regién: PACIFICA Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 4.90878 Enero 01, Domingo 98 28 102.26 0.96 18 Horas 30 Minutos
Longitud: ~77.307481 Enero 02, Lunes 57 16 58.88 0.96 11 Horas
Usuarios: 192 Enero 03, Martes 27 8 28.30 0.96 4 Horas 30 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA LIMPIA DE COLOMBIA S.A. ’ : :
E.S.P. - ENERLIMPIAS.A. E.S.P. Enero 04, Miércoles 27 8 28.70 0.96 4 Horas 30 Minutos
.. .. . . Enero 05, Jueves 36 10 37.06 0.96 5 Horas 45 Minutos
llustracion 90: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 95: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 63 20 65.86 0.95 12 Horas 15 Minutos
v Enero 07, Sdbado 28 8 28.88 0.96 4 Horas 30 Minutos
Comuniciones
wase fe MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 30 9 30.91 0.96 4 Horas 45 Minutos
B : YANGDONG SFYDHSS 33 KVA OPERATWO Enero 09, Lunes 29 8 29.92 0.97 4 Horas 30 Minutos
Enero 10, Martes 27 8 28.13 0.96 4 Horas 30 Minutos
— Enero 11, Miércoles 27 8 28.00 0.95 4 Horas 30 Minutos
Enero 12, Jueves 28 8 29.24 0.96 4 Horas 30 Minutos
0000
sxcT Enero 13, Viernes 27 8 28.08 0.96 4 Horas 30 Minutos
Circuite
YANGDOG - Enero 14, Sabado 29 8 29.76 0.96 4 Horas 30 Minutos
38 KVA
Enero 15, Domingo 28 8 29.38 0.96 4 Horas 45 Minutos
Dlp AN GENERAL DEL SETENA
D COERCIN Y TR Enero 16, Lunes 26 8 27.27 0.96 4 Horas 30 Minutos
FIRME DE USARGA EHEE
Enero 17, Martes 27 8 28.12 0.96 4 Horas 30 Minutos
Enero 18, Miércoles 26 8 27.59 0.96 4 Horas 30 Minutos
Enero 19, Jueves 24 8 25.54 0.95 4 Horas 30 Minutos
Enero 20, Viernes 26 8 27.05 0.95 4 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 26 8 27.40 0.95 4 Horas 30 Minutos
., , , ., . L. Enero 22, Domingo 25 8 26.00 0.96 4 Horas 30 Minutos
llustracion 91: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 92: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Enero 23, Lunes 25 8 26.47 0.95 4 Horas 30 Minutos
Enero 24, Martes 25 8 26.55 0.96 4 Horas 30 Minutos
74 Enero 25, Miércoles 26 8 27.22 0.95 4 Horas 30 Minutos
200 A 6- Enero 26, Jueves 26 8 26.61 0.96 4 Horas 30 Minutos
54 Enero 27, Viernes 30 8 31.30 0.96 5 Horas 30 Minutos
150 A
-é é 44 Enero 28, Sabado 26 7 27.28 0.97 4 Horas 30 Minutos
~ 100 - 1 3- Enero 29, Domingo 27 7 27.65 0.97 4 Horas 30 Minutos
2 Enero 30, Lunes 26 7 27.39 0.96 4 Horas 30 Minutos
501 14 Enero 31, Martes 27 7 28.02 0.97 4 Horas 30 Minutos
0 T T T T T 0 I e e B I e e e e e e A e m ey | Total 980 286 1,020.68 0.96
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3456 7 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 96: Resumen Datos de Generacion.
. p Horas -
Energia Energla S Factor de Promedio Pofe_nua
Activa (kWh) REEHIEL PRI Potencia dia-mes Hoxing 765
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
- 2023-01-12 18:45:00
980 286 1,020.68 0.96 05:30 FEBIE Y MO
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Localidad: Codigo 27077026 . . . -
GUINEAL Iocal?dad' Tabla 97: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAJO BAUDO
. CHOCO 5di 43836 . -
Departamento: Cédigo SUI, GUINEAL (BAJO BAUDO - CHOCO) Enero
operador:
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud: 4.933514 (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm)]
Longitud: -77.210042 Enero 01, Domingo 366 204 419.13 0.87 16 Horas 45 Minutos
Usuarios: 160 Enero 02, Lunes 222 111 248.04 0.89 8 Horas 45 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA LIMPIA DE COLOMBIA S.A. -
E.S.P. - ENERLIMPIA S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 245 117 271.38 0.90 9 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 229 106 252.50 091 8 Horas 30 Minutos
.z .z . . Enero 05, Jueves 227 106 250.21 091 8 Horas 45 Minutos
llustracion 93: Esquema de conexién de la localidad Tabla 98: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 241 113 266.20 0.90 9 Horas
Uniand ae [warca | MIODELD T SERIE [ caracioan | estano | Enero 07, Sabado 238 119 266.09 0.89 9 Horas 15 Minutos
e 4. [ en | NLI0OOVA I wao | wsokw  [oerativo] Enero 08, Domingo 227 110 252.55 0.90 8 Horas 45 Minutos
s Enero 09, Lunes 228 107 251.96 0.90 8 Horas 30 Minutos
Enero 10, Martes 233 107 256.45 091 8 Horas 30 Minutos
—— Enero 11, Miércoles 220 103 242.34 091 8 Horas 30 Minutos
Enero 12, Jueves 205 97 226.65 0.90 8 Horas 30 Minutos
TxoT, Enero 13, Viernes 224 103 246.08 091 8 Horas 15 Minutos
1EN 180 kW Enero 14, Sabado 219 102 241.87 0.91 8 Horas 30 Minutos
Enero 15, Domingo 203 98 225.66 0.90 8 Horas 30 Minutos
CEER TS S A "
GUINEAL e Enero 16, Lunes 212 95 232.14 0.91 8 Horas 15 Minutos
Enero 17, Martes 208 102 231.53 0.90 8 Horas 30 Minutos
Enero 18, Miércoles 199 100 222.59 0.89 8 Horas 15 Minutos
Enero 19, Jueves 211 98 232.62 0.91 8 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 182 87 201.89 0.90 7 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 183 85 201.75 0.91 7 Horas 30 Minutos
. . . ., . - Enero 22, Domingo 163 72 177.90 0.92 6 Horas 30 Minutos
llustracién 94: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 95: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 105 52 117.14 0.90 4 Horas
Enero 24, Martes 126 51 135.69 0.93 4 Horas 15 Minutos
1200 - 35 4 Enero 25, Miércoles 122 48 130.98 0.93 4 Horas
1000 - 30+ Enero 26, Jueves 371 192 418.11 0.89 14 Horas 30 Minutos
800 - 25 4 Enero 27, Viernes 113 49 123.39 0.92 4 Horas
< < 204 Enero 28, Sabado 124 49 133.95 0.93 4 Horas
2 600- E - .
15 - Enero 29, Domingo 125 51 134.65 0.93 4 Horas 15 Minutos
400 - 10 - Enero 30, Lunes 123 51 133.55 0.92 4 Horas 15 Minutos
200+ 54 Enero 31, Martes 118 50 128.41 0.92 4 Horas
0 T T T T Q R L i e B e B B e e e e e e M e Total 6,212 2,935 6,870.43 0.90
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617 181920212223
Dia Horas
Tabla 99: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
Energia g:ae;g\g AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 37.80
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlﬁjmﬁf;] [kW]:
; 2023-01-25 20:00:00
6,212 2,935 6,870.43 0.90 07:44 FEBIE Y MO
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Localidad: Cédigo 27372000 . . . .
JURADO Iocaligdad' Tabla 100: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: JURADO
. CHOCO 5di 20432 .
Departamento: Cédigo SUI, JURADO (JURADO - CHOCO) Enero
operador:
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud: 7.102844 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.762469 Enero 01, Domingo 5,373 2,133 5,780.62 0.93 23 Horas 30 Minutos
Usuarios: 758 Enero 02, Lunes 5,240 2,174 5,672.65 0.92 24 Horas
. ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - ELECTROPACIFICO S.A. E.S.P.
Operador de red: Enero 03, Martes 5,398 2,232 5,840.88 0.92 24 Horas
Enero 04, Miércoles 5,173 2,183 5,615.19 0.92 22 Horas 30 Minutos
. Enero 05, Jueves 5,595 2,284 6,043.67 0.93 24 Horas
Tabla 101: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 5,604 2,304 6,059.08 0.92 24 Horas
GRUPD ELECTROGEND Enero 07, Sabado 5,545 2,268 5,991.14 0.93 24 Horas
TEM MARCA CAPACIDAD ESTADO )
T CATEREILAR modelo C1E D i EN OPERACION Enero 08, Domingo 5,275 2,185 5,709.90 0.92 24 Horas
2 CATERPILAR modelo C15 569 kA EN OPERACION Enero 09, Lunes 5,370 2,291 5,838.63 0.92 24 Horas
3 CATERPILAR modelo C15 569 kA EN OPERACION
4 CATERFILAR modelo C15 59 kA EN OPERACION Enero 10, Martes 5,099 2,191 5,549.98 0.92 24 Horas
TRANSFORMADORES -
ITEM T CAPACIDAD ESTADO Enero 11, Miércoles 5,344 2,282 5,810.92 0.92 24 Horas
1] 50 kA [EN OPERACION Enero 12, Jueves 5,126 2,136 5,553.02 0.92 24 Horas
Enero 13, Viernes 5,118 2,147 5,5650.27 0.92 24 Horas
Enero 14, Sabado 4,982 2,062 5,392.34 0.92 24 Horas
Enero 15, Domingo 4,785 2,072 5,214.11 0.92 23 Horas 45 Minutos
Enero 16, Lunes 5,156 2,239 5,621.24 0.92 24 Horas
Enero 17, Martes 4,716 1,959 5,106.63 0.92 22 Horas
Enero 18, Miércoles 5,237 2,102 5,642.82 0.93 24 Horas
ey ek a Enero 19, Jueves 5,446 2,216 5,879.21 0.93 24 Horas
1?3:5:) ONM-IPSE Enero 20, Viernes 4,838 2,025 5,245.03 0.92 21 Horas
I Enero 21, Sabado 5,582 2,397 6,074.65 0.92 24 Horas
.. . ., .. . - Enero 22, Domingo 5,221 2,268 5,692.55 0.92 24 Horas
llustracién 97: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 98: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 5,501 2,341 5,978.51 0.92 24 Horas
Enero 24, Martes 5,475 2,286 5,933.01 0.92 24 Horas
30000 300 Enero 25, Miércoles 5,582 2,334 6,050.45 0.92 24 Horas
25000 250 Enero 26, Jueves 5,712 2,400 6,195.87 0.92 24 Horas
Enero 27, Viernes 5,795 2,415 6,278.40 0.92 24 Horas
20000 200
< < Enero 28, Sabado 5,900 2,416 6,375.71 0.93 24 Horas
£ 15000 =
= Z 150 )
Enero 29, Domingo 5,541 2,296 5,997.69 0.92 24 Horas
10000 100 Enero 30, Lunes 5,692 2,380 6,169.80 0.92 24 Horas
5000 50 Enero 31, Martes 5,581 2,332 6,049.17 0.92 23 Horas 45 Minutos
0 0 Total 166,004 69,350 179,908.01 0.92
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 102: Resumen Datos de Generacion.
) ) Horas :
Energia  poilh  Aparente | Foctorde  Promedio axima 20256
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁ?mﬁ?] [kW]:
: 2023-01-30 19:00:00
166,004 69,350 179,908.01 0.92 23:45 FEBIE Y MO

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

@IPSEnergiaZNI
IPSE
@ @ipsenergiazni
in) IPSE
) IPSE EnergiaZNI




BOLETIN MENSUAL DE

@ MINISTERIO DE MINAS Y OPERACION [.,
%7 ENERGIA Del 01 al 31 del mes de Enero, %Ipse
2023 energla que nos conecta
Péagina 88 de 183

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
(in) IPSE
® IPSE EnergiazNI

ipse@ipse.gov.co
Bogota D.C. — Colombia



BOLETIN MENSUAL DE

MINISTERIO DE MINAS Y OPERACION [_,
ENERGIA Del 01 al 31 del mes de Enero, %lpse
Péagina 89 de 183
Localidad: Codigo 27495003 . . . ;
JURUBIRA Iocal?dad' Tabla 103: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: NUQUI
Departamento: ceroco Cédigo Sul, 59450 JURUBIRA (NUQUI - CHOCO) Enero
operador:
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha ,(Aktikll\rls l('\l’g/a:g;? A(;Ia(%riﬂ;e Po(te:t):la promﬁ]dr:gmer?]]el dia
Latitud: 5.84346 P :
Longitud; -77.276714 Enero 01, Domingo 900 377 975.50 0.92 24 Horas
Usuarios: 185 Enero 02, Lunes 531 212 571.58 0.93 13 Horas
. AMBAR SERVICIOS DE OCCIDENTE ESP SAS
Operador de red: Enero 03, Martes 526 222 570.35 0.92 11 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 538 240 589.16 0.91 11 Horas 15 Minutos
.z .z . . Enero 05, Jueves 584 274 644.81 091 11 Horas 45 Minutos
llustracion 99: Esquema de conexién de la localidad Tabla 104: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 330 140 358.28 0.92 6 Horas 45 Minutos
o e? GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sabado 501 218 546.14 0.92 11 Horas 30 Minutos
R - 45: ITEM | MARCA | CAPACIDAD | ESTADO Enero 08, Domingo 599 263 654.32 0.92 14 Horas 15 Minutos
= 1 [POWERGEN [ 80 KW |EN OPERACION
o TRANSFORMADORES Enero 09, Lunes 515 216 558.71 0.92 12 Horas
ITEM | CAPACIDAD | ESTADO Enero 10, Martes 533 222 577.65 0.92 12 Horas 30 Minutos
1 l 1125 kVA lEN OPERACION Enero 11, Miércoles 545 238 594.52 0.92 12 Horas 15 Minutos
Enero 12, Jueves 554 239 603.47 0.92 12 Horas 30 Minutos
0000
chid S Enero 13, Viernes 581 253 633.95 0.92 12 Horas 45 Minutos
112.5KVA Cisutie
ROMERCEN SnEW, Enero 14, Sabado 563 234 609.09 0.92 13 Horas
Enero 15, Domingo 580 243 629.27 0.92 13 Horas 30 Minutos
Dl CEHERAL DEL sTEA
e e e Tl T
oA P Enero 16, Lunes 766 326 832.27 0.92 20 Horas
Enero 17, Martes 712 305 774.88 0.92 18 Horas 45 Minutos
Enero 18, Miércoles 549 228 594.08 0.92 12 Horas 30 Minutos
Enero 19, Jueves 548 229 594.10 0.92 12 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 546 225 590.40 0.92 12 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 584 230 627.31 0.93 13 Horas
., . , ., . L Enero 22, Domingo 585 238 631.51 0.93 13 Horas 15 Minutos
llustracién 100: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 101: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 676 288 734.78 0.92 17 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 580 262 636.68 0.91 12 Horas 15 Minutos
60 -
3500 4 Enero 25, Miércoles 647 302 714.20 0.91 12 Horas 30 Minutos
3000 507 Enero 26, Jueves 602 277 662.24 0.91 11 Horas 45 Minutos
2500 A 40 -+ Enero 27, Viernes 641 296 705.87 0.91 12 Horas 15 Minutos
£ £ 4
s 2000 4 S 30- Enero 28, Sabado 699 325 770.68 0.91 13 Horas
1500 - Enero 29, Domingo 651 308 720.43 0.90 13 Horas 30 Minutos
20 -
1000 - Enero 30, Lunes 588 255 640.78 0.92 12 Horas 45 Minutos
500 - 10 -\ Enero 31, Martes 615 279 675.05 0.91 12 Horas 30 Minutos
0 ! . : ! T g7 T Total 18,367 7,963 20,018.90 0.92
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617 181920212223
Dia Horas
Tabla 105: Resumen Datos de Generacion.
q . Horas :
Energia g:ae;g\g AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 63.02
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
. 2023-01-24 21:30:00
18,367 7,963 20,018.90 0.92 13:17 FEBIE Y MO
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Localidad: Codigo 27450903 . . . )
LA LERMA Iocaligdad' Tabla 106: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MEDIO SAN JUAN
. CHOCO 5di 44199 .
Departamento: Cédigo SUI, LA LERMA (MEDIO SAN JUAN - CHOCO) Enero
) operador:
Region: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 4.551763889 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76.93866667 Enero 01, Domingo 56 13 57.54 0.97 12 Horas
Usuarios: 204 Enero 02, Lunes 53 13 54.08 0.97 11 Horas 15 Minutos
. SOLENERGETICA S.AS. E.S.P.
Operador de red: Enero 03, Martes 43 8 43.94 0.98 8 Horas 30 Minutos
Enero 04, Miércoles 37 7 37.32 0.98 7 Horas 30 Minutos
. 2 .. . . Enero 05, Jueves 23 4 23.09 0.99 4 Horas 30 Minutos
llustraciéon 102: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 107: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 39 7 39.18 0.98 7 Horas 45 Minutos
Enero 07, Sabado 37 8 37.79 0.98 7 Horas 45 Minutos
oo [ marca | MODELO | sere |  capacipap | Estapo |
Comuniciones 4 [ LEROY SOMER | R4385 | asgz2ion | 25 KVA | operaTIVO] Enero 08, Domingo 29 6 30.10 0.98 5 Horas 30 Minutos
Medidor 1 Enero 09, Lunes 19 3 19.52 0.99 3 Horas 45 Minutos
Enero 10, Martes 24 4 24.02 0.99 4 Horas 45 Minutos
Enero 11, Miércoles 28 6 28.70 0.98 5 Horas 30 Minutos
Enero 12, Jueves 23 3 23.50 0.99 4 Horas 45 Minutos
Enero 13, Viernes 37 7 37.99 0.99 8 Horas
Enero 14, Sabado 43 9 44.13 0.98 9 Horas 15 Minutos
00
sxCT Enero 15, Domingo 44 10 45.25 0.97 10 Horas
LERCY SOMER cé'f.:i." Enero 16, Lunes 40 8 40.31 0.98 8 Horas
25 KVA Enero 17, Martes 37 8 37.35 0.98 7 Horas 30 Minutos
DUAG RAMS, GENEPAL DEL SI3TEMA Enero 18, Miércoles 38 7 38.37 0.98 7 Horas 45 Minutos
DE GENERACION Y TELEMETRIA
LA LERMA Eh-SE Enero 19, Jueves 44 7 44.41 0.99 8 Horas 45 Minutos
Enero 20, Viernes 23 3 23.23 0.99 5 Horas
Enero 21, Sabado 24 3 24.18 0.99 4 Horas 45 Minutos
.. . . .. . R Enero 22, Domingo 37 7 37.85 0.99 8 Horas
llustracion 103: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 104: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 26 4 26.32 0.99 5 Horas 30 Minutos
Enero 24, Martes 24 4 23.90 0.99 5 Horas
6
Enero 25, Miércoles 27 4 26.97 0.99 5 Horas 30 Minutos
200 51 Enero 26, Jueves 25 4 25.16 0.98 5 Horas 15 Minutos
150 - 4+ Enero 27, Viernes 26 5 26.91 0.98 5 Horas
-é é 34 Enero 28, Sabado 27 5 27.19 0.98 5 Horas
~ 100 = Enero 29, Domingo 36 7 36.39 0.98 6 Horas 45 Minutos
2 -
Enero 30, Lunes 46 11 47.66 0.97 10 Horas 15 Minutos
50 A
14 Enero 31, Martes 30 6 30.15 0.98 5 Horas 45 Minutos
0 T T T T T 0 _.-T_—\--._-N e L I s S oy B S SR B N S s | Total 1,043 201 1,062.05 0.98
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9101112131415161718 1920212223
Dia Horas
Tabla 108: Resumen Datos de Generacion.
a o Horas ¢
. Energia Energia . Potencia
ACItEi\r;ng(l\‘Ith) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ rf]rsgéo Maxima 6.39
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
- 2023-01-08 17:45:00
1,043 201 1,062.05 0.98 06:55 ey e
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Localidad: Codigo 27099005 . . . ;
NAPIPI Iocal?dad' Tabla 109: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BOJAYA
. CHOCO 5di 26083 - .
Departamento: Cédigo SUI, NAPIPI (BOJAYA - CHOCO) Enero
operador:
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 6.664649 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -76.939051 Enero 01, Domingo 850 464 968.05 0.88 16 Horas 30 Minutos
Usuarios: 230 Enero 02, Lunes 358 182 401.78 0.89 6 Horas 45 Minutos
Operador de red: COMPARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BOJAYA S.AE.S.P. - "
. BOJAYA S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 431 208 478.75 0.90 8 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 450 223 501.95 0.90 8 Horas 30 Minutos
. 2 .. . . Enero 05, Jueves 343 177 386.06 0.89 6 Horas 15 Minutos
llustracion 105: Esquema de conexion de la localidad Tabla 110: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 415 218 469.14 0.89 7 Horas 15 Minutos
. Enero 07, Sabado 430 219 482.29 0.89 8 Horas 15 Minutos
nidad de GRUFPO ELECTROGENO
o 1 P ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 409 205 457.23 0.89 8 Horas
: 1]3DMO TRAE%%&&?&%S EN OPERACION Enero 09, Lunes 398 196 444.00 0.90 7 Horas 30 Minutos
ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 10, Martes 396 198 442.56 0.89 7 Horas 30 Minutos
SN Placa — . 1 150 kWA, EM OPERACION Enero 11, Miércoles 383 196 430.42 0.89 7 Horas 15 Minutos
—_— Enero 12, Jueves 388 199 436.15 0.89 7 Horas 15 Minutos
3%eT Enero 13, Viernes 383 193 428.97 0.89 7 Horas 30 Minutos
Enero 14, Sabado 402 208 452.27 0.89 7 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 368 188 413.24 0.89 7 Horas
O R i SEERETR
ARIPT CHMIPSE Enero 16, Lunes 396 200 443.64 0.89 7 Horas 15 Minutos
Enero 17, Martes 296 152 332.75 0.89 5 Horas 30 Minutos
Enero 18, Miércoles 389 191 433.27 0.90 7 Horas 15 Minutos
Enero 19, Jueves 462 232 516.62 0.89 8 Horas 30 Minutos
Enero 20, Viernes 459 234 515.20 0.89 8 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 458 231 512.69 0.89 8 Horas
.. . . .. . I Enero 22, Domingo 469 239 526.30 0.89 8 Horas 15 Minutos
llustracion 106: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 107: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 406 207 456.17 0.89 7 Horas 30 Minutos
Enero 24, Martes 416 211 466.54 0.89 7 Horas 30 Minutos
3000 80
Enero 25, Miércoles 399 196 444,72 0.90 7 Horas 30 Minutos
2500 " Enero 26, Jueves 406 200 452.95 0.90 7 Horas 15 Minutos
2000 Enero 27, Viernes 407 194 451.22 0.90 7 Horas 15 Minutos
£ 1500 E= Enero 28, Sabado 412 210 462.61 0.89 7 Horas 15 Minutos
Enero 29, Domingo 404 196 449.03 0.90 7 Horas 15 Minutos
1000 20 Enero 30, Lunes 358 178 399.99 0.90 6 Horas 45 Minutos
500 Enero 31, Martes 326 160 362.79 0.90 5 Horas 45 Minutos
0 S 0 Total 12,867 6,506 14,418.31 0.89
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas

Tabla 111: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Enle Eeliglat Factor de Promedio Pl
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente " A Maxima 67.20
(VAR —— [hh:mm] r[lkW]h 2023-01-29 19:30:00
12,867 6,506 14,418.31 0.89 07:40 FECIEN O 01-29 19:30:
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i . 5di i . 27361021 . . . .
Localidad: PANAMACITO Cédigo localidad: Tabla 112: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: ISTMINA
Departamento: CHOCO Codigo SUI, 22728 .
' operador: PANAMACITO (ISTMINA - CHOCO) Enero
Region: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 4.466984 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: ~77.024696 Enero 01, Domingo 166 25 167.55 0.99 18 Horas
Usuarios: 153 . ) Enero 02, Lunes 55 7 55.41 0.99 6 Horas
Operador de red: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MEDIO BAUDO
E.S.P. - ASUSERVIP E.S.P. Enero 03, Martes 56 8 56.83 0.99 6 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 54 8 54.19 0.99 5 Horas 45 Minutos
., L, ) ) Enero 05, Jueves 52 8 52.84 0.99 5 Horas 30 Minutos
llustracién 108: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 113: Infraestructura de la localidad. - -
Enero 06, Viernes 49 8 49.42 0.99 5 Horas 15 Minutos
Enero 07, Sabado 54 8 55.07 0.99 5 Horas 45 Minutos
na—— [ marca | MODELO | sere | capacpap | Eestapo | - -
Cbmid el ; [Perkins | RS51347 Rss13a79522864{ 94, 5KW [‘operaTivo] Enero 08, Domingo 112 19 113.20 0.99 12 Horas 15 Minutos
Madidor 1 = Enero 09, Lunes 56 10 56.91 0.98 5 Horas 45 Minutos
Enero 10, Martes 59 11 59.93 0.98 6 Horas 15 Minutos
Enero 11, Miércoles 56 10 57.09 0.98 5 Horas 45 Minutos
Enero 12, Jueves 47 8 47.92 0.99 5 Horas
Enero 13, Viernes 48 8 48.46 0.99 5 Horas 15 Minutos
Enero 14, Sabado 34 6 34.96 0.99 3 Horas 45 Minutos
e Enero 15, Domingo 69 11 69.97 0.99 7 Horas 30 Minutos
PERKINS 94.5 Kuw cé'fr:i_" Enero 16, Lunes 41 7 41.49 0.99 4 Horas 30 Minutos
MOD RS51347 Enero 17, Martes 30 5 30.75 0.99 3 Horas 15 Minutos
Enero 18, Miércoles 30 4 30.57 0.99 3 Horas 30 Minutos
DIAZRAMA GEMERAL DE L SISTEMA
DF GENERACION Y TE LEMETRIA .
Enero 19, Jueves 68 11 69.12 0.99 7 Horas 15 Minutos
PANAMACITO ChM-P3E
Enero 20, Viernes 80 13 80.88 0.99 9 Horas
Enero 21, Sabado 50 7 50.75 0.99 5 Horas 30 Minutos
., . . ., ) L Enero 22, Domingo 63 9 63.54 0.99 6 Horas 45 Minutos
llustracion 109: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 110: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.
Enero 23, Lunes 55 8 56.05 0.99 6 Horas
Enero 24, Martes 52 8 52.36 0.99 5 Horas 45 Minutos
Enero 25, Miércoles 56 9 56.66 0.99 6 Horas
500 A 10+
Enero 26, Jueves 57 9 57.42 0.99 6 Horas 15 Minutos
4001 87 Enero 27, Viernes 57 4 56.86 1.00 6 Horas 45 Minutos
§ 300 4 é 6 - Enero 28, Sabado 47 4 47.11 1.00 5 Horas 30 Minutos
= =~ Enero 29, Domingo 64 6 64.12 1.00 7 Horas 15 Minutos
200 - 4
Enero 30, Lunes 37 3 36.80 1.00 4 Horas 15 Minutos
100 4 24 Enero 31, Martes 38 3 38.49 1.00 4 Horas 30 Minutos
0 T . : T T o———F 7 T 1 Total 1,792 267 1,812.06 0.99
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617 181920212223
Dia Horas
Tabla 114: Resumen Datos de Generacion.
. o Horas :
Energia g::;g\'/z AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 10.19
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlﬁjmﬁf] [kW]:
- 2023-01-24 19:30:
1,792 267 1,812.06 0.99 06:19 echaie 023-0 9:30:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracién 111: Esquema de conexién de lalocalidad

Medidor 1 D

Unidad de
Comuniciones

OPERACION L
Del 01 al 31 del mes de Enero, %lpse
2023 anegia ot nos comecta
PIEDRA CANDELA Cédigo localidad: 27099030
BOJAYA
CHOCO Cédigo SuUl, 22042
) operador:
PACIFICA
6.636894
-76.955451
159
ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJAYA
Tabla 116: Infraestructura de la localidad.
| _MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD ESTADO
DIESEL C103W-60 1505306 120 KVA OPERATIVO

DIESEL GENERATING SET
MODEL C103W-60
120 KVA 96 KW

IxeT

Circuive

Carga

DISGRAMM GENERAL DEL 3ISTEMA
DE_GENERACION Y TE LEMETRIA

PIEDRA CANDELA

Ehl-PSE

llustracion 112: Energia entregada por dia de la semana.

1500 4
1250+

1000+

kWh

750

500

250 4

T
Lunes

Martes Miércoles Jueves

Viernes Sabado Domingo
Dia

llustracion 113: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

304
25 -

20+

kWh

15+

10+

5 -

0

Horas

0123456 7 8 91011121314151617181920212223

Tabla 115: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PIEDRA CANDELA (BOJAYA - CHOCO)

Energia
Activa
(kWh)

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sabado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
7,605 3,438

7,

423
247
246
241
242
211
244
243
236
231
252
241
245
236
237
243
251
248
251
219
236
246
246
230
242
218
232
259
240
237
235

605

Energia
Reactiva
(KVARh)

3,

212
113
106
104
104

93
110
112
104
108
113
110
112
112
107
110
103
111
112
104
110
108
112
105
109
104
104
114
107
103
103

438

Energia
Aparente
(kVAh)

473.01
272.07
267.58
262.48
263.48
230.13
267.43
267.43
258.14
255.11
276.10
265.02
269.08
261.39
259.71
266.65
271.62
271.86
274.68
241.98
260.12
268.80
270.28
252.40
265.04
241.53
253.81
282.95
262.65
258.54
256.29

8,346.37

Factor de
Potencia

(p-u)
0.89

0.91
0.92
0.92
0.92
0.92
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.90
0.91
0.91
0.92
0.91
0.91
0.90
0.91
0.92
0.91
0.91
0.91
0.90
0.91
0.91
0.91
0.92
0.92

0.91

Tabla 117: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

8,346.37

Factor de

Potencia

0.91

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
09:25

Potencia

Méxima
[kw]:

Fechay ho

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

18 Horas 30 Minutos
9 Horas 30 Minutos
9 Horas 15 Minutos

9 Horas

9 Horas

9 Horas
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 30 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
8 Horas 30 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 45 Minutos
8 Horas 45 Minutos

9 Horas
8 Horas 45 Minutos
8 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
8 Horas 30 Minutos
8 Horas 45 Minutos

32.95

ra 2023-01-27 19:30:00
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L
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Péagina 98 de 183
Localidad: Cédigo 27077000 . . . .
PIZARRO Iocal?dad' Tabla 118: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAJO BAUDO
. CHOCO 5di 1811 .
Departamento: Cédigo SUI, PIZARRO (BAJO BAUDO - CHOCO) Enero
operador:
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 4.953442 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Longitud: -77.366002 Enero 01, Domingo 6,505 2,983 7,156.36 091 24 Horas
Usuarios: 1530 Enero 02, Lunes 6,822 3,074 7,482.51 0.91 24 Horas
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJO BAUDO
. PIZARRO S.A. E.S.P. - ELECTROBAUDO S.A. - E.S.P. Enero 03, Martes 6,235 2,713 6,799.92 0.92 20 Horas
Enero 04, Miércoles 6,781 2,936 7,389.55 0.92 20 Horas 45 Minutos
L. ., . . Enero 05, Jueves 7,327 3,209 7,998.88 0.92 24 Horas
llustraciéon 114: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 119: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 5,109 2,123 5,532.46 0.92 14 Horas
GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sdbado 7,634 3,398 8,356.44 0.91 24 Horas
Frt nidud de ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 7,263 3,228 7,947.44 0.91 24 Horas
z 1|CATERPLLAR 501 KW EN OPERACION
Medidor 1 (m| - 2|CATERPLLAR 591 kW FN MANTENIMEENTO Enero 09, Lunes 6,941 3,108 7,605.25 0.91 23 Horas 30 Minutos
JICATERPRLAR 63 K (prime) B0 KIW(S ) [EN OPERAGION Enero 10, Martes 7,326 3,235 8,008.03 0.91 24 Horas
CATERPILLAR ITEM | CAPACIDAD | ESTADO Enero 11, Miércoles 7,157 3,169 7,827.63 0.91 24 Horas
xsa 1 1kvA | EN OPERACION
%7 Enero 12, Jueves 7,017 3,141 7,687.47 0.91 24 Horas
e Enero 13, Viernes 7,355 3,211 8,024.88 0.92 24 Horas
CATERPILLAR Enero 14, Sdbado 7,201 3,158 7,862.95 0.92 24 Horas
Enero 15, Domingo 7,147 3,224 7,840.68 091 24 Horas
Enero 16, Lunes 6,295 2,715 6,855.11 0.92 19 Horas
CLAGRAMA GEMERAL DEL 3TEMA
DE GEMEFACION Y TELEMETRIA Enero 17, Martes 6,780 2,999 7,413.91 0.91 24 Horas
PIZARRO-BAIC BALDO CHM-IPIE
Enero 18, Miércoles 6,710 3,004 7,351.67 0.91 24 Horas
Enero 19, Jueves 7,147 3,102 7,790.64 0.92 24 Horas
Enero 20, Viernes 7,181 3,061 7,806.48 0.92 24 Horas
Enero 21, Sabado 6,305 2,868 6,926.67 0.91 22 Horas 15 Minutos
., . . .. . R Enero 22, Domingo 6,897 3,063 7,546.18 0.91 24 Horas
llustracion 115: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 116: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 7,097 3,118 7,751.60 0.92 24 Horas
Enero 24, Martes 7,189 3,079 7,820.49 0.92 24 Horas
40000 200 Enero 25, Miércoles 7,743 3,310 8,421.01 0.92 24 Horas
Enero 26, Jueves 7,588 3,191 8,231.79 0.92 23 Horas 45 Minutos
30000
300 Enero 27, Viernes 7,215 3,079 7,844.52 0.92 23 Horas 30 Minutos
£ < Enero 28, Sabado 7,622 3,220 8,274.42 0.92 24 Horas
= 20000 2 200
Enero 29, Domingo 7,284 3,125 7,926.08 0.92 24 Horas
Enero 30, Lunes 7,117 3,107 7,766.10 0.92 23 Horas 45 Minutos
10000 100
Enero 31, Martes 7,414 3,204 8,076.56 0.92 24 Horas
0 o B Total 217,404 95,152 237,315.29 0.92
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 1011213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 120: Resumen Datos de Generacion.
) ) Horas -
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;:lr(gll(l\‘IEIVh) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ Tﬁg;o Maxima 435.07
(KVARh) (kVAh) [hh-mm] [KW]:
- 2023-01-06 18:45:00
217,404 95,152 237,315.29 0.92 23:10 FECITEL e
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 117: Esquema de conexién de la localidad

Paneles Solares
120 kwp

<=

-—

Banco de Baterias

Planta Diesel

CUMMINS STANFORD
224 KWW

llustracién 118:

6000
5000
4000

p

2 3000
2000

1000

4

Meddor 1 >
m:| -
i
=

3 =) Unidad de

@municacones

Qrasito Girga
3xCT|
1580

Py
%.’-rb'

225 KVA

DIAGRAMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA Y SISTEMA DE TELEMEDIDA INSTALADOS

lecalizms

SAM FRANCISCO DE ACANDI QM - IPSE

Energia entregada por dia de la semana.

Lunes

Martes Jueves  Viemnes

Dia

Miércoles Sabado Domingo

SAN FRANCISCO

ACANDI
CHOCO

OPERACION
2023
Cadigo
localidad:
Cddigo SUI,
operador:

Pacifica

8.362176
-77.110051
279

27006007

1895

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ACANDI -
EMSELCAS.AE.S.P.

Tabla 122: Infraestructura de la localidad.

GENERACION
GRUPO ELECTROGENO
ITEM | MARCA [ CAPACIDAD | ESTADO
1 [ COMMEINS STANFORD| 224 kW EN OPERACION
GENERACION FOTOVOLTAICA
2 [ CAMIPO SOLAR[ 1 EN MANTENIMEENTO)|
BANCO DE BATERIAS
TRANSFORMADORES
ITEM] CAPACIDAD (kVA) [ ESTADO
1| 225 KVA RYMEL EN OPERACION

llustracion 119: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

120

100

80

kWh

60

40

20

0

Horas

01 2 3 4 56 7 8 9 1011213141516 17 18 19 20 21 22 23

Tabla 121: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SAN FRANCISCO (ACANDI - CHOCO)

Energia Energia Energia Factor de
Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia
(kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u)
Enero 01, Domingo 1,421 504 1,507.57 0.94
Enero 02, Lunes 932 341 992.41 0.94
Enero 03, Martes 921 326 976.60 0.94
Enero 04, Miércoles 818 276 862.92 0.95
Enero 05, Jueves 965 340 1,023.19 0.94
Enero 06, Viernes 985 355 1,046.67 0.94
Enero 07, Sdbado 1,031 323 1,080.14 0.95
Enero 08, Domingo 1,005 331 1,057.68 0.95
Enero 09, Lunes 446 174 478.40 0.93
Enero 10, Martes 875 332 935.53 0.93
Enero 11, Miércoles 822 304 876.15 0.94
Enero 12, Jueves 823 314 880.82 0.93
Enero 13, Viernes 219 78 232.64 0.94
Enero 14, Sdbado 1,016 370 1,080.79 0.94
Enero 15, Domingo 1,299 454 1,375.48 0.94
Enero 16, Lunes 857 316 913.56 0.94
Enero 17, Martes 784 279 832.19 0.94
Enero 18, Miércoles 833 304 886.72 0.94
Enero 19, Jueves 812 312 870.39 0.93
Enero 20, Viernes 819 311 876.45 0.93
Enero 21, Sdbado 803 304 858.54 0.94
Enero 22, Domingo 830 309 886.11 0.94
Enero 23, Lunes 852 317 909.01 0.94
Enero 24, Martes 860 310 914.54 0.94
Enero 25, Miércoles 914 317 967.52 0.94
Enero 26, Jueves 871 315 926.65 0.94
Enero 27, Viernes 888 314 941.94 0.94
Enero 28, Sdbado 802 287 851.45 0.94
Enero 29, Domingo 854 310 908.77 0.94
Enero 30, Lunes 839 311 894.74 0.94
Enero 31, Martes 861 304 913.20 0.94
Total 27,055 9,744 28,755.84 0.94
Tabla 123: Resumen Datos de Generacion.
Energia Energia Al Factor de Pr%cr:'zgzio Po:(e_ncia
Activa (kWh) IREEGIVE PRI Potencia dia-mes Maxm?a
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
27,055 9,744 28,755.84 0.94 09:19 ez e

Enero
Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]
15 Horas 15 Minutos
9 Horas 30 Minutos
9 Horas 15 Minutos
7 Horas 45 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
8 Horas 45 Minutos
9 Horas 15 Minutos
5 Horas 15 Minutos
10 Horas
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
3 Horas 30 Minutos
11 Horas
15 Horas 30 Minutos
9 Horas 30 Minutos
8 Horas 30 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 30 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
9 Horas 15 Minutos
8 Horas 45 Minutos
9 Horas
9 Horas 30 Minutos

9 Horas 15 Minutos

136.94

ra 2023-01-07 20:00:00
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i . 5di 27250000
Localidad: SANTA GENOVEVA  Codigo R . .
localidad: Tabla 124: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
DE DOCORDO
icipio: EL LITORAL DEL SAN JUAN
Municipio: ; . SANTA GENOVEVA DE DOCORDO (EL LITORAL DEL SAN JUAN -
Departamento: CHOCO Codigo SUI, 48383 A Enero
d CHOCO)
operador: . : p _—
Region: pacifica p Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
g ' ) Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: § . (kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: - )
. Enero 01, Domingo 1,956 1,174 2,281.67 0.86 24 Horas
Longitud: ~77.36493 g
Usuarios: 506 Enero 02, Lunes 1,892 1,280 2,283.94 0.83 24 Horas
Operador de red: ELECTRO LITORAL F.JMS.AS. ES.P Enero 03, Martes 2,074 1,296 2,445.86 0.85 24 Horas
Enero 04, Miércoles 2,114 1,328 2,496.52 0.85 23 Horas
llustracion 120: Esquema de conexion de la localidad Tabla 125: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 1,042 1153 2,258.78 086 17 Horas
Enero 06, Viernes 1,672 981 1,938.42 0.86 16 Horas
300 KW STEWART & STEVENSON Medidor 1 ~ GRUPOS ELECTROGENOS - i
r 3 { Enero 07, Sdbado 1,767 1,045 2,052.44 0.86 18 Horas 15 Minutos
| H = ITEM MARCA CAPACIDAD (kw) ESTADO
- = 1 STEWART & STEVENSON 200 FUERA DE SERVICIO Enero 08, Domingo 1,743 1,050 2,035.02 0.86 16 Horas 45 Minutos
S =V Unidad de
Comunicadonss 2 STEWART & STEVENSON 300 FUERA DE SERVICIO Enero 09, Lunes 1,909 1,097 2,201.12 0.87 17 Horas 15 Minutos
1 3 STEMAC 68D EN SERVICIO -
TRANSFORMADORES Enero 10, Martes 2,038 1,151 2,340.16 0.87 17 Horas 45 Minutos
400 KA WPT Circuito Carge ITEM| _ CAPACIDAD (kVA) | ESTADO Enero 11, Miércoles 2,124 1,237 2,457.67 0.86 17 Horas 15 Minutos
1 | AN | EN OPERACION
220/13200V W '4: Enero 12, Jueves 1,998 1,265 2,365.01 0.84 17 Horas 30 Minutos
- _@ 111!} _f_' Enero 13, Viernes 1,875 1,039 2,143.99 0.87 17 Horas 30 Minutos
200 s * Enero 14, Sabado 2,425 1,538 2,871.81 0.84 23 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 1,922 1,225 2,278.77 0.84 21 Horas 45 Minutos
Enero 16, Lunes 2,157 1,344 2,541.25 0.85 23 Horas
DIAGRAMA GEN'ERAL DEL SISTEMA Enero 17, Martes 2,361 1,400 2,744.88 0.86 24 Horas
= DE GE~EWON ¥ TELEMETRIA Enero 18, Miércoles 1,886 1,016 2,141.94 0.88 17 Horas 15 Minutos
STEMAC 600 kit DOCORDO CHM-IPSE Enero 19, Jueves 2,065 1,148 2,362.47 0.87 22 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 2,396 1,389 2,769.71 0.87 24 Horas
Enero 21, Sabado 2,230 1,237 2,549.69 0.87 24 Horas
llustracion 121: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 122: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo 1,643 939 1,892.57 0.87 18 Horas 45 Minutos
Enero 23, Lunes 1,702 946 1,947.13 0.87 16 Horas 30 Minutos
12000 Enero 24, Martes 1,984 1,147 2,292.18 0.87 16 Horas 30 Minutos
140 :
Enero 25, Miércoles 941 527 1,078.82 0.87 9 Horas
10000 120
Enero 26, Jueves 1,535 840 1,749.37 0.88 14 Horas
100
8000 Enero 27, Viernes 1,879 1,006 2,131.07 0.88 17 Horas
< <
80
E 6000 E Enero 28, Sabado 1,837 1,040 2,110.87 0.87 16 Horas 30 Minutos
60
4000 Enero 29, Domingo 1,183 629 1,340.06 0.88 11 Horas
40
2000 Enero 30, Lunes 2,120 1,221 2,445.94 0.87 20 Horas 30 Minutos
20
Enero 31, Martes 2,527 1,448 2,912.14 0.87 24 Horas
0 0 P i i | i - i /
Lunes Martes Miércoles Jueves Vienes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 9 1011121314 1516 17 18 19 20 21 22 23 Total 59,896 35,133 69,439.75 0.86
Dia Horas
Tabla 126: Resumen Datos de Generacion.
’ . Horas :
Energia  pl0  Aparente | Faclorde  Promedio ‘Maxima, 18097
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
- 2023-01-18 08:00:00
59,896 35,133 69,439.75 0.86 19:08 FEBIE Y MO
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Localidad: Codigo 27077016 . . . )
SIVIRU Iocaligdad' Tabla 127: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAJO BAUDO
. CHOCO 5di 37735 - .
Departamento: Cédigo SUI, SIVIRU (BAJO BAUDO - CHOCO) Enero
operador:
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlf) en el dia
Latitud: 4.804592 (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm)]
Longitud: -77.343385 Enero 01, Domingo 314 147 347.16 0.91 13 Horas 15 Minutos
Usuarios: 186 Enero 02, Lunes 207 79 221.83 0.93 7 Horas 15 Minutos
. ENERPACIFIC S.A.S. E.S.P.
Operador de red: Enero 03, Martes 228 91 245.61 0.93 8 Horas
Enero 04, Miércoles 251 94 267.79 0.94 8 Horas 45 Minutos
. 2 .. . . Enero 05, Jueves 235 93 252.71 0.93 8 Horas 30 Minutos
llustraciéon 123: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 128: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 248 98 266.68 0.93 8 Horas 30 Minutos
Enero 07, Sabado 247 93 264.31 0.94 8 Horas 30 Minutos
Unidad de MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD ESTADO -
Comuniciones L DIESEL G124 HSG274D TEKVA OPERATIVO Enero 08, Domingo 257 102 276.00 0.93 9 Horas
Medidor 1 D = Enero 09, Lunes 224 86 240.21 0.93 8 Horas
a » Enero 10, Martes 232 89 248.14 0.93 8 Horas 15 Minutos
Enero 11, Miércoles 222 87 238.59 0.93 8 Horas
Enero 12, Jueves 234 88 249.67 0.94 8 Horas
Enero 13, Viernes 208 7 222.02 0.94 7 Horas 45 Minutos
Enero 14, Sabado 234 90 250.93 0.93 8 Horas 30 Minutos
sxeT Enero 15, Domingo 286 115 308.43 0.93 10 Horas 30 Minutos
Circuive
RICARRODESS0KVA Caege Enero 16, Lunes 235 86 249.72 0.94 8 Horas
Enero 17, Martes 196 78 210.63 0.93 7 Horas 30 Minutos
m&a:&mgg&ub %Ellkgngzrﬂx Enero 18, Miércoles 205 81 220.39 0.93 7 Horas 30 Minutos
SIVIRU Chi-1P-5E Enero 19, Jueves 213 83 228.45 0.93 8 Horas
Enero 20, Viernes 211 82 226.44 0.93 8 Horas
Enero 21, Sabado 212 84 227.77 0.93 7 Horas 30 Minutos
.. . . .. . . Enero 22, Domingo 240 95 257.99 0.93 8 Horas 45 Minutos
llustracion 124: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 125: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 216 82 231.31 0.93 8 Horas
Enero 24, Martes 220 91 238.34 0.92 8 Horas 15 Minutos
40
1500 - Enero 25, Miércoles 225 88 242.00 0.93 8 Horas
Enero 26, Jueves 216 88 233.29 0.93 8 Horas
12504 30
Enero 27, Viernes 312 134 339.47 0.92 11 Horas 45 Minutos
1000+
é 20 - Enero 28, Sabado 234 92 250.97 0.93 8 Horas 15 Minutos
% 7501 = Enero 29, Domingo 310 141 340.23 0.91 12 Horas 15 Minutos
5004 104 Enero 30, Lunes 220 86 235.82 0.93 7 Horas 45 Minutos
250+ Enero 31, Martes 211 81 225.77 0.93 7 Horas 30 Minutos
\_
0 T T T T T 0 e R S L B s m w e e e e o S S S S N N S Total 7,301 2,902 7,857.07 0.93
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617 181920212223
Dia Horas
Tabla 129: Resumen Datos de Generacion.
p o Horas :
roga | EEGR EEOE  paorse pomago o s
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlﬁjmerzns;] [kW]:
: 2023-01-07 19:15:00
7,301 2,902 7,857.07 0.93 08:34 echaie
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Localidad: Codigo 27001029 . . . ;
TAGACHI Iocal?dad' Tabla 130: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: QUIBDO
Departamento: CHOCO Codigo SUI, 1930 p -
P operador: TAGACHI (QUIBDO - CHOCO) Enero
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 6.221151 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Longitud: -76.726272 Enero 01, Domingo 415 170 448.75 0.93 12 Horas 45 Minutos
Usuarios: 221 Enero 02, Lunes 301 111 320.53 0.94 8 Horas 45 Minutos
Operador de red: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS VIGIA DEL
FUERTE S.A. E.S.P. - EMSPUVIF S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 283 102 300.49 0.94 8 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 287 108 306.55 0.94 8 Horas 15 Minutos
llustracion 126: Esquema de conexidn de la localidad Tabla 131: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 275 98 20143 0.94 8 Horas 15 Minutos
Enero 06, Viernes 310 115 330.56 0.94 8 Horas 45 Minutos
Unidad de GRUPD ELECTROGEMD Enero 07, Sabado 276 109 296.92 0.93 8 Horas 30 Minutos
Meddorl — Cmumadnegetay ITEM MARCA | CAPACIDAD ESTADO i i
= — —: Enero 08, Domingo 273 107 293.79 0.93 8 Horas 30 Minutos
N —— = 1 CUMMINS 136 )W __JEN OPERACION Enero 09, Lunes 270 108 290.79 0.93 8 Horas
. ’ = TRANSFORMADORES -
“;SE;E#SS“ SEHHE B TEM CAPACIDAD ESTADO Enero 10, Martes 270 106 289.90 0.93 8 Horas 30 Minutos
I 1 1125 kv'd, Er QOPERACION Enero 11, Miércoles 247 100 266.21 0.93 7 Horas 30 Minutos
CUMMINS Qrcuto Carga Enero 12, Jueves 257 98 274.75 0.93 8 Horas
i T ' 4 Enero 13, Viernes 221 84 236.69 0.94 6 Horas 30 Minutos
" | Enero 14, Sabado 283 108 303.12 0.93 8 Horas 15 Minutos
'[,// * * ) Enero 15, Domingo 264 108 285.63 0.93 8 Horas 15 Minutos
25 kA Enero 16, Lunes 278 107 297.84 0.93 8 Horas
TESLA
Enero 17, Martes 260 101 278.89 0.93 8 Horas
Enero 18, Miércoles 270 104 289.55 0.93 8 Horas
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA Enero 19, Jueves 286 106 305.26 0.94 8 Horas
Localidad [ Enero 20, Viernes 262 99 280.05 0.93 8 Horas
TAGACHI CNM-IPSE
. Enero 21, Sabado 298 110 318.07 0.94 8 Horas 15 Minutos
L B ; L, . L Enero 22, Domingo 292 108 311.03 0.94 8 Horas 15 Minutos
llustracion 127: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 128: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. ;
Enero 23, Lunes 283 104 301.87 0.94 7 Horas 45 Minutos
Enero 24, Martes 299 108 318.22 0.94 8 Horas 15 Minutos
1750 50 Enero 25, Miércoles 319 112 337.66 0.94 8 Horas 45 Minutos
1500 Enero 26, Jueves 292 107 311.27 0.94 8 Horas
40 ’
1250 Enero 27, Viernes 299 105 316.74 0.94 8 Horas
= 1000 = 30 Enero 28, Sdbado 297 109 316.38 0.94 8 Horas
= =
* 750 = Enero 29, Domingo 298 112 318.31 0.94 8 Horas 15 Minutos
20
500 Enero 30, Lunes 294 109 313.03 0.94 8 Horas
250 10 Enero 31, Martes 290 105 308.77 0.94 7 Horas 45 Minutos
0 I | g ——— I Total 8,850 3,337 9,458.10 0.94
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 132: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;:lr(gll(l\‘IEIVh) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ Tﬁg;o Maxima 45.60
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
: 2023-01-25 13:30:00
8,850 3,337 9,458.10 0.94 08:15 FECITEL e
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Localidad: Codigo 27077916 . . . ;
TERRON Iocal?dad' Tabla 133: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAJO BAUDO
. CHOCO 5di 43836 - -
Departamento: Cédigo SUI, TERRON (BAJO BAUDO - CHOCO) Enero
operador:
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud: 4.881958 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.077108 Enero 01, Domingo 282 125 308.83 0.91 15 Horas 15 Minutos
Usuarios: 151 ) ) Enero 02, Lunes 157 66 170.45 0.92 8 Horas
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA LIMPIA DE COLOMBIA S.A.
p E.S.P. - ENERLIMPIA S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 164 69 178.37 0.92 8 Horas
Enero 04, Miércoles 157 68 170.81 0.92 8 Horas 15 Minutos
.. .. . . Enero 05, Jueves 150 65 163.47 0.92 7 Horas 45 Minutos
llustraciéon 129: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 134: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 155 68 169.36 0.91 8 Horas
2 Enero 07, Sabado 154 66 167.87 0.92 8 Horas
Unidnd da GRUPO ELECTROGENO
Comuniciones Ei 08, Domi 153 65 166.77 0.92 7H 45 Minut
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO nero 9, Domingo oras 5 Minufos
Medidor 1 D 3 1 RICARDO 88 KVA EN OPERACION Enero 09, Lunes 163 71 177.65 0.92 8 Horas 15 Minutos
= Enero 10, Martes 161 68 174.70 0.92 8 Horas
Del 15 al 30 de enero de 2023, no se generé en la localidad por Enero 11, Miércoles 161 70 175.57 0.92 8 Horas
una falla en la descarga eléctrica. Enero 12, Jueves 158 69 172.20 091 8 Horas
Enero 13, Viernes 162 68 175.60 0.92 8 Horas
;‘2‘:‘ Enero 14, Sabado 94 38 101.03 0.93 5 Horas
RICARDO 88 KVA Enero 15, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Enero 16, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
DAG RAMA GENE RAL DE L SISTEWA Enero 17, Martes 0 0 0.00 0 Horas
DE GEMERACION Y TE LEMETRIA
TERRON Chiki-P-E Enero 18, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Enero 19, Jueves 5 1 4.88 0.96 0 Horas 45 Minutos
Enero 20, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 21, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
., . . ., . L Enero 22, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 130: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 131: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 24, Martes 0 0 0.00 0 Horas
500 - 121 Enero 25, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
10 - Enero 26, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
400
g Enero 27, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
£ 300 A £ Enero 28, Sdbado 0 0 0.00 0 Horas
E Z 6 ,
200 - Enero 29, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
47 Enero 30, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
100 4 2+ Enero 31, Martes 135 62 148.62 0.91 8 Horas
0 : . . . r r— Total 2,410 1,042 2,626.02 0.92
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617 181920212223
Dia Horas
Tabla 135: Resumen Datos de Generacion.
’ . Horas :
Energia g:ae;g\g AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 25.65
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlﬁjmﬁf;] [kW]:
) 2023-01-14 19:15:
2,410 1,042 2,626.02 0.92 04:01 FEBIE Y MO 023-0 9:15:00
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Localidad: Codigo 27800005 . . . ;
TITUMATE Iocal?dad' Tabla 136: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: UNGUIA
: CHOCO 5di 22941 .
Departamento: Cédigo SUI, TITUMATE (UNGUIA - CHOCO) Enero
operador:
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedls) en el dia
Latitud: 8.306488 (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.075915 Enero 01, Domingo 1,005 263 1,038.83 0.97 16 Horas 15 Minutos
Usuarios: 180 Enero 02, Lunes 371 86 381.03 0.97 5 Horas 30 Minutos
. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA S.A. E.S.P. -
Operador de red: ESPUN SA ESP. Enero 03, Martes 542 133 557.85 0.97 9 Horas
Enero 04, Miércoles 567 143 584.44 0.97 9 Horas
. 2 .. . . Enero 05, Jueves 536 127 550.64 0.97 8 Horas
llustracién 132: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 137: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 433 95 443.35 0.98 5 Horas 30 Minutos
GENERACION Enero 07, Sabado 323 70 330.50 0.98 5 Horas 45 Minutos
PANELES SOLARES EIRPO ELECTIROTEENY Enero 08, Domingo 618 146 635.11 0.97 10 Horas 45 Minutos
105K e ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO -
) 7 CATERPILLAR 2438 kw EN OPERACION Enero 09, Lunes 466 106 478.15 0.98 7 Horas 30 Minutos
REMODELACION
! 2 CUMMING 124 kY DISPONMIBLE ;
B e SENERACION FOTOVOLTARA Enero 10, Martes 353 84 362.92 0.97 5 Horas 15 Minutos
3 [CAMPO SOLAR ] 105 KWp [EN OPERACION Enero 11, Miércoles 496 118 509.93 0.97 8 Horas
150KVA T Oreib Cop DANED DE BATERIAS E 12,7 338 80 347.63 0.97 5H 15 Mi
, . . t
Y130V ' 4 [BATERIAS [ 152 BATERIAS 2550 Ah 2% [EN OPERACION nero ueves oras inutos
t mnm 4 ’b TRANSFORMADORES Enero 13, Viernes 389 83 397.35 0.98 5 Horas 15 Minutos
1487/ ITEM] CAPACIDAD (kKV4) [ ESTADO -
* 1] 150 kvd |[EN OPERACION Enero 14, Sdbado 477 114 490.15 0.97 8 Horas 30 Minutos
it Enero 15, Domingo 387 94 398.46 0.97 6 Horas 30 Minutos
fonce de Batorias Enero 16, Lunes 432 104 443.98 0.97 7 Horas 45 Minutos
) Enero 17, Martes 524 131 540.14 0.97 9 Horas
m DIAGRAMA GENERAL DAL SISTEMA p— - "
DF GENERACION Y TELBVETRIA Enero 18, Miércoles 484 118 498.38 0.97 8 Horas 15 Minutos
HTU.:;:E T Enero 19, Jueves 872 227 901.42 0.97 15 Horas 30 Minutos
Enero 20, Viernes 495 115 508.51 0.97 7 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 585 135 599.98 0.97 8 Horas 30 Minutos
.. . . .. . R Enero 22, Domingo 588 134 603.26 0.98 9 Horas 15 Minutos
llustracion 133: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 134: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 484 112 496.58 0.97 9 Horas
Enero 24, Martes 515 123 529.55 0.97 9 Horas
100
3500 Enero 25, Miércoles 388 91 398.16 0.97 5 Horas 30 Minutos
3000 80 Enero 26, Jueves 553 134 569.39 0.97 9 Horas 15 Minutos
2500 Enero 27, Viernes 573 145 590.94 0.97 10 Horas
60
§ 2000 § Enero 28, Sabado 619 143 635.14 0.97 9 Horas 30 Minutos
= 1500 = 40 Enero 29, Domingo 547 127 561.84 0.97 9 Horas 15 Minutos
1000 Enero 30, Lunes 465 108 477.55 0.97 8 Horas
500 o Enero 31, Martes 589 146 606.75 0.97 10 Horas 30 Minutos
0 R . o! T e e Total 16,014 3,835 16,466.86 0.97
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 1011213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 138: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas :
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;:lr(gll(l\‘IEIVh) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ Tﬁg;o Maxima 89.14
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
. 2023-01-06 20:00:00
16,014 3,835 16,466.86 0.97 08:26 FECITEL e
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Localidad: Cédigo 27800000 . . . .
UNGUIA Iocal?dad' Tabla 139: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: UNGUIA
. CHOCO 5di 22941 .
Departamento: gggr'ggosrw UNGUIA (UNGUIA - CHOCO) Enero
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 8.045966 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.094268 Enero 01, Domingo 15,652 5,346 16,539.95 0.95 24 Horas
Usuarios: 2536 Enero 02, Lunes 15,357 5,089 16,178.58 0.95 24 Horas
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA S.A. E.S.P. - )
. ESPUN S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 13,701 4,688 14,480.53 0.95 22 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 13,301 4,536 14,053.30 0.95 22 Horas 15 Minutos
. . .. . . Enero 05, Jueves 13,352 4,644 14,136.22 0.94 22 Horas 15 Minutos
llustracién 135: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 140: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 12,913 4,547 13,689.62 0.94 22 Horas 15 Minutos
- SISTEMA HIBRIDO Enero 07, Sdbado 13,264 4,741 14,085.79 0.94 22 Horas 15 Minutos
Sy
- (ELEIP0) ELSEANEE) Enero 08, Domingo 12,853 4,549 13,634.40 0.94 22 Horas
campo solar 78,6 KWp s _ i ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
banco de baterias S = 1 PERKINS GO0 kYWY (420 KWW prime) EN OPERACION Enero 09, Lunes 12,108 4,360 12,868.66 0.94 22 Horas 15 Minutos
115,9 kWP L Qi e 2 PERKINS GO0 kY (420 kYW prime) EN OPERACION -
o ' r’..w '-:I "b 3 PERKING 500 KV (350 kY prime) EN OPERACION Enero 10, Martes 11,594 3,920 12,238.30 0.95 22 Horas 30 Minutos
m—li—@ [ i e 4 [PERKING L E OPERAGION Enero 11, Miércoles 12,416 4,227 13,116.13 095 | 22 Horas 15 Minutos
Grupos Electrogenos 2000kVA T 7785 KWp [EN OPERACIGN Enero 12, Jueves 12,174 4,060 12,832.64 0.95 22 Horas 15 Minutos
perkins | 2 | BANCO DE BATERIAS CAPACIDAD 24800 Ah 1155 kvvp |EN OPERACION - -
] TRANSFORMADORES Enero 13, Viernes 12,118 4,014 12,765.41 0.95 22 Horas 15 Minutos
600 KW(420 kW prime) 'TE'“ I C‘é‘ﬂ%’éi‘\'ﬂ:” IEN O'EESFIL‘(?I%N Enero 14, Sabado 11,863 3,984 12,514.30 0.95 22 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 10,839 3,698 11,451.88 0.95 22 Horas
perkins | Enero 16, Lunes 12,171 4,227 12,883.53 0.94 22 Horas 15 Minutos
500 KW (350 kW prime TR OBERA. S DERMSTRITURA, Enero 17, Martes 12,624 4,387 13,364.93 0.94 22 Horas 15 Minutos
T onGua | e et Enero 18, Miércoles 12,637 4,382 13,374.92 094 | 22 Horas 15 Minutos
Enero 19, Jueves 13,184 4,579 13,956.47 0.94 22 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 13,155 4,605 13,937.61 0.94 22 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 13,203 4,770 14,038.68 0.94 22 Horas 15 Minutos
L, . . L, L Enero 22, Domingo 13,207 4,725 14,026.83 0.94 22 Horas 15 Minutos
llustracion 136: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 137: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 13,214 4,611 13,995.39 0.94 22 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 13,258 4,661 14,053.88 0.94 22 Horas 30 Minutos
70000 800 Enero 25, Miércoles 13,107 4,527 13,866.74 0.95 22 Horas 15 Minutos
60000 Enero 26, Jueves 13,215 4,595 13,990.73 0.94 22 Horas 15 Minutos
50000 600 Enero 27, Viernes 13,214 4,631 14,002.48 0.94 22 Horas 15 Minutos
g 40000 é Enero 28, Sabado 13,272 4,730 14,089.49 0.94 22 Horas 15 Minutos
20000 = 400 Enero 29, Domingo 13,269 4,760 14,096.71 094 | 22 Horas 15 Minutos
20000 200 Enero 30, Lunes 12,917 4,595 13,709.51 0.94 22 Horas 15 Minutos
10000 Enero 31, Martes 13,020 4,622 13,815.80 0.94 22 Horas 15 Minutos
0 0 — - — — — — - Total 402,169 139,811 425,777.77 0.94
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 141: Resumen Datos de Generacion.
) ) Horas -
Energia  poilh  Aparente | Foctorde  Promedio axima 796,22
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
) 2023-01-31 20:30:
402,169 139,811 425,777.77 0.94 22:21 echaie 023-01-31 20:30:00
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Localidad: Codigo 27077019 . . . ;
VIRUDO Iocal?dad' Tabla 142: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BAJO BAUDO
: CHOCO 5di 43836 - p
Departamento: Cédigo SUI, VIRUDO (BAJO BAUDO - CHOCO) Enero
operador:
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud: 5.402092 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.403774 Enero 01, Domingo 327 176 370.77 0.88 15 Horas 15 Minutos
Usuarios: 151 ) ) Enero 02, Lunes 104 48 114.49 0.91 4 Horas 30 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA LIMPIA DE COLOMBIA S.A.
p E.S.P. - ENERLIMPIA S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 0 0 0.00 nan 0 Horas
Enero 04, Miércoles 0 0 0.00 nan 0 Horas
.. .. . . Enero 05, Jueves 0 0 0.00 nan 0 Horas
llustracién 138: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 143: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 0 0 0.00 nan 0 Horas
Jnises ae GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sabado 0 0 0.00 nan 0 Horas
s 3 . {f; ITEM MARCA CAPACIDAD) ESTADO Enero 08, Domingo 0 0 0.00 nan 0 Horas
- 1 RICARDO -KOFO 140 Kw__| EN OPERACION Enero 09, Lunes 239 120 267.56 0.89 10 Horas
TRANSFORMADOR .
ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 10, Martes 203 98 225.84 0.90 7 Horas 45 Minutos
—— 1 150 KVA EN OPERACION Enero 11, Miércoles 193 95 215.46 0.90 7 Horas 30 Minutos
GiF & Enero 12, Jueves 186 93 207.72 0.89 7 Horas 30 Minutos
v il !
3T Bircalie Enero 13, Viernes 188 93 209.44 0.90 7 Horas 45 Minutos
frivoly
o P TUES GENERADOR ” Enero 14, Sabado 191 93 21264 0.90 7 Horas 45 Minutos
Enero 15, Domingo 208 105 23341 0.89 8 Horas 45 Minutos
DA RAA CENERAL DEL SRR
i ELEme TR -
VIRUDO PR Enero 16, Lunes 190 93 211.28 0.90 7 Horas 30 Minutos
Enero 17, Martes 196 96 217.90 0.90 8 Horas
Enero 18, Miércoles 189 90 209.63 0.90 8 Horas
Enero 19, Jueves 202 99 225.18 0.90 8 Horas
Enero 20, Viernes 192 93 212.92 0.90 7 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 205 102 228.92 0.89 8 Horas
., . , ., . L Enero 22, Domingo 191 95 213.77 0.90 7 Horas 45 Minutos
llustracion 139: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 140: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 201 102 225.25 0.89 7 Horas 45 Minutos
Enero 24, Martes 195 103 220.27 0.88 7 Horas 45 Minutos
1000 - 25+ Enero 25, Miércoles 190 98 213.81 0.89 7 Horas 45 Minutos
20 - Enero 26, Jueves 207 104 231.68 0.89 8 Horas 30 Minutos
800 -
Enero 27, Viernes 208 101 230.97 0.90 8 Horas
£ 600- £ 157 Enero 28, Sabado 206 101 229.71 0.90 8 Horas 15 Minutos
~ * 104 Enero 29, Domingo 207 103 231.56 0.90 8 Horas
400 -
Enero 30, Lunes 201 100 22457 0.90 8 Horas
200 31 Enero 31, Martes 220 110 246.05 0.89 8 Horas 30 Minutos
0 . : : : : r— Total 5,040 2,511 5,630.40 0.90
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617 181920212223
Dia Horas
Tabla 144: Resumen Datos de Generacion.
’ . Horas :
Energia g:ae;g\l/z AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 53.93
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
- 2023-01-10 12:15:
5,040 2,511 5,630.40 0.90 06:34 FEBIE Y MO 023-01-10 12:15:00
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracién 141: Esquema de conexién de lalocalidad

A
-
120,32 kw eco
CAMPO SOLAR
=
_— |
Meddor t
=1 j—
BANCO DE BATERIAS - -
40 BATERIAS 6VDC 468 Ah i = Unided &o
1125 KVA 500 KVA BB e o
kb 2081440V 440113.200 V NO¥
| ey i
e
, | o
CUMMINS 225 kW
ENEAGETICA ¥ SISTEMA DF TELEMEDIOA INSTALACOS
BARRANCO MINAS o - 1se

llustracion 142: Energia entregada por dia de la semana.

Martes Jueves Viernes Sabado

Dia

Lunes Miércoles Domingo

OPERACION [_f
Del 01 al 31 del mes de Enero, %'pse
2023
BARRANCO MINAS  Codigo localidad: ~ 94343000
BARRANCO MINAS
GUAINIA Cédigo SUI, 231
operador:
Amazdnica
3.494384
-69.815034
355

EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBAS.A. ES.P. - EMELCE S.A. ES.P.

Tabla 146: Infraestructura de la localidad.

GENERACION
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO

1 CUMMINS 225 Kw Stand By [EN OPERACION

SISTEMA
2 FOTOVOLTAICO 12032 kWY (pico) |FUERA DE SERVICO
TRANSFORMADORES

ITEM | CAPACIDAD | ESTADO

1 | S00KVA [EN OPERACION

llustracion 143: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

175

150

125

100

kWh

75

25

0123456 7 8 9 1011121314 151617 18 19 20 21 22 23

Horas

Tabla 145: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

BARRANCO MINAS (BARRANCO MINAS - GUAINIA)

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sdbado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) ';(‘i‘/"‘;g‘r’;‘
61,606 18,107

Energia
Activa
(kWh)

2,355
2,156
2,122
2,048
2,121
2,033
1,784
1,718
1,838
2,010
1,940
1,859
1,912
1,939
1,862
1,960
1,880
2,104
2,119
2,126
1,967
1,879
2,101
2,083
2,122
2,128
2,126
1,978
1,360
1,757
2,219

61,606

Energi:

a

Reactiva
(kVARh)

18,

713
617
639
603
627
590
501
485
535
560
573
520
535
591
556
552
526
601
624
632
593
567
616
621
631
634
637
608
417
545
658

107

Energia
Aparente
(kVAh)

2,460.90
2,242.20
2,215.94
2,134.62
2,211.32
2,116.52
1,853.47
1,785.39
1,914.70
2,087.10
2,022.67
1,930.88
1,984.90
2,026.57
1,942.95
2,036.37
1,952.08
2,188.45
2,209.30
2,218.44
2,054.24
1,962.84
2,189.14
2,173.36
2,213.59
2,220.30
2,219.67
2,069.27
1,422.62
1,839.66
2,314.43

64,211.75

Factor de
Potencia

(p-u)
0.96

0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96

0.96

Tabla 147: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

64,211.75

Factor de

Potencia

0.96

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
16:14

Potencia

Méxima
[kw]:

Fechay ho

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

24 Horas
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
16 Horas 15 Minutos
12 Horas
12 Horas 30 Minutos
16 Horas 15 Minutos

172.10

ra 2023-01-30 13:45:00
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Localidad: MIRAFLORES Cédigo localidad: Tabla 148: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MIRAFLORES
Departamento: GUAVIARE Cédigo SUl, 2994
P 9 . MIRAFLORES (MIRAFLORES - GUAVIARE) Enero
operador:
Regioén: Amazoénica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 1.336795 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm)]
Longitud: -71.951218 Enero 01, Domingo 2,798 1,025 2,979.33 0.94 22 Horas 15 Minutos
Usuarios: 543 Enero 02, Lunes 2,451 851 2,594.29 0.94 18 Horas 15 Minutos
. ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES
Operador de red: Enero 03, Martes 2,412 832 2,551.90 0.95 18 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 2,569 867 2,711.27 0.95 18 Horas 15 Minutos
., ., ) ) Enero 05, Jueves 2,590 852 2,726.26 0.95 18 Horas 15 Minutos
llustracién 144: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 149: Infraestructura de la localidad. - -
Enero 06, Viernes 2,698 902 2,844.34 0.95 19 Horas 15 Minutos
sTewseTsTEvEISON GRUPD ELECTROGEND Enero 07, Sabado 2,222 791 2,358.71 0.94 17 Horas 15 Minutos
I/ Medidor 1 i < ITEM MARCA CAPACIDAD KW ESTADO Enero 08, Domingo 2,041 711 2,161.05 0.94 17 Horas 15 Minutos
[m:] o el 1 STEWWART STEVENSON 412 EN OPERACION -
Eol b 2 STEVWART STEVENSON 112 FUERA DE SERVICIO Enero 09, Lunes 2,180 747 2,304.11 0.95 17 Horas 15 Minutos
3 . ‘Comunicacanes
| 3 DOOSAN (nueva) 408 EN OPERACION Enero 10, Martes 2,526 829 2,658.51 0.95 18 Horas 15 Minutos
2PT Ciraito Carga 4 DOOSAN (hueva) 408 EN OPERACION
1000 KVA E "i' TRANSFORMADORES Enero 11, Miércoles 2,166 710 2,279.01 0.95 17 Horas 15 Minutos
il 4 ] ITEM | CAPACIDAD ESTADO
1 ! )
" 1 | 000 oA [EN OPERACION Enero 12, Jueves 2,198 732 2,316.86 0.95 18 Horas 15 Minutos
Enero 13, Viernes 2,207 697 2,314.12 0.95 18 Horas 15 Minutos
CENTRAL Hurva Enero 14, Sabado 2,397 829 2,535.99 0.95 17 Horas 15 Minutos
STAPOR 0b e A FRAESTR A
Erenggm s%%?%ﬁfmﬁcﬁmos Enero 15, Domingo 2,285 77 2,413.78 0.95 17 Horas 15 Minutos
MIRAFLORES N - TPSE Enero 16, Lunes 2,499 795 2,622.31 0.95 18 Horas 15 Minutos
Enero 17, Martes 2,433 778 2,553.97 0.95 18 Horas 15 Minutos
Enero 18, Miércoles 2,563 837 2,695.92 0.95 18 Horas 15 Minutos
Enero 19, Jueves 2,742 880 2,880.04 0.95 19 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 2,616 857 2,752.54 0.95 18 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 2,348 816 2,485.74 0.94 17 Horas 15 Minutos
., . . ., ) L Enero 22, Domingo 2,255 764 2,380.61 0.95 17 Horas 15 Minutos
llustracion 145: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 146: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. -
Enero 23, Lunes 2,519 810 2,646.38 0.95 18 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 2,645 822 2,769.83 0.95 18 Horas 15 Minutos
14000 175 Enero 25, Miércoles 2,698 865 2,833.29 0.95 18 Horas 15 Minutos
12000 150 Enero 26, Jueves 2,679 854 2,812.03 0.95 18 Horas 15 Minutos
10000 125 Enero 27, Viernes 2,724 848 2,852.94 0.95 18 Horas 15 Minutos
§ 8000 § 100 Enero 28, Sabado 2,413 814 2,546.66 0.95 17 Horas 15 Minutos
* 6000 = 5 Enero 29, Domingo 2,246 775 2,376.16 0.95 17 Horas 15 Minutos
4000 50 Enero 30, Lunes 2,734 843 2,860.86 0.96 18 Horas 15 Minutos
2000 25 Enero 31, Martes 2,676 832 2,802.23 0.95 18 Horas 15 Minutos
0 0 — I N NS S SN SN SN SN S SN S SN SN SN SN N Total 76,527 25,343 80,614.10 0.95
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 1011213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 150: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas :
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;:lr(gll(l\‘IEIVh) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ Tﬁg;o Maxima 182.16
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
: 2023-01-26 18:45:00
76,527 25,343 80,614.10 0.95 18:07 ey e
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Localidad: Codigo 44847012 . . . ;
NAZARETH Iocaligdad' Tabla 151: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: URIBIA
: LA GUAJIRA 5di 42637
Departamento: Cédigo SUI, NAZARETH (URIBIA - LA GUAJIRA) Enero
operador:
Region: Caribe Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 12.175104 (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -71.282503 Enero 01, Domingo 3,231 582 3,282.59 0.98 17 Horas 30 Minutos
Usuarios: 244 Enero 02, Lunes 1,993 373 2,027.36 0.98 10 Horas 30 Minutos
. HELIOS ENERGIA S.A. ESP
Operador de red: Enero 03, Martes 1,668 286 1,692.55 0.99 9 Horas
Enero 04, Miércoles 2,051 377 2,085.76 0.98 11 Horas 15 Minutos
.. .. . . Enero 05, Jueves 1,647 276 1,669.77 0.99 8 Horas 45 Minutos
llustracién 147: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 152: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 1,767 283 1,789.94 0.99 9 Horas
Sletoinn RibovoNsos SISTEMA DE GENERACION® Enero 07, Sabado 1,837 321 1,865.18 0.99 9 Horas 15 Minutos
- oxw ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 1,230 227 1,250.61 0.98 6 Horas 45 Minutos
_—— Mo t i 5 .
c _g._y = Sisterma Solar 42936 kip EN OPERACION Enero 09, Lunes 1,486 255 1,507.78 0.99 7 Horas 30 Minutos
Vi ST 2 SDMO 364 kW EN OPERACION
Bonco de Baterias " Enero 10, Martes 1,868 352 1,900.91 0.98 9 Horas
Lo o0 s o xvA “““"‘""‘ 3 CATERPLLAR 600 Kw EN OPERACION
ina ge 3350 i 2ol 7 1 2 AN 3 e - - Enero 11, Miércoles 2,002 358 2,033.66 0.98 9 Horas 30 Minutos
B 1) " . 2 Banco de Baterias (576 baterias, cada una de 3350 Ah EN OPERACION
; 2V) Enero 12, Jueves 2,456 474 2,501.69 0.98 12 Horas 15 Minutos
i s Gresta Pt e TRANSFORMADORES” Enero 13, Viernes 1,584 284 1,609.80 0.98 8 Horas 30 Minutos
"Ob ITEM CAPACIDAD ESTADO
CATERPILLR — f. ! 1 300 KVA EN OPERACION Enero 14, Sabado 1,903 367 1,937.62 0.98 9 Horas 45 Minutos
S— Enero 15, Domingo 1,964 430 2,010.63 0.98 10 Horas 45 Minutos
o INPRAE STRUCTURA ELECTRICA EN OPERACION i
souo E@— poo—— Enero 16, Lunes 1,945 377 1,980.71 0.98 10 Horas 15 Minutos
" P
Enero 17, Martes 1,967 385 2,004.76 0.98 9 Horas 45 Minutos
Enero 18, Miércoles 2,371 471 2,417.26 0.98 12 Horas 15 Minutos
Enero 19, Jueves 1,680 313 1,708.65 0.98 8 Horas 30 Minutos
Enero 20, Viernes 1,460 259 1,482.90 0.98 7 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 1,528 291 1,555.48 0.98 8 Horas 45 Minutos
.. . . .. . R Enero 22, Domingo 2,198 440 2,241.70 0.98 10 Horas 30 Minutos
llustracion 148: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 149: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 1,276 214 1,293.73 0.99 5 Horas 30 Minutos
Enero 24, Martes 2,135 428 2,177.73 0.98 10 Horas
300
Enero 25, Miércoles 2,265 470 2,313.45 0.98 11 Horas 15 Minutos
10000
250 Enero 26, Jueves 1,678 319 1,707.94 0.98 8 Horas 15 Minutos
8000 200 Enero 27, Viernes 1,818 347 1,851.22 0.98 9 Horas 45 Minutos
£ 6000 £ 150 Enero 28, Sabado 1,654 303 1,681.86 0.98 9 Horas
Enero 29, Domingo 1,336 264 1,361.73 0.98 8 Horas 15 Minutos
4000
100 Enero 30, Lunes 2,546 508 2,596.18 0.98 12 Horas 45 Minutos
2000 50 Enero 31, Martes 2,217 432 2,258.94 0.98 11 Horas 30 Minutos
0 0 a Total 58,763 11,066 59,795.82 0.98
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 45 6 7 8 9 1011 121314 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 153: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas :
. Energia Energia . Potencia
ACItEi\r;Zr(Qll(l\‘Ith) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ Tﬁg;o Maxima 293.71
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
: 2023-01-23 19:00:00
58,763 11,066 59,795.82 0.98 09:45 FECITEL e
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MAGDALENA
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Localidad: Codigo 47189018 . . . ;
PALMOR Iocal?dad' Tabla 154: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: CIENAGA
: MAGDALENA 5di 33793 .
Departamento: gggr'ggosrw PALMOR (CIENAGA - MAGDALENA) Enero
Regién: Caribe Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 10.768486 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -74.023501 Enero 01, Domingo 3,032 1,167 3,248.92 0.93 24 Horas
i . Enero 02, Lunes 3,058 1,153 3,268.39 0.94 24 Horas
Usuarios 510
Operador de red: ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA DE PALMOR DE LA -
II' SIERRA - ELECTROPALMOR E.S.P. ESAL Enero 03, Martes 2,326 790 2,456.58 0.95 19 Horas 30 Minutos
Enero 04, Miércoles 2,897 980 3,058.04 0.95 24 Horas
., ., . . Enero 05, Jueves 3,127 1,146 3,330.84 0.94 24 Horas
llustracion 150: Esquema de conexion de la localidad Tabla 155: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 3,337 1,273 3,5671.32 0.93 24 Horas
WCH Enero 07, Sabado 3,523 1,373 3,780.83 0.93 24 Horas
CENERADOR TURBINAS Enero 08, Domingo 3,358 1,234 3,577.81 0.94 24 Horas
e ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 09, Lunes 3,375 1,285 3,611.28 0.93 24 Horas
1 PELTOR 160 kvY EN OPERACION Enero 10, Martes 3,050 1,123 3,250.44 0.94 24 Horas
2 PELTON 150 kW EM REFARACIOMN Enero 11, Miércoles 3,150 1,158 3,355.98 0.94 24 Horas
GEMERADORES Enero 12, Jueves 3,256 1,257 3,490.13 0.93 24 Horas
ITEM MAQET%%N CAPACIDAD = OEEE{A&\%?ON Enero 13, Viernes 3,034 1,100 3,226.79 0.94 24 Horas
. 1 ELECTRIC 297 Ky [RESF’ALDO) Enero 14, Sdbado 3,283 1,240 3,509.75 0.94 24 Horas
L 2 Ry 152 kY EN REPARACION Enero 15, Domingo 2,649 1,032 2,843.13 0.93 17 Horas 30 Minutos
YTy Ve TEANSFORMADOR Enero 16, Lunes 3,292 1,320 3,546.21 0.93 24 Horas
FaLoR ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 17, Martes 2,524 1,025 2,724.02 0.93 18 Horas 45 Minutos
1 TESLA 400 KA |EN OPERACION Enero 18, Miércoles 3,325 1,338 3,584.21 0.93 24 Horas
Enero 19, Jueves 3,300 1,318 3,5653.50 0.93 24 Horas
Enero 20, Viernes 3,206 1,228 3,433.07 0.93 24 Horas
Enero 21, Sabado 3,260 1,216 3,479.32 0.94 24 Horas
., L, , ., . . Enero 22, Domingo 3,255 1,201 3,469.66 0.94 24 Horas
llustracion 151: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 152: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 3,242 1,201 3,457.14 0.94 24 Horas
Enero 24, Martes 3,390 1,341 3,645.19 0.93 24 Horas
200 "
17500 Enero 25, Miércoles 3,300 1,274 3,537.60 0.93 24 Horas
15000 Enero 26, Jueves 3,086 1,110 3,279.32 0.94 24 Horas
150
12500 Enero 27, Viernes 3,121 1,107 3,311.27 0.94 24 Horas
£ 10000 £ 100 Enero 28, Sabado 3,444 1,278 3,673.59 0.94 24 Horas
= 7500 = Enero 29, Domingo 3,505 1,357 3,757.92 0.93 24 Horas
5000 50 Enero 30, Lunes 3,153 1,185 3,368.37 0.94 24 Horas
2500 Enero 31, Martes 2,511 928 2,676.63 0.94 19 Horas 45 Minutos
0 0 Total 97,367 36,737 104,067.52 0.94
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 23 456 7 8 9 1011 1213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 156: Resumen Datos de Generacion.
’ . Horas :
Energia  pl0  Aparente | Faclorde  Promedio ‘Maxima, 184,06
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [(:]lﬁjm;s] [kW]:
. 2023-01-17 18:30:00
97,367 36,737 104,067.52 0.94 23:20 FEBIE Y MO
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Localidad: Codigo 50325000 . . . ;
MAPIRIPAN Iocal?dad' Tabla 157: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MAPIRIPAN
: META 5di 25680
Departamento: Cédigo SUI, MAPIRIPAN (MAPIRIPAN - META) Enero
operador:
Regién: Orinoquia Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2892013 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -72.133224 Enero 01, Domingo 4,815 2,068 5,239.93 0.92 24 Horas
Usuarios: 738 Enero 02, Lunes 5,539 2,203 5,961.28 0.93 24 Horas
. ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S.A. E.S.P. - ELECTRIMAPIRI S.A. E.S.P.
Operador de red: Enero 03, Martes 5101 2,054 5,498.99 0.93 24 Horas
Enero 04, Miércoles 5,502 2,213 5,929.94 0.93 24 Horas
., ., . . Enero 05, Jueves 5,475 2,210 5,904.41 0.93 24 Horas
llustracién 153: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 158: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 5,252 2,146 5,673.59 0.93 24 Horas
. GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sabado 5,030 2,088 5,446.10 0.92 24 Horas
esttor 1 Z Enero 08, Domingo 4,960 2,075 5,376.71 0.92 24 Horas
s om0 ﬁ ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO 9
>> 1 PERKINS - STAMFORD BOKW  [EN OPERACION(wevn) Enero 09, Lunes 5,011 2,052 5,414.63 0.93 24 Horas
2 PERKINS{Dingol) 350 Kw___|EN MANTENIMEENTO
TRANSFORMADORES Enero 10, Martes 5,388 2,110 5,786.57 0.93 24 Horas
i,m ITEM [ CAPACIDAD | ESTADO _,
— p= ] [ 530 KVA [EN OPERACION Enero 11, Miércoles 5,172 2,033 5,5657.49 0.93 24 Horas
e o)
P 3xcY LE :::... Enero 12, Jueves 4,714 1,857 5,066.92 0.93 23 Horas
- Eo -
Enero 13, Viernes 5,183 2,043 5,571.23 0.93 24 Horas
Enero 14, Sabado 5,283 2,126 5,695.08 0.93 24 Horas
e Enero 15, Domingo 5,404 2,156 5,818.55 0.93 24 Horas
MAPIRIPAN e Enero 16, Lunes 5,613 2,082 5,986.31 0.94 22 Horas 45 Minutos
Enero 17, Martes 5,672 2,157 6,068.02 0.93 24 Horas
Enero 18, Miércoles 5,538 2,067 5,911.24 0.94 24 Horas
Enero 19, Jueves 5,415 2,023 5,780.34 0.94 24 Horas
Enero 20, Viernes 5,412 2,070 5,794.81 0.93 24 Horas
Enero 21, Sabado 4,884 1,945 5,257.19 0.93 23 Horas 30 Minutos
., . . ., . L Enero 22, Domingo 5,078 2,024 5,466.95 0.93 23 Horas 30 Minutos
llustracion 154: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 155: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 5,286 1,975 5,642.55 0.94 24 Horas
Enero 24, Martes 5,612 2,066 5,979.94 0.94 24 Horas
30000 300 Enero 25, Miércoles 5,259 1,937 5,604.33 0.94 23 Horas 30 Minutos
25000 250 Enero 26, Jueves 5,435 2,003 5,792.56 0.94 24 Horas
20000 Enero 27, Viernes 5,400 2,070 5,782.69 0.93 24 Horas
200
< < Enero 28, Sabado 4,935 1,976 5,315.77 0.93 24 Horas
£ 15000 2 150 -
Enero 29, Domingo 4,818 1,920 5,186.55 0.93 24 Horas
10000 100 Enero 30, Lunes 5,206 1,960 5,562.93 0.94 23 Horas 45 Minutos
5000 50 Enero 31, Martes 4,914 1,844 5,248.38 0.94 23 Horas 30 Minutos
0 — 0 Total 162,306 63,555 174,305.33 0.93
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 159: Resumen Datos de Generacion.
’ . Horas :
Energia  pl0  Aparente | Faclorde  Promedio ‘Maxima, 31650
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlﬁjmﬁf;] [kW]:
: 2023-01-16 18:45:00
162,306 63,555 174,305.33 0.93 23:51 FEBIE Y MO
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracién 156: Esquema de conexién de lalocalidad

Medidor 1

Unidad de
Comuniciones

LISTER 60 kW

llustracion 157: Energia entregada por dia de la semana.

400 -

300 A

sxeT

DIACRAMA GENERAL DEL M3TEMA
DE_GENERACION Y TELEMETRIA

ALTO ESTERO Cha- P8t

T
Lunes

Martes Miércoles Jueves

Dia

Viernes Sabado Domingo

ALTO ESTERO
MAGUI
NARIRO

PACIFICA

1.991517

-78.218108

121

EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI

Codigo localidad: 52427901
Codigo SUI, 20081
operador:

PAYAN S.A. E.S.P.

Tabla 161: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA |CAPACIDAD| ESTADO
1 LISTER 60kW  |EN OPERACION
TRANSFORMADOR
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 EN OPERACION

llustracion 158: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

0123456 7 8 91011121314151617181920212223

Horas

Tabla 160: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

ALTO ESTERO (MAGUI - NARINO)

Energia
Activa
(kWh)

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sabado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
. Energia
Energia 2
: Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
1,231 389

1,

229
49
37
38
0
38
37
49
36
34
33
29
29
29
30
27
29
28
39
34
25
37
31
26
34
25
35
35
35
28
29

231

Energia
Reactiva
(KVARh)

79
17
12
13
14
13
12
16
11

389

Energia
Aparente
(kVAh)

241.85

51.63
39.51
39.69
42.86
40.23
38.38
51.74
38.15
35.55
34.37
29.81
29.80
30.11
31.36
27.74
30.17
29.76
40.63
35.43
25.98
39.09
31.89
26.76
35.18
26.02
35.98
36.39
36.17
29.73
29.80

1,291.48

Factor de
Potencia

(p-u)
0.95

0.94
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96

0.95

Tabla 162: Resumen Datos de Generacion.
Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]

Energia
Aparente
(kVAh)

1,291.48

Factor de
Potencia

0.95

03:21

Potencia

Méxima
[kw]:

Fechay ho

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

19 Horas 30 Minutos
4 Horas 15 Minutos
3 Horas
3 Horas 15 Minutos
3 Horas 30 Minutos
3 Horas 15 Minutos
3 Horas
4 Horas 15 Minutos
3 Horas
2 Horas 45 Minutos
3 Horas
2 Horas 15 Minutos
2 Horas 30 Minutos
2 Horas 30 Minutos
2 Horas 30 Minutos
2 Horas 15 Minutos
2 Horas 30 Minutos
2 Horas 15 Minutos
3 Horas 15 Minutos
3 Horas
2 Horas
3 Horas 15 Minutos
2 Horas 30 Minutos
2 Horas 15 Minutos
2 Horas 45 Minutos
2 Horas
2 Horas 45 Minutos
3 Horas
3 Horas
2 Horas 15 Minutos

2 Horas 30 Minutos

13.48

ra 2023-01-14 19:15:00
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Localidad: Cédigo 52390013 . . . .
AMARALES Iocal?dad' Tabla 163: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: LATOLA
. NARINO 4di 43076 -
Departamento: Cédigo SUI, AMARALES (LA TOLA - NARINO) Enero
operador:
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedls) en el dia
Latitud: 2145569 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Longitud: -78.201874 Enero 01, Domingo 280 110 300.93 0.93 11 Horas 45 Minutos
Usuarios: 285 Enero 02, Lunes 202 73 214.52 0.94 7 Horas 30 Minutos
Operador de red: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE -
ENERGIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA TOLA NARINO - EA.T. Enero 03, Martes 212 75 224.41 0.94 7 Horas 30 Minutos
ENERAMARALES E.S.P. Enero 04, Miércoles 205 79 219.95 0.93 7 Horas 30 Minutos
.. ., . . Enero 05, Jueves 159 60 169.61 0.94 5 Horas 15 Minutos
llustraciéon 159: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 164: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 207 85 224.26 0.93 7 Horas 30 Minutos
oo 1 waoinete o8 GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sabado 196 80 211.36 0.93 6 Horas 45 Minutos
= ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 214 78 228.15 0.94 7 Horas 30 Minutos
-
- 1|GENERAL MOTORS | 156 kKVA EM OPERACION Enero 09, Lunes 212 73 224.61 0.95 7 Horas 30 Minutos
oo TRANSFORMADOR Enero 10, Martes 218 74 230.41 0.95 7 Horas 30 Minutos
e Circuito Carga [TEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO Enero 11, Miércoles 217 58 224.69 0.97 7 Horas 30 Minutos
& ) 1125 KVA 1 1125 EN OPERACION ’
e { LY 3xCT "b Enero 12, Jueves 226 52 231.57 0.97 7 Horas 45 Minutos
sl . 4 - )
T" Enero 13, Viernes 233 53 238.52 0.97 7 Horas 30 Minutos
Urnidad operatrva
Pt Enero 14, Sabado 205 45 209.93 0.98 7 Horas 30 Minutos
Enero 15, Domingo 202 56 209.12 0.96 7 Horas 30 Minutos
Enero 16, Lunes 201 56 208.48 0.96 7 Horas 30 Minutos
DIAGRAMA GEN.ERAL DEL S]STE'MJ\
DE GENERACION Y TELEMETRIA Enero 17, Martes 187 51 193.52 0.96 7 Horas 15 Minutos
AMARALES CNM-IPSE Enero 18, Miércoles 209 62 217.97 0.96 7 Horas 30 Minutos
Enero 19, Jueves 200 58 207.95 0.96 7 Horas 30 Minutos
Enero 20, Viernes 191 54 198.39 0.96 7 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 204 60 212.36 0.96 7 Horas 30 Minutos
., . . .. . R Enero 22, Domingo 146 46 153.24 0.95 5 Horas 30 Minutos
llustracion 160: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 161: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 151 46 157.58 0.96 5 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 178 48 184.54 0.97 6 Horas 15 Minutos
Enero 25, Miércoles 157 41 162.43 0.97 5 Horas 15 Minutos
1000
4« Enero 26, Jueves 153 38 157.25 0.97 5 Horas 15 Minutos
800 0 Enero 27, Viernes 163 44 168.55 0.96 5 Horas 45 Minutos
§ 600 § Enero 28, Sabado 144 54 154.10 0.94 5 Horas
= ~ 20 Enero 29, Domingo 138 54 147.93 0.93 4 Horas 45 Minutos
400
Enero 30, Lunes 139 55 149.80 0.93 4 Horas 45 Minutos
10
200 Enero 31, Martes 0 0 0.00 0 Horas
0 — 0 Total 5,747 1,820 6,027.73 0.95
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas

Tabla 165: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Enle Eeliglat Factor de Promedio Pl
Activa (EI](Wh) Reactiva Aparente " A Maxima 42.62
(VAR (A [hh:mm] r[lkW]h 2023-0 8:45:00
5,747 1,820 6,027.73 0.95 06:39 FECIEN O 01-17 18:45:

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazNI
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Localidad: Codigo 52250023 . . . ;
BAZAN Iocal?dad' Tabla 166: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: EL CHARCO
: NARINO 5di 25681 -
Departamento: Cédigo SUI, BAZAN (EL CHARCO - NARINO) Enero
operador:
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud: 2661208 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -78.136268 Enero 01, Domingo 1,151 467 1,241.87 0.93 16 Horas
Usuarios: 320 Enero 02, Lunes 716 276 767.73 0.93 9 Horas 15 Minutos
Operador de red: ASOCIACION DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL -
CHARCO - ASOGERCHAR SA. E.S.P. Enero 03, Martes 528 187 560.20 0.94 6 Horas 30 Minutos
Enero 04, Miércoles 551 197 584.90 0.94 6 Horas 30 Minutos
., ., . . Enero 05, Jueves 534 194 568.28 0.94 6 Horas 15 Minutos
llustracion 162: Esquema de conexion de la localidad Tabla 167: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 520 187 552.29 0.94 6 Horas 15 Minutos
e GRUPD ELECTROGEND Enero 07, Sabado 499 178 529.85 0.94 6 Horas
Unnik e .
Medidor 1 Comunicadoneg et ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 490 182 522.47 0.94 6 Horas
s° MCUMMING 425 b EN OPERACION Enero 09, Lunes 527 186 558.67 0.94 6 Horas 15 Minutos
R 3R TRANSFORMADOR Enero 10, Martes 515 184 546.56 0.94 6 Horas 15 Minutos
42skl — areuto Car ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO Enero 11, Miércoles 409 145 434.20 0.94 | 4 Horas 45 Minutos
) 300 K ® 1 1125 EM OPERAZION
T 220/13200V ’* . Enero 12, Jueves 438 162 467.00 0.94 5 Horas 45 Minutos
Ry X Enero 13, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
D &y
) Enero 14, Sdbado 0 0 0.00 0 Horas
Enero 15, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA Enero 16, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
BAZAN ONM-IPSE Enero 17, Martes 481 176 51251 0.94 5 Horas 45 Minutos
Enero 18, Miércoles 806 340 874.99 0.92 11 Horas 30 Minutos
Enero 19, Jueves 829 347 898.80 0.92 11 Horas 45 Minutos
Enero 20, Viernes 692 290 750.83 0.92 10 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 449 164 477.96 0.94 6 Horas
., . , ., . L Enero 22, Domingo 408 148 433.88 0.94 5 Horas 15 Minutos
llustracion 163: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 164: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 444 164 473.46 0.94 5 Horas 45 Minutos
Enero 24, Martes 770 323 835.29 0.92 11 Horas 45 Minutos
3500 80 Enero 25, Miércoles 590 244 638.68 0.92 8 Horas 45 Minutos
3000 Enero 26, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
2500 60 Enero 27, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
£ 2000 £ Enero 28, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
40
* 1500 = Enero 29, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
1000 20 Enero 30, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
500 Enero 31, Martes 749 269 795.58 0.94 9 Horas 45 Minutos
0 0! Total 13,097 5,010 14,022.35 0.93
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 168: Resumen Datos de Generacion.
’ . Horas :
Energia  pl0  Aparente | Faclorde  Promedio ‘Maxima, 10560
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
- 2023-01-04 19:00:00
13,097 5,010 14,022.35 0.93 05:33 FEBIE Y MO
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

0KVA Girasty Carga
254/440/13200V

v

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA

EELE I

BOCAS DE CURAY QM- PSE

OPERACION L
Del 01 al 31 del mes de Enero, %lpse
2023 anergia que nos conecta
BOCAS DE CURAY  Cédigo 52635058
] localidad:
SAN ANDRES DE TUMACO
NARINO Cédigo SuUl, 26040
operador:
Pacifica
1.900165
-78.555098
270

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE PRESTACION DEL SERVICIOS
PUBLICOS DE BOCAS DE CURAY E.S.P. - EA.T. ELECTROCURAY E.S.P.

Tabla 170: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGEMNO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 CLIMMINSG 360 kw EN OPERACION
2 CLIMMINS 180 kW EMN OPERACISN
TRANSFORMADOR
ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO
1 300 EN OPERACION

llustracion 166: Energia entregada por dia de la semana.

1200
1000

800

kWh

600

400

200

Martes Jueves  Viemes

Dia

Lunes Miércoles Sabado Domingo

llustracién 167: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

35

012 3 456 7 8 910111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Horas

Tabla 169: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

BOCAS DE CURAY (SAN ANDRES DE TUMACO - NARINO)

Energia
Activa
(kWh)

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sabado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) ';(‘i‘/"‘gg‘r’s‘
4,078 1,550

4,

526
242
216
254

AR~
A o o ©
[CRRCHIRNEIR-)

O O 0O 0 0O 0O O o oo 0o o o o o o o

W N
[S2BNe ]
o~

404
475
246
223

078

Energia Energia
Reactiva Aparente
(kVARh) (kVAh)
215 568.03
88 257.18
77 229.25
92 269.89
113 326.13
67 198.90
69 210.24
54 158.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 305.77
139 390.24
162 435.64
187 510.19
97 264.29
86 238.78
1,550 4,362.19

Factor de
Potencia
(p-u)
0.93

0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94

0.94
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93

0.93

Tabla 171: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

4,362.19

Horas
Factor de Promedio
Potencia dia-mes
[hh:mm]
0.93 03:11

Potencia
Méxima
[kW]:

Fechay hora

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm)]

14 Horas 45 Minutos
5 Horas 45 Minutos
5 Horas 15 Minutos
5 Horas 45 Minutos

7 Horas
4 Horas 30 Minutos
4 Horas 15 Minutos
3 Horas 30 Minutos

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas
6 Horas 45 Minutos
8 Horas 45 Minutos
9 Horas 15 Minutos

12 Horas

6 Horas

5 Horas 30 Minutos

57.60

2023-01-07 19:00:00
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Localidad: BOCAS DE PRIETA I(t:)(():(ejalligdoad' 52490813 Tabla 172: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: OLAYA HERRERA '
Departamento: NARING OCégriggoSrP" 20810 BOCAS DE PRIETA (OLAYA HERRERA - NARINO) Enero
Regién: Pacifica P . Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2291758 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud; -78.363883 Enero 01, Domingo 209 59 217.17 0.96 16 Horas
Usuarios: 165 Enero 02, Lunes 73 20 75.83 0.96 5 Horas
Operador de red: EI\NAEPF?(EE:Y,:SHC[)E(QQEI';/:EI;;I.?ABAJO ENERGIA DE OLAYA HERRERA - E.A.T. Enero 03, Martes 73 n 76.06 0.96 5 Horas
Enero 04, Miércoles 90 26 94.19 0.96 6 Horas 15 Minutos
llustracion 168: Esquema de conexion de la localidad Tabla 173: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 84 z 87.86 0.9 5 Horas 45 Minutos
Enero 06, Viernes 81 24 84.04 0.96 5 Horas 45 Minutos
s A T e
Wedidor 1 M .- = ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO ! : :
PR )) 1 CUMMINS 75 K = OPER.&CI@N Enero 09, Lunes 74 21 76.95 0.96 5 Horas 15 Minutos
TAEiaDor S T
Nzs s ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO Enero 12: Jueves 72 20 74:72 0:96 5 Horas 15 Minutos
ﬁ;ﬁ’ﬂ"_@ ! 125 EN OPERACION Enero 13, Viernes 74 21 77.12 0.96 5 Horas 15 Minutos
oy Enero 14, Sabado 78 22 81.11 0.96 6 Horas
Enero 15, Domingo 109 30 113.53 0.96 8 Horas 30 Minutos
[P ——— Enero 16, Lunes 73 20 75.65 0.97 5 Horas 30 Minutos
N TElRETR
BOCAS DE PRIETA CHM-PSE Enero 17, Martes 67 18 69.63 0.97 4 Horas 45 Minutos
Enero 18, Miércoles 76 21 79.06 0.96 5 Horas 30 Minutos
Enero 19, Jueves 94 26 97.37 0.96 6 Horas 45 Minutos
Enero 20, Viernes 88 24 91.24 0.97 6 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 89 23 91.78 0.97 6 Horas 15 Minutos
llustracion 169: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 170: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo - z 97.38 0.9 6 Horas 45 Minuws
Enero 23, Lunes 86 23 89.22 0.97 5 Horas 45 Minutos
Enero 24, Martes 81 22 84.40 0.97 5 Horas 45 Minutos
700 25 Enero 25, Miércoles 87 24 90.16 0.96 6 Horas
600 Enero 26, Jueves 85 24 88.33 0.96 5 Horas 45 Minutos
500 2 Enero 27, Viernes 84 23 87.22 0.97 6 Horas
£ 400 £ 15 Enero 28, Sabado 87 23 89.64 0.97 6 Horas 45 Minutos
z = ;
300 10 Enero 29, Domingo 94 26 97.48 0.96 7 Horas
200 Enero 30, Lunes 83 22 85.57 0.97 5 Horas 45 Minutos
100 5 Enero 31, Martes 87 24 90.56 0.96 6 Horas
0 0" Total 2,697 750 2,799.05 0.96
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 174: Resumen Datos de Generacion.
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
2,697 750 2,799.05 0.96 06:15 Fechay hora 2023-01-26 19:15:00

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @IPSEnergiaZNI

P IPSE

PBX: (57 1) 639 7888
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 ) @ipsenergiazni
ipse@ipse.gov.co in) IPSE

Bogota D.C. — Colombia IPSE EnergiaZNI



BOLETIN MENSUAL DE

@ MINISTERIO DE MINAS Y OPERACION [.,
%7 ENERGIA Del 01 al 31 del mes de Enero, %Ipse
2023 energla que nos conecta
Péagina 136 de 183

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
(in) IPSE
® IPSE EnergiazNI

ipse@ipse.gov.co
Bogota D.C. — Colombia



BOLETIN MENSUAL DE

MINISTERIO DE MINAS Y OPERACION [_,
ENERGIA Del 01 al 31 del mes de Enero, %lpse
Péagina 137 de 183
Localidad: Codigo 52250003 . . . ;
BOLIVAR - SAN PEDRO IocaI?dad' Tabla 175: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: EL CHARCO
. NARINO 5di 25681 -
Departamento: gggr'ggosrw BOLIVAR - SAN PEDRO (EL CHARCO - NARINO) Enero
Regién: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud: 2 456725 (kwWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm)]
Longitud: -78.060386 Enero 01, Domingo 268 154 308.70 0.87 14 Horas 45 Minutos
Usuarios: 266 Enero 02, Lunes 102 53 115.40 0.89 5 Horas 15 Minutos
Operador de red: ASOCIACION DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL -
. CHARCO - ASOGERCHAR SA. E.S.P. Enero 03, Martes 111 59 125.31 0.88 5 Horas 45 Minutos
Enero 04, Miércoles 206 124 240.49 0.86 11 Horas 45 Minutos
. 2 .. . . Enero 05, Jueves 106 56 119.76 0.88 5 Horas 30 Minutos
llustracion 171: Esquema de conexion de la localidad Tabla 176: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 105 57 119.86 0.88 5 Horas 30 Minutos
Gridnd ae = Ef 07, S& 74 a7 . H 45 Minut
Jniang v GRUPO ELECTROGEND nero Sébado 38 83 0.89 3 Horas inutos
Medidor 1 Enero 08, Domingo 85 43 95.43 0.89 4 Horas 15 Minutos
- f ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO g
- Enero 09, Lunes 79 40 87.94 0.89 4 Horas
1 CATHRPLL AR 155 kKWW EN OPERACION
Enero 10, Martes 52 25 57.94 0.90 2 Horas 30 Minutos
CATERPILLAR . : TRANSFORMADOR
i A T Enero 11, Miércoles 68 33 75.86 0.90 3 Horas 30 Minutos
L B ITEM CAPACIDAD (KVA) ESTADO
Sxer T Enero 12, Jueves 79 38 87.43 0.90 3 Horas 45 Minutos
155 KW 194 KVA = it 1 1125 EN OPERACION -
Enero 13, Viernes 107 53 119.59 0.89 5 Horas
Enero 14, Sabado 80 41 90.07 0.89 4 Horas
| O N A" Fole TR ‘ Enero 15, Domingo 76 38 85.08 0.89 3 Horas 45 Minutos
| BOLIVAR (SAN PEDRO) Crumarse ‘
Enero 16, Lunes 80 39 89.32 0.90 3 Horas 45 Minutos
Enero 17, Martes 79 41 88.49 0.89 3 Horas 45 Minutos
Enero 18, Miércoles 89 46 100.28 0.89 4 Horas 30 Minutos
Enero 19, Jueves 89 45 99.69 0.89 4 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 85 42 94.69 0.90 4 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 76 38 85.15 0.89 3 Horas 45 Minutos
.. . . .. . . Enero 22, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 172: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 173: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 24, Martes 0 0 0.00 0 Horas
600 0 Enero 25, Miércoles 80 38 88.68 0.91 3 Horas 45 Minutos
500 25 Enero 26, Jueves 64 23 67.87 0.94 3 Horas 45 Minutos
400 Enero 27, Viernes 72 32 79.06 0.92 3 Horas 45 Minutos
20
g é Enero 28, Sabado 79 70 105.79 0.75 3 Horas 45 Minutos
300
= =15 Enero 29, Domingo 96 85 128.16 0.75 4 Horas 30 Minutos
200 10 Enero 30, Lunes 69 31 75.70 0.92 3 Horas 45 Minutos
100 5 Enero 31, Martes 111 70 130.73 0.85 6 Horas
0 ol . T Total 2,668 1,451 3,036.81 0.88
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 177: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
Energia  poila  Apaeme | Factorde  Promedio ‘Maxima, 2525
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
. 2023-01-16 19:45:00
2,668 1,451 3,036.81 0.88 04:24 FEBIE Y MO

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (57 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

@IPSEnergiaZNI
IPSE
@ipsenergiazni
IPSE

IPSE EnergiaZNI

..\,_
)

pe
=



BOLETIN MENSUAL DE

@ MINISTERIO DE MINAS Y OPERACION [.,
%7 ENERGIA Del 01 al 31 del mes de Enero, %Ipse
2023 energla que nos conecta
Péagina 138 de 183

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 (¥) @IPSEnergiazNI
PBX: (57 1) 639 7888 (f) IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 © @ipsenergiazni
(in) IPSE
® IPSE EnergiazNI

ipse@ipse.gov.co
Bogota D.C. — Colombia



BOLETIN MENSUAL DE

a MINISTERIO DE MINAS Y OPERACION [_,
A %Y A H
%% ENERGIA Del 01 al 31 del mes de Enero, %lpse
Péagina 139 de 183
i . 5di 52427015
Localidad: BRISAS DE COdIgO . ] ) ) )
localidad: Tabla 178: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
HAMBURGO
Municipio: MAGUI - -
Departamento: NARINO Codigo SUl, 20081 BRISAS DE HAMBURGO (MAGUI - NARINO) Enero
y ) operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Region: PACIFICA Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 2.009369 Enero 01, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Longitud: -78.241456
. Enero 02, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Usuarios: 161
Operador de red: EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI PAYAN S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 04, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
llustraciéon 174: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 179: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 06, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Unided de Enero 07, Sdbado 0 0 0.00 0 Horas
jm—— L GRUPO ELECTROGENO Enero 08, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Masder. 1 = ITEM MARCA |CAPACIDAD ESTADO Enero 09, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
1 PERKINS 60kW EN OPERACION Enero 10, Martes 0 0 0.00 0 Horas
) . ) L. . ) Enero 11, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Los primeros 27 dias sin servicio de energia, han tenido problema e 123 o o 0.00 oH
con la planta, se dafiaron los empaques de la culata. Se logré nero 12, Jueves : oras
prender el 28 al 31 de enero. Enero 13, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
00000 Enero 14, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
3XCT .
BERIGNS BN °(';'_‘,;‘_" Enero 15, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Enero 16, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 17, Martes 0 0 0.00 0 Horas
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE_GENERACION Y TELEMETRIA Enero 18, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
BRISAS DE HAMBURGO ChipsE
Enero 19, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 20, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 21, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 175: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 176: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo o 0 0.00 0 Horas
Enero 23, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
120 4 Enero 24, Martes 0 0 0.00 0 Horas
100 - 251 Enero 25, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
2.0 4 Enero 26, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
80 Enero 27, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
] £ 1.5+
Z 607 B Enero 28, Sabado 9% 30 100.44 0.95 6 Horas 15 Minutos
40 4 1.01 Enero 29, Domingo 102 33 107.60 0.95 6 Horas 30 Minutos
20 0.5 - Enero 30, Lunes 69 21 72.30 0.96 4 Horas 15 Minutos
Enero 31, Martes 67 22 70.87 0.95 4 Horas
0 : ‘ ; : ; . W~
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617181920212223 Total 335 107 351.20 0.95
Dia Horas
Tabla 180: Resumen Datos de Generacion.
) ) Horas :
Energia g:ae;g\g AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 16.16
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
- 2023-01-30 20:00:00
335 107 351.20 0.95 00:40 FEBIE Y MO
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracion 177: Esquema de conexion de la localidad

Unidad de
Comuniciones

Medidor 1 =

i

B

Il

» ¥

CUMMINS 143 kw/

il

0000 - I T

3xeT
T3 KVA

Circuito

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GEWERASION ¥ TELEMETRIA

CHM-PSE

ELROSARIO

llustracion 178: Energia entregada por dia de la semana.

60 -

T
Lunes

Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo
Dia

EL ROSARIO

MAGUI
NARINO

PACIFICA
1.775908

-78.075286
152

Cédigo
localidad:

Cédigo SUl,
operador:

52427910

42417

EMPRESA DE ENERGY & SERVICIOS MAGUI S.A.S. E.S.P. - ENERGY &

SERVICIOS

Tabla 182: Infraestructura de la localidad.

GRUPO ELECTROGENO
ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
1 143 kW |EN OPERACION
TRANSFORMADOR
ITEM CAPACIDAD ESTADO
1 75 KVA EN OPERACION

Del 02 al 30 enero no han tenido combustible, para presto6 el

llustracion 179: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

0.35 4
0.30 4
0.25 4

= 0.20 A

4 0.15 -
0.10
0.05

suministro de energia.

0.00

Horas

01234567 8 91011121314151617181920212223

Tabla 181: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sdbado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
. Energia
Energia 2
Activa (kWh) 'g(‘i/a/gg‘;]‘;‘
68 19

EL ROSARIO (MAGUI - NARINO)

Energia
Activa
(kWh)

[
O O O OO0 0O 0O O OO0 0O O 0O oo O oo oo o o o o o |o |~

a1
ey

68

Energia
Reactiva
(kVARh)

O O O O 0O 0O 0O 0O 0O oo 0o O o oo o oo o o o o o o o o o

[N
i

19

Energia
Aparente
(kVAh)

1

5

7

8.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
2.89

0.93

Factor de
Potencia
(p-u)
0.95

1.00

0.97

0.96

Tabla 183: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

70.93

Factor de
Potencia

0.96

Horas

Promedio

dia-mes

[hh:mm]

00:15

Potencia

Méxima
[kw]:

Fechay ho

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm)]

2 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas
0 Horas

6 Horas 15 Minutos

9.78

ra 2023-01-01 00:00:00
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Localidad: Codigo 52427005 . . . -
GUILPI Iocaligdad' Tabla 184: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MAGUI
: NARINO 5di 20081 . -
Departamento: Cédigo SUI, GUILPI (MAGUI - NARINO) Enero
operador:
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 1.987397 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -78.0849 Enero 01, Domingo 81 43 91.39 0.88 10 Horas 30 Minutos
Usuarios: 135 Enero 02, Lunes 52 29 59.73 0.88 7 Horas 15 Minutos
. EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI PAYAN S.A. E.S.P.
Operador de red: Enero 03, Martes 32 17 36.11 0.89 4 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 31 15 34.32 0.89 3 Horas 45 Minutos
.. .. . . Enero 05, Jueves 33 17 36.87 0.89 4 Horas
llustracién 180: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 185: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 33 18 37.56 0.88 4 Horas
Enero 07, Sabado 35 18 39.84 0.89 4 Horas 15 Minutos
e rar g ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO _
Comuniciones ? 1 OLYMPIAN (GENERADOR) 132 kW EN OPERACION Enero 08, Domingo 38 20 42.50 0.89 4 Horas 30 Minutos
Medidor 1 O - A partir del 17 de enero y hasta el 31 de enero no se presto el Enero 09, Lunes 37 19 4152 0.88 4 Horas 15 Minutos
= servicio de energia eléctrica por falta de combustible. Enero 10, Martes 2 19 29.23 0.88 4 Horas
Enero 11, Miércoles 33 17 37.69 0.89 4 Horas
Enero 12, Jueves 34 17 37.67 0.89 4 Horas
Enero 13, Viernes 30 15 33.84 0.89 3 Horas 30 Minutos
Enero 14, Sabado 30 16 33.90 0.89 3 Horas 45 Minutos
3xcT Enero 15, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
CATERPILLAR (OLYMPIAN) Enero 16, Lunes 27 13 30.30 0.90 3 Horas 30 Minutos
132kw. Enero 17, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Dgé:n&m&%rfg&«b QEE&':E;EKA Enero 18, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
GUILPI Chi-ip3E Enero 19, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 20, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 21, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
., . . ., . L Enero 22, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 181: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 182: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 24, Martes 0 0 0.00 0 Horas
140 5
Enero 25, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
120
44 Enero 26, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
1001 Enero 27, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
] 34
£ 80 < Enero 28, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
60 5 Enero 29, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
40 4 Enero 30, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
14
20 - Enero 31, Martes 0 0 0.00 0 Horas
0 . : . . : o Total 560 293 632.43 0.89
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3456 7 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 186: Resumen Datos de Generacion.
q . Horas :
Energia g::;g\'/z AI\Ep n;:g:?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 0.44
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlﬁjmerzns;] [kW]:
: 2023-01-12 19:00:00
560 293 632.43 0.89 02:14 FEBIE Y MO
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i . 5di i . 52696014 . . . .
Localidad: LA ENSENADA  Codigo localidad: Tabla 187: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SANTA BARBARA
Departamento: NARINO Cédigo SUI, operador: 25965 p -
Region: pacifica LA ENSENADA (SANTA BARBARA - NARINO) Enero
Coordenadas: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Latitud: 2.627691 Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Longitud: -78.082145 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm)]
Usuarios: 210 Enero 01, Domingo 294 568 639.82 0.46 17 Horas 30 Minutos
Operador de red: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE - E.AA.T. "
p ELECTROSOLEDAD Enero 02, Lunes 104 191 217.11 0.48 6 Horas 15 Minutos
Enero 03, Martes 110 197 226.03 0.49 6 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 109 195 223.85 0.49 6 Horas
., ., ) . Enero 05, Jueves 108 196 223.87 0.48 6 Horas 15 Minutos
llustracion 183: Esquema de conexion de la localidad Tabla 188: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 113 209 237.83 0.48 6 Horas 30 Minutos
Unidad de = Enero 07, Sabado 108 198 226.16 0.48 6 Horas 15 Minutos
Comuniciones GRUPD ELECTROGEMD
o Enero 08, Domingo 88 156 179.31 0.49 5 Horas
Medidor 1 (| = ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO
o - Enero 09, Lunes 124 225 256.57 0.48 7 Horas
1 DELLEMNT 110 ki EM OPERACION .
Enero 10, Martes 112 197 226.63 0.50 6 Horas 15 Minutos
TRANSFORMADOR — -
DELLENT 110 KW TEM CAPACIDAD (KVA ESTADO Enero 11, Miércoles 107 194 221.54 0.48 6 Horas 15 Minutos
2E A 80 - Enero 12, Jueves 105 189 216.12 0.48 6 Horas 15 Minutos
000, ! ! 12'5 EN OPERACICN Enero 13, Viernes 106 193 219.59 0.48 6 Horas
sxCT
vt Enero 14, Sabado 105 192 218.76 0.48 6 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 103 192 218.01 0.47 6 Horas 15 Minutos
Enero 16, Lunes 87 155 177.81 0.49 5 Horas
iSRS GENERAL DEL SisTEmA
DE GEMERACION V TELEMETRIA )
LA ENSENADA JE— Enero 17, Martes 104 195 221.47 0.47 6 Horas 15 Minutos
Enero 18, Miércoles 98 180 204.97 0.48 5 Horas 45 Minutos
Enero 19, Jueves 90 162 185.56 0.49 5 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 92 162 185.94 0.49 5 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 89 158 181.28 0.49 5 Horas 15 Minutos
., . . ., ) L Enero 22, Domingo 100 181 206.87 0.48 5 Horas 45 Minutos
llustracion 184: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 185: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. -
Enero 23, Lunes 91 161 184.61 0.49 5 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 96 163 189.55 0.51 5 Horas 15 Minutos
800
30 Enero 25, Miércoles 92 164 187.91 0.49 5 Horas 15 Minutos
5 Enero 26, Jueves 84 145 167.49 0.50 4 Horas 45 Minutos
600
Enero 27, Viernes 86 154 176.00 0.49 5 Horas
20
§ § Enero 28, Sabado 87 158 180.51 0.48 5 Horas
400
= =15 Enero 29, Domingo 88 158 180.86 0.49 5 Horas 15 Minutos
200 10 Enero 30, Lunes 81 146 167.27 0.48 4 Horas 45 Minutos
5 Enero 31, Martes 80 145 165.71 0.49 4 Horas 45 Minutos
0 0 Total 3,243 5,880 6,714.51 0.48
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 189: Resumen Datos de Generacion.
a o Horas ¢
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;ng(l\‘Ith) Reactiva Aparente 'I:D%iteonrc(i!: Pdrioa rf]nfg'so Maxima 22.08
(kVARh) (kVAh) [hh:mm] [kW]:
- 2023-01-24 19:00:00
3,243 5,880 6,714.51 0.48 06:03 ey e
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Localidad: Codigo 52427013 . . . ;
LA LOMA Iocal?dad' Tabla 190: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MAGUI
: NARINO 5di 42417 . -
Departamento: Cédigo SUI, LA LOMA (MAGUI - NARIRO) Enero
operador:
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha ,(Akc\;\l/\rls l('\l’g/a:g;? A(;Ia(%riﬂge Po(te:t):la promﬁ]dr:gmer?]]el dia
Latitud: 1.84914 P :
Longitud: -77.899667 Enero 01, Domingo 86 32 91.89 0.94 13 Horas 30 Minutos
Usuarios: 155 Enero 02, Lunes 62 19 64.74 0.96 9 Horas 45 Minutos
. EMPRESA DE ENERGY & SERVICIOS MAGUI S.A.S. E.S.P. - ENERGY &
Operador de red: SERVICIOS Enero 03, Martes 24 10 26.45 092  3Horas 45 Minutos
Enero 04, Miércoles 24 9 25.31 0.94 3 Horas 30 Minutos
. . .. . . Enero 05, Jueves 17 7 18.66 0.94 2 Horas 45 Minutos
llustracion 186: Esquema de conexion de la localidad Tabla 191: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
i i O i'.: ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
o 1 EN OPERACION Enero 09, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
TRANSFORMADOR
ITEM [ CAPACIDAD [ ESTADO Enero 10, Martes 0 0 0.00 0 Horas
1 100 KVA [EN OPERACION Enero 11, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Enero 12, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
o D | di neron rende la plan r dafio en |
o L esde el dia 06/ene 0no se pre de a planta po dafio en los Enero 13, Viemes o 0 0.00 0 Horas
100 kva o cables de la generacién y no han podido cambiarlos.
GENERADOR Enero 14, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
Enero 15, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
DA RAN GENERAL DEL STENR
ey SElentTen
LA LOMA CHMPSE Enero 16, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 17, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 18, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Enero 19, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 20, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 21, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
., . , ., . L Enero 22, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 187: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 188: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 24, Martes 0 0 0.00 0 Horas
100 -
1.2 1 Enero 25, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
80 1.04 Enero 26, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 27, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
60 0.8 1
é é Enero 28, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
~ 40 - =061 Enero 29, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
0.4 4 Enero 30, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
20 A
0.2 4 Enero 31, Martes 0 0 0.00 0 Horas
0 . . . . . r 0+ Total 214 77 226.92 0.94
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 192: Resumen Datos de Generacion.
’ ’ Horas :
Energia g:ae;g\l/z AEpn:r:agr:?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 737
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
: 2023-01-05 19:45:
214 77 226.92 0.94 01:04 FEBIE Y MO 023-01-05 19:45:00
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Localidad: Codigo 52390009 . . . ;
MULATOS Iocal?dad' Tabla 193: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: LATOLA
: NARINO 5di 38850 ~
Departamento: Cédigo SUI, MULATOS (LA TOLA - NARINO) Enero
operador:
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2 469504 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -78.22742 Enero 01, Domingo 72 55 90.71 0.80 4 Horas 15 Minutos
Usuarios: 112 Enero 02, Lunes 191 107 218.85 0.87 8 Horas
. EMPRESA DE ENERGIA DE LAS PLAYAS ASOCIADAS - ENERPLASO S.A. E.S.P.
Operador de red: Enero 03, Martes 173 99 199.30 0.87 8 Horas
Enero 04, Miércoles 193 111 222.08 0.87 8 Horas 15 Minutos
.. ., . . Enero 05, Jueves 171 101 198.65 0.86 8 Horas
llustracién 189: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 194: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 177 107 206.56 0.86 8 Horas
Unidad de GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sdbado 166 103 195.87 0.85 8 Horas
Comuniciones
b ITEM MARCA | CAPACIDAD | ESTADO Enero 08, Domingo 164 99 191.63 0.86 7 Horas 45 Minutos
Medidor 1 = 1 [ALGESA-PERKIND |50 KA ok | EN OFERACION
D ) TRANSFORMADOR Enero 09, Lunes 180 108 209.81 0.86 8 Horas
: M | CARAGIDAD | ESTADQ Enero 10, Martes 180 108 209.45 0.86 7 Horas 45 Minutos
1] 75 KA [EN OPERACION
Enero 11, Miércoles 154 96 181.77 0.85 7 Horas 15 Minutos
ALGESA S0 KuA Enero 12, Jueves 168 104 197.48 0.85 8 Horas
Enero 13, Viernes 185 103 211.26 0.87 8 Horas
Enero 14, Sabado 166 99 193.68 0.86 7 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 171 106 200.98 0.85 8 Horas
T5 KVA
Enero 16, Lunes 186 109 215.76 0.86 8 Horas
Enero 17, Martes 194 105 220.89 0.88 8 Horas
[ — Enero 18, Miércoles 190 114 221.37 0.86 8 Horas 15 Minutos
DE GENERACION Y TELEMETRIA
MULATOS - LA TOLA pe— Enero 19, Jueves 191 108 219.59 0.87 8 Horas
Enero 20, Viernes 203 111 230.81 0.88 8 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 190 105 217.59 0.87 8 Horas
., ., . .. . R Enero 22, Domingo 180 101 206.84 0.87 7 Horas 45 Minutos
llustracion 190: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 191: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 192 103 217.80 0.88 8 Horas
Enero 24, Martes 199 104 224,74 0.89 8 Horas
1000 40 Enero 25, Miércoles 193 102 218.43 0.88 7 Horas 45 Minutos
Enero 26, Jueves 186 106 214.40 0.87 7 Horas 45 Minutos
800 30
Enero 27, Viernes 194 110 223.12 0.87 8 Horas
§ 600 § Enero 28, Sabado 187 109 216.96 0.86 8 Horas 15 Minutos
20
= 100 = Enero 29, Domingo 182 105 210.21 0.87 8 Horas
10 Enero 30, Lunes 172 100 199.11 0.86 8 Horas 15 Minutos
200 Enero 31, Martes 174 99 200.29 0.87 7 Horas 45 Minutos
0 0" Total 5,525 3,197 6,383.96 0.87
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 23 456 7 8 9101 1213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 195: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
. Energia Energia . Potencia
ACItEi\r;Zr(Qll(l\‘Ith) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ r?n?géo Maxima 34.40
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
; 2023-01-25 19:15:00
5,525 3,197 6,383.96 0.87 07:49 FECITEL e
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i . 5di 52250007
Localidad: SAN JOSE DEL COdIgO . i ) ) )
localidad: Tabla 196: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
TAPAJE
Municipio: EL CHARCO
Departamento: NARINO Cédigo SUl, 25681 SAN JOSE DEL TAPAJE (EL CHARCO - NARINO) Enero
. pacifica operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Region: Fecha Activa Reactiva  Aparente = Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 2.352936 :
L Enero 01, Domingo 516 210 557.10 0.93 13 Horas
LOI’]gItUdZ -78.042572
i . Enero 02, Lunes 20 8 21.54 0.93 0 Horas 45 Minutos
Usuarios 350
Operador de red: ASOCIACION DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL Enero 03, Martes 0 0 0.00 0 Horas
CHARCO - ASOGERCHAR S.A. E.S.P. .
Enero 04, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
llustraciéon 192: Esquema de conexién de la localidad Tabla 197: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 06, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
GRUPO ELECTROGEMO Enero 07, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
Medidor 1 — -
(= ITEM MARCA CAPACIDAID ESTADO Enero 08, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
| —
g = unada 1 CUMMING MNTAZSS | 365 kWY |EN OPERACION Enero 09, Lunes 536 178 564.78 0.95 11 Horas 30 Minutos
B Graito Carga TRANSFORMADOR Enero 10, Martes 438 158 465.63 0.94 10 Horas
400 KVA
I 3%C 220/13200V "‘* 1 | 400 |EN OPERACION Enero 11, Miércoles 422 150 447.87 0.94 10 Horas
- 4 Enero 12, Jueves 430 152 456.07 0.94 10 Horas 15 Minutos
CUMMINS NTABSS Enero 13, Viernes 446 140 467.46 0.95 10 Horas 15 Minutos
365 Enero 14, Sabado 438 156 464.95 0.94 10 Horas 15 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Enero 15, Domingo 428 148 452.87 0.95 10 Horas 15 Minutos
DE GENERACION Y TELEMETRIA
Losalidad Enero 16, Lunes 440 152 465.51 0.95 10 Horas
SAN JOSE-EL CHARCO CNM-IPSE
Enero 17, Martes 434 160 462.55 0.94 10 Horas 15 Minutos
Enero 18, Miércoles 346 104 361.29 0.96 7 Horas 45 Minutos
Enero 19, Jueves 432 144 455.37 0.95 10 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 328 100 342.91 0.96 7 Horas
Enero 21, Sabado 340 118 359.89 0.94 7 Horas 15 Minutos
llustracion 193: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 194: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo 334 116 353.57 0.94 7 Horas 15 Minutos
Enero 23, Lunes 322 116 342.26 0.94 7 Horas
Enero 24, Martes 328 110 345.95 0.95 7 Horas
1750 50 Enero 25, Miércoles 338 114 356.71 0.95 7 Horas 15 Minutos
1500 10 Enero 26, Jueves 330 106 346.61 0.95 7 Horas
1250 Enero 27, Viernes 456 172 487.36 0.94 10 Horas 15 Minutos
= 1000 g %0 Enero 28, Sabado 338 110 355.45 0.95 7 Horas 15 Minutos
750 20 Enero 29, Domingo 342 128 365.17 0.94 7 Horas 15 Minutos
500 Enero 30, Lunes 332 114 351.03 0.95 7 Horas 15 Minutos
10
250 Enero 31, Martes 348 128 370.79 0.94 7 Horas 45 Minutos
0 0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23 Total 9:462 3.292 10,018.32 0.94
Dia Horas

Tabla 198: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Energia Energia Factor de  Promedio el
A Reactiva Aparente ! . Maxima 56.00
Activa (kWh) Potencia dia-mes .
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]: ror30L00 1ro00n
9,462 3,292 10,018.32 0.94 06:54 FEBIE Y MO -01-09 17:00:
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i . 5di 52520013
Localidad: SAN PEDRO Codl_go ) _ _ _
localidad: Tabla 199: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
DEL VINO
Municipio: FRANCISCO
Departamento: N Codigo SUl 2972 SAN PEDRO DEL VINO (FRANCISCO PIZARRO - NARINO) Enero
operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Regién: Pacifica Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Latitud: 2.135206 Enero 01, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Longitud: -78.572622 Enero 02, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Usuarios: 185
Operador de red: EMPRESA DE ENERGIA DE SALAHONDA S.A. E.S.P. - ENERSALA S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 04, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 195: Esquema de conexion de la localidad Tabla 200: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 06, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Unided de 4 GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
Comumiciones L
edidor 1 = ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO - Enero 08, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
oL A O ... 1 OLYMPIAN 160 KA EN OFERACION
s - Enero 09, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
2 MAGHAPLUIS 108 kWA EM OPERACION
TRANSEFORMADOR Enero 10, Martes 0 0 0.00 0 Horas
ITEM CAPACIDAD [KVA) ESTADO Enero 11, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
1 1125 EN OPERACION Enero 12, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
3%CT Enero 13, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Sin servicio durante todo el mes por dafio en el grupo Enero 14, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
electrégeno. Enero 15, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Enero 16, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
DUGRAMS. ENERSL DEL STEMA Enero 17, Martes 0 0 0.00 0 Horas
SAN PEDRO DEL VINO  SALAONDA ChMAPSE Enero 18, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
Enero 19, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
Enero 20, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 21, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
llustracion 196: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 197: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Enero 23, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
10 Enero 24, Martes 0 0 0.00 0 Horas
10 Enero 25, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
8 8 Enero 26, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
6 Enero 27, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
s 6 £ Enero 28, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
4
4 4 Enero 29, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
5 2 Enero 30, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
Enero 31, Martes 1 1 1.24 0.86 0 Horas 15 Minutos
0 0
Lunes Martes  Miércoles Jueves Viemmes  Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23 Total 1 1 124 0.86
Dia Horas
Tabla 201: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
Energia F«I’E:aeég\l/z AEpn;:agr:?e Factor de Promedio Fsl);i?rﬁﬁ 429
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlﬁjmﬁ]s] [kW]:
- 2023-01-31 13:00:00
1 1 1.24 0.86 00:00 FEBIE Y MO
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Localidad: Codigo 52696022 . . . ;
SECADERO Iocal?dad' Tabla 202: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SANTA BARBARA
. NARINO 5di 25965 ; ~
Departamento: gggr'ggofv" SECADERO (SANTA BARBARA - NARINO) Enero
Region: Pacifica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 2254058 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.866447 Enero 01, Domingo 147 65 161.02 0.91 17 Horas 30 Minutos
Usuarios: 87 Enero 02, Lunes 78 32 84.31 0.93 8 Horas 15 Minutos
Operador de red: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE - E.A.T. "
ELECTROSOLEDAD Enero 03, Martes 74 28 78.85 0.93 8 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 75 31 80.93 0.92 8 Horas 15 Minutos
.. .. . . Enero 05, Jueves 7 31 83.43 0.93 8 Horas 15 Minutos
llustracion 198: Esquema de conexion de la localidad Tabla 203: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 78 30 83.93 0.93 8 Horas 15 Minutos
s o GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sabado 106 43 114.67 0.93 11 Horas
Cemunicienss -ﬂé ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 106 45 114.71 0.92 11 Horas 15 Minutos
M ! | 1 CLYMPIAN 75 KA EN OPERACION Enero 09, Lunes 115 29 118.37 0.97 8 Horas 15 Minutos
OLYMPIAN 75 KVA L] :
2 HEMGEHAN 55 KA EN OFERACIUN Enero 10, Martes 116 30 110.82 0.97 8 Horas 15 Minutos
W2 SO LD Ol E 11, Mié | 116 31 120.53 0.97 8H 15 Minut
nero , Miercoles . . oras inutos
ITEM CAPACIDAD [KVA) ESTADO
1 125 EN OPERACICN Enero 12, Jueves 119 32 122.87 0.97 8 Horas 15 Minutos
Enero 13, Viernes 117 31 121.30 0.97 8 Horas 15 Minutos
axcT
Enero 14, Sabado 166 42 170.95 0.97 11 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 166 43 171.24 0.97 11 Horas 15 Minutos
Enero 16, Lunes 126 33 130.08 0.97 8 Horas 15 Minutos
Enero 17, Martes 129 37 134.46 0.96 8 Horas 15 Minutos
DIAGRAMS GENERAL DEL SISTEMA . .
DE GENERACION Y TELEMETRIA Enero 18, Miércoles 131 40 136.56 0.96 8 Horas 15 Minutos
SECADERC |SCURNDE CNMPSE
Enero 19, Jueves 129 38 134.71 0.96 8 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 130 38 135.00 0.96 8 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 145 56 155.19 0.93 11 Horas 15 Minutos
.. . . .. . I Enero 22, Domingo 183 50 189.15 0.96 11 Horas 15 Minutos
llustracion 199: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 200: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 87 37 94.85 0.92 8 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 95 43 104.14 0.91 8 Horas 15 Minutos
25
800 Enero 25, Miércoles 91 37 98.39 0.93 8 Horas 15 Minutos
20 Enero 26, Jueves 95 41 103.65 0.92 8 Horas 15 Minutos
600 Enero 27, Viernes 91 40 99.30 0.91 7 Horas 45 Minutos
15
§ § Enero 28, Sabado 128 58 140.99 0.91 11 Horas 15 Minutos
400
= ~ 10 Enero 29, Domingo 118 55 130.46 091 | 11 Horas 15 Minutos
200 Enero 30, Lunes 91 44 100.88 0.90 8 Horas 15 Minutos
5 Enero 31, Martes 90 42 99.81 0.91 8 Horas 15 Minutos
0 0 Total 3,516 1,230 3,724.76 0.94
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas

Tabla 204: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Enle Eeliglat Factor de Promedio Pl
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente " A Maxima 17.40
(VAR . [hh:mm] r[lkW]h 2023-01-22 20:15:00
3516 1,230 3,724.76 0.94 00:17 FECIEN O 01-22 20:15:
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Localidad: Cédigo 86573000 . . . .
PUERTO LEGUIZAMO Iocal?dad' Tabla 205: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: PUERTO LEGUIZAMO
. PUTUMAYO 4di 1759
Departamento: gggr'ggofv" PUERTO LEGUIZAMO (PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO) Enero
Region: Amazénica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlfJ en el dia
Latitud: 0191867749 (kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
i . -74.7824626 Enero 01, Domingo 30,239 10,749 32,092.67 0.94 23 Horas 45 Minutos
Longitud:
Usuarios: 3122 Enero 02, Lunes 27,564 9,744 29,235.32 0.94 24 Horas
. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO - EMPULEG S.A.
Operador de red: ESp. Enero 03, Martes 32,490 10,918 34,275.21 0.95 24 Horas
Enero 04, Miércoles 33,951 11,554 35,862.73 0.95 23 Horas 45 Minutos
.. ., . . Enero 05, Jueves 29,073 9,984 30,739.65 0.95 22 Horas 15 Minutos
llustracion 201: Esquema de conexion de la localidad Tabla 206: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 28,885 9,984 30,561.67 0.95 20 Horas 45 Minutos
cunins ) GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sabado 31,240 11,135 33,164.85 0.94 23 Horas 45 Minutos
,:,r,w @ *] 3 ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 27,110 9,879 28,853.95 0.94 23 Horas 45 Minutos
e 1 CUMMING 1500 k¥ |EN OPERACION Enero 09, Lunes 28,629 10,420 30,466.50 0.94 24 Horas
o, Aol "'“ﬁ',',m»if s 2 CUMMINS 1500 W JEN OPERACION Enero 10, Martes 31,177 10,676 32,954.14 095 | 23 Horas 45 Minutos
operativa -, 3 CUMMING 1500 kvy FUERA DE SERWICIO
| ““"“'“‘"“& ) CUMMING 1500 kW [FUERA DE SERVIICIO Enero 11, Miércoles 14,121 5187 15,043.18 094 | 12 Horas 30 Minutos
."E'!“: @— e 3 CUMMINGS N FUERA DE SERWIICIO Enero 12, Jueves 30,527 11,045 32,463.34 0.94 23 Horas 45 Minutos
. (4 B [CUMMINS 900 kWY |EN OPERACION Enero 13, Viernes 27,812 9784 | 2048327 0.94 | 23 Horas 45 Minutos
! CUMMING 300 ko EN OPERACION E 14, Sabad 28,319 10,134 30,077.10 0.94 23 Horas 45 Minut
. owa , , . ,077. .
o frrieiien eowon 3 TRANSFORMADORES nero abado oras Inutos
= - .H i T ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 15, Domingo 26,915 9,342 2849035 0.94 24 Horas
[~ 3017 B 3y | SoMumIGAS G e 5 :
1500k 1 1,6 MWA EN OPERACICN Enero 16, Lunes 30,471 10,142 32,114.70 0.95 24 Horas
fuers de CIREUITE CARGA s
R e 2 25 MvA EM OPERACION Enero 17, Martes 30,474 10,432 32,210.54 0.95 24 Horas
3 3 hivA EN OPERACICHN —
s e Enero 18, Miércoles 29,202 9,856 30,820.66 0.95 24 Horas
apori
RS Sin informacién para el circuito de La Tagua por dafio en la Enero 19, Jueves 28472 9,522 30,022.03 0.95 24 Horas
ot e T medida desde el 14 de enero del 2023 Enero 20, Viernes 30,522 10,240 32,194.14 0.95 24 Horas
e Enero 21, Sdbado 29,421 10,266 31,160.43 0.94 24 Horas
., . . .. . R Enero 22, Domingo 28,186 9,871 29,864.71 0.94 24 Horas
llustracion 202: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 203: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 26,789 9,153 28,309.86 0.95 24 Horas
Enero 24, Martes 30,582 10,190 32,235.00 0.95 24 Horas
175000 1750 ..
Enero 25, Miércoles 32,141 10,567 33,833.77 0.95 24 Horas
150000 1500 Enero 26, Jueves 33,800 11,062 35,564.08 0.95 24 Horas
125000 1250 Enero 27, Viernes 34,260 11,091 36,011.00 0.95 24 Horas
£ 100000 £ 1000 Enero 28, Sabado 33,284 11,381 35,176.28 0.95 24 Horas
* 75000 = 750 Enero 29, Domingo 31,530 10,481 33,226.24 0.95 24 Horas
50000 500 Enero 30, Lunes 34,387 10,875 36,065.34 0.95 24 Horas
25000 250 Enero 31, Martes 26,630 9,449 28,256.85 0.94 22 Horas 30 Minutos
0 0 Total 918,204 315,113 970,769.82 0.95
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123 456 7 8 9101121314 1516 1718 192021 22 23
Dia Horas

Tabla 207: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Enle Eeliglat Factor de Promedio Pl
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente " A Maxima 1,861.38
(VAR wa [hh:mm] F r[lkW]h 2023-01-27 15:00:00
018,204 315,113 970,769.82 0.95 23:21 echay hora ettt
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustraciéon 204: Esquema de conexién de lalocalidad

Medidor 1 i
1 =1 e
- =
— =
K »: Com unicadones
ABB Qrauito Carga
150 KVA j
2 il
e

(3[)—’" !

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA

. logalidad
PINUNA NEGRO CNM-IPSE

SDMO 52 kW
(prime)

llustracion 205: Energia entregada por dia de la semana.

1000
800

600

KWh

400

200

Martes Jueves  Viemnes

Dia

Lunes Miércoles Sabado Domingo

OPERACION L
01 al 31 del mes de Enero, %lpse
2023

PINUNA NEGRO  Cédigo 80573009
localidad:

PUERTO LEGUIZAMO

PUTUMAYO Codigo SUl, 1759
operador:

Amazdnica

0.309041

-76.014351

168

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO - EMPULEG S.A.
E.S.P.

Tabla 209: Infraestructura de la localidad.

GRUPOS ELECTROGENOS
ITEM | MARCA | capacipap | ESTADO
1|sDMO 52 KW (prime) [EN OPERACIGN
TRANSF ORMADORES
ITEM |  CAPACIDAD _ |MARCA [ ESTADO
1| 1s0kvA ABE  |ABB |EN OPERACION

llustracion 206: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

0 — eal S N N NS S S B
01 2 3 456 7 8 910 111213141516 17 18 19 20 21 22 23
Horas

Tabla 208: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

PINUNA NEGRO (PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO)

Energia
Activa
(kWh)

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sabado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 28, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
. Energia
Energia ?
" Reactiva
Activa (kWh) (kVARh)
3,600 1,998

3,

234
101
114
118
110
110
122
115
89
83
9
9
110
134
189
98
%
92
92
107
122
166
102
98
94
04
105
122
184
112
108

600

Energia
Reactiva
(KVARh)

135

53
58
64
61
62
71
61
43
42
47
50
64
83

107

50
49
a7
26
60
70
92
53
54
51
51
62
76

113

62
60

1,998

Energia
Aparente
(kVAh)

269.90
113.79
128.44
133.89
125.33
126.12
141.60
130.26

98.75

93.02
101.27
103.50
126.92
157.39
217.11
110.19
107.69
103.40
103.04
122.85
140.11
190.14
114.50
111.35
107.39
107.39
121.97
144.08
215.82
127.82
123.55

4,117.09

Factor de
Potencia

(p-u)
0.87
0.89
0.89
0.88
0.87
0.87
0.86
0.88
0.90
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.87
0.89
0.89
0.89
0.89
0.87
0.87
0.88
0.89
0.88
0.88
0.88
0.86
0.85
0.85
0.88
0.87

0.87

Tabla 210: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

4,117.09

Factor de
Potencia

0.87

Horas
Promedio
dia-mes
[hh:mm]
06:31

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm]

13 Horas 15 Minutos
5 Horas 45 Minutos
5 Horas 45 Minutos
6 Horas
5 Horas 45 Minutos
6 Horas
6 Horas 45 Minutos
7 Horas
5 Horas 45 Minutos
5 Horas 30 Minutos
5 Horas 45 Minutos
5 Horas 15 Minutos
6 Horas
6 Horas
9 Horas 30 Minutos
5 Horas 45 Minutos
6 Horas
6 Horas
6 Horas
6 Horas 15 Minutos
6 Horas
8 Horas 45 Minutos
5 Horas 45 Minutos
6 Horas
6 Horas 15 Minutos
6 Horas 15 Minutos
6 Horas
6 Horas
9 Horas
6 Horas 15 Minutos

6 Horas 15 Minutos

Potencia
Maxima
[kW]:

Fechay hora

25.60

2023-01-14 17:15:00
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Localidad: Codigo 76109069 . . . ;
PAPAYAL 1 Iocaligdad' Tabla 211: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BUENAVENTURA
: VALLE DEL CAUCA 5di 34833
Departamento: gggr'ggosr}J" PAPAYAL 1 (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA) Enero
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 3.631694755 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.18266944 Enero 01, Domingo 568 4 568.25 1.00 12 Horas 45 Minutos
Usuarios: 153 Enero 02, Lunes 588 14 588.13 1.00 13 Horas
Operador de red: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO SUR
. "E.AT ELECTRIPACIFICO SUR" Enero 03, Martes 551 16 551.03 1.00 13 Horas
Enero 04, Miércoles 540 13 539.95 1.00 12 Horas 30 Minutos
. . .. . . Enero 05, Jueves 524 12 524.02 1.00 12 Horas 30 Minutos
llustraciéon 207: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 212: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 505 11 504.77 1.00 12 Horas 30 Minutos
GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sabado 546 11 546.02 1.00 12 Horas 45 Minutos
Unidad de
I ——— i ITEM | MARCA [CAPACIDAD| ESTADO Enero 08, Domingo 562 10 562.44 1.00 13 Horas
- | - ﬁ = 1 [cummins | o0kw |EN OPERACION Enero 09, Lunes 552 14 552.28 1.00 12 Horas 45 Minutos
L
Se informa que se terminé el combustible del 29 al 31 enero, no Enero 10, Martes 512 13 511.68 1.00 12 Horas 30 Minutos
se prest6 el suministro de energia . Enero 11, Miércoles 522 16 522.69 1.00 12 Horas
Enero 12, Jueves 497 14 497.40 1.00 12 Horas 15 Minutos
000, F :r-.F Enero 13, Viernes 507 14 506.73 1.00 12 Horas 45 Minutos
CUMMINS — Circuite Enero 14, Sabado 468 15 468.68 1.00 12 Horas
iy
MODELO 4BT3.9-G2 Enero 15, Domingo 442 9 442.10 1.00 11 Horas 30 Minutos
DISGRAMA GENEEAL DEL SISTE WA Enero 16, Lunes 468 12 468.37 1.00 11 Horas 30 Minutos
PAPAYAL Chibd-if-3E Enero 17, Martes 435 9 434.71 1.00 11 Horas 45 Minutos
Enero 18, Miércoles 442 11 442.07 1.00 11 Horas 45 Minutos
Enero 19, Jueves 452 16 452.33 1.00 11 Horas 45 Minutos
Enero 20, Viernes 467 14 467.49 1.00 12 Horas
Enero 21, Sabado 614 12 614.53 1.00 17 Horas 15 Minutos
., . . ., . L Enero 22, Domingo 411 13 411.13 1.00 10 Horas 30 Minutos
llustracion 208: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 209: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 318 10 317.94 1.00 8 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 285 11 284.93 1.00 7 Horas 45 Minutos
Enero 25, Miércoles 209 2 209.30 1.00 6 Horas
2000 - 40 4
Enero 26, Jueves 422 11 421.82 1.00 11 Horas
1500 4 30 - Enero 27, Viernes 350 16 350.21 1.00 9 Horas
é é Enero 28, Sabado 84 5 84.57 1.00 2 Horas 15 Minutos
~ 1000+ ~ 20+ Enero 29, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
Enero 30, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
500 - 10 -
Enero 31, Martes 0 0 0.00 0 Horas
0 0 Total 12,841 327 12,845.18 1.00

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617 181920212223

Dia Horas
Tabla 213: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas :
Energia g::;g\'/z AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 52.23
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlﬁjmﬁf] [kW]:
12,841 327 12,845.18 1.00 1016 Fechay hora 2023-01-08 10:30:00
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Localidad: Codigo 76109105 . . . ;
PITAL Iocal?dad' Tabla 214: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BUENAVENTURA
: VALLE DEL CAUCA 5di 41836
Departamento: gggr'ggofv" PITAL (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA) Enero
Region: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 3573938 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.236111 Enero 01, Domingo 179 15 180.02 1.00 14 Horas
Usuarios: 154 Enero 02, Lunes 71 8 70.97 0.99 5 Horas
. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIZAR DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -
Operador de red: EMCOLOMBIA ES P, Enero 03, Martes 36 4 36.34 0.99 2 Horas 45 Minutos
Enero 04, Miércoles 62 8 62.54 0.99 4 Horas 30 Minutos
. . .. . . Enero 05, Jueves 54 7 54.23 0.99 3 Horas 45 Minutos
llustracion 210: Esquema de conexion de la localidad Tabla 215: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 0 0 0.00 0 Horas
(Ui iy GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
i : ;
sisi § ] "_ﬁ; ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 68 7 68.22 0.99 4 Horas 45 Minutos
s 1 RICARDO 76 Kw EN OPERACION Enero 09, Lunes 9 1 9.36 0.99 0 Horas 45 Minutos
TRANSFORMADORES Enero 10, Martes 0 0 0.00 0.96 0 Horas
— ITEM CAPACIDAD ESTADO - Enero 11, Miércoles 0 0 0.00 0 Horas
1 150 kVA EN OPERACION
Enero 12, Jueves 0 0 0.00 0 Horas
0000~ N
N s e La planta no estuvo en funcionamiento 6-7 ene y 10-16 ene. Enero 13, Viemnes 0 0 0.00 0 Horas
" Enero 14, Sabado 0 0 0.00 0 Horas
Enero 15, Domingo 0 0 0.00 0 Horas
o Enero 16, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
PITAL-BUENAVENTURA CHM-IPSE , !
Enero 17, Martes 125 19 126.87 0.99 9 Horas 30 Minutos
Enero 18, Miércoles 150 23 151.44 0.99 11 Horas 30 Minutos
Enero 19, Jueves 130 19 131.36 0.99 10 Horas 45 Minutos
Enero 20, Viernes 143 21 144.90 0.99 11 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 145 21 146.46 0.99 11 Horas 15 Minutos
., . . .. . R Enero 22, Domingo 145 16 146.34 0.99 11 Horas 45 Minutos
llustracion 211: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 212: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 163 22 164.19 0.99 13 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 74 12 75.33 0.99 5 Horas 30 Minutos
600 -
10 - Enero 25, Miércoles 36 6 36.58 0.99 2 Horas 45 Minutos
500 1 . Enero 26, Jueves 155 28 157.01 0.98 12 Horas
400 - Enero 27, Viernes 152 28 154.63 0.98 11 Horas 45 Minutos
= £ 64 4 i
E 300 4 % Enero 28, Sabado 88 16 89.69 0.98 6 Horas 30 Minutos
4- Enero 29, Domingo 118 23 119.80 0.98 9 Horas
200
Enero 30, Lunes 125 23 126.72 0.98 9 Horas 30 Minutos
100 24 Enero 31, Martes 57 11 57.87 0.98 4 Horas 15 Minutos
0 T . : T . [ T T T S S T T R Total 2,285 338 2,309.70 0.99
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 91011121314151617 181920212223
Dia Horas

Tabla 216: Resumen Datos de Generacion.
Horas

Energia Enle Eeliglat Factor de Promedio Pl
Activa (?(Wh) Reactiva Aparente " A Maxima 16.08
(VAR KD [hh:mm] r[lkW]h 2023-01-08 17:30:00
2,285 338 2,300.70 0.99 05:41 FECIEN O 01-08 17:30:
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Localidad: PUERTO Cédigo 76109028
localidad: Tabla 217: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
MERIZALDE
Municipio: BUENAVENTURA
Departamento: VALLE DEL CAUCA Cédigo SUl, 20432 PUERTO MERIZALDE (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA) Enero
» - operador: Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Region: Pacifica Fecha Activa Reactiva  Aparente  Potencia promedio en el dia
Coordenadas: (kwh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Latitud: 3.253742 Enero 01, Domingo 2,699 961 2,864.63 0.94 21 Horas 45 Minutos
Longitud: -77.418241
. Enero 02, Lunes 2,831 990 2,999.53 0.94 22 Horas 30 Minutos
Usuarios: 574
Operador de red: ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - ELECTROPACIFICO S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 3,003 1,055 3,183.07 0.94 23 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 3,036 993 3,194.59 0.95 23 Horas 15 Minutos
llustracién 213: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 218: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 2,981 947 3,128.17 0.95 23 Horas 15 Minutos
Enero 06, Viernes 2,948 974 3,105.12 0.95 23 Horas 30 Minutos
GRUPOS ELECTROGEND Enero 07, Sdbado 2,918 1,009 3,087.86 0.95 23 Horas 15 Minutos
Medidor 1
=:' E — ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 2,857 1,000 3,027.17 0.94 23 Horas 15 Minutos
e R Urided e L CATERPILAR C13 350 kW EN OPERACION Enero 09, Lunes 2,948 994 3,111.33 0.95 23 Horas 15 Minutos
300 KVA Gomunicacioms 2 PERKINS 543 KA EN OPERACION ! ! — :
44013200 V Circuito Carga TRANSFORNMADORES Enero 10, Martes 2,900 991 3,065.02 0.95 24 Horas
‘;’b ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 11, Miércoles 3,090 1,108 3,282.65 0.94 24 Horas
300
240/1200 v fine 1 300 kWA ABB EM OPERACION Enero 12, Jueves 2,897 1,049 3,080.72 0.94 23 Horas 45 Minutos
2 300 kvA_ABB EM OPERACION Enero 13, Viernes 3,020 1,048 3,196.05 0.94 24 Horas
: T SRR T Enero 14, Sabado 2,896 1,053 3,081.71 0.94 23 Horas 45 Minutos
PRIt D e o Y TELEMETRIA Enero 15, Domingo 3,099 1,159 3,308.90 0.94 24 Horas
PUERTO MERIZALDE CNM-IPSE
Enero 16, Lunes 3,014 1,090 3,205.15 0.94 24 Horas
Enero 17, Martes 3,064 1,087 3,250.97 0.94 24 Horas
Enero 18, Miércoles 3,095 1,103 3,285.83 0.94 24 Horas
Enero 19, Jueves 3,223 1,125 3,413.86 0.94 24 Horas
Enero 20, Viernes 2,999 1,068 3,183.42 0.94 23 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 3,136 1,107 3,325.70 0.94 24 Horas
llustracion 214: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 215: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo 3,171 1,092 3,353.67 0.95 24 Horas
Enero 23, Lunes 2,424 774 2,544.44 0.95 16 Horas
17500 200 Enero 24, Martes 3,231 1,088 3,409.19 0.95 24 Horas
15000 Enero 25, Miércoles 3,371 1,113 3,549.91 0.95 24 Horas
12500 150 Enero 26, Jueves 3,421 1,143 3,607.18 0.95 24 Horas
Enero 27, Viernes 3,483 1,132 3,662.14 0.95 24 Horas
£ 10000 =
: 2 100 Enero 28, Sabado 3,461 1,155 3,648.49 0.95 23 Horas 45 Minutos
7500
Enero 29, Domingo 3,452 1,145 3,637.21 0.95 24 Horas
5000 50 Enero 30, Lunes 3,322 1,100 3,502.45 095 | 23 Horas 45 Minutos
2500 Enero 31, Martes 3,249 1,028 3,408.21 095 | 23 Horas 45 Minutos
0 0 — -
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123 456 7 8 9 1011121314 1516 17 18 19 20 21 22 23 Total 95,242 32,691 100,695.87 0.95
Dia Horas
Tabla 219: Resumen Datos de Generacion.
- - Horas B
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;Zr(gll(l\‘Ith) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ r?n?géo Maxima 191.31
(KVARh) (kVAh) [hh-mm] [KW]:
- 2023-01-28 20:15:00
95,242 32,691 100,695.87 0.95 23:23 FECITEL e
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Localidad: Codigo 76109081 . . . ;
PUNTA BONITA Iocal?dad' Tabla 220: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BUENAVENTURA
: VALLE DEL CAUCA 5di 41836
Departamento: gggr'ggosr}J" PUNTA BONITA (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA) Enero
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud: 3.263061 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.242633 Enero 01, Domingo 255 260 364.13 0.70 16 Horas 15 Minutos
Usuarios: 153 Enero 02, Lunes 78 78 109.97 0.71 5 Horas 30 Minutos
. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIZAR DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -
Operador de red: EMCOLOMBIA ES P, Enero 03, Martes 121 120 170.85 0.71 7 Horas 30 Minutos
Enero 04, Miércoles 115 110 159.01 0.72 6 Horas 15 Minutos
.. .. . . Enero 05, Jueves 113 107 155.15 0.73 6 Horas 15 Minutos
llustracién 216: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 221: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 126 117 172.23 0.73 6 Horas 30 Minutos
Z Ef 07, Sébad 237 238 335.91 0.71 14 H
N GRUPO ELECTROGENO nero o1, Sebado oras
Comuniciones 4, ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 118 113 163.55 0.72 6 Horas 30 Minutos
Medidor 1 D = 1 CUMMINS C60D6E 75 kVA EN OPERAC|ON Enero 09, Lunes 119 119 168.25 0.71 6 Horas 15 Minutos
. > Se presenta un exceso de generacion de reactiva. Enero 10, Martes 140 137 196.20 0.71 7 Horas
Enero 11, Miércoles 240 241 340.33 0.70 12 Horas 45 Minutos
Enero 12, Jueves 191 190 269.04 0.71 11 Horas
Enero 13, Viernes 195 193 274.26 0.71 10 Horas 45 Minutos
Enero 14, Sabado 211 214 301.01 0.70 12 Horas
VR
3xeT Enero 15, Domingo 199 200 281.59 0.71 11 Horas 30 Minutos
CUMMINS C60D6E Cargn Enero 16, Lunes 194 199 278.50 0.70 11 Horas 30 Minutos
75 kVA Enero 17, Martes 205 205 290.25 0.71 11 Horas 30 Minutos
Dgé:némﬁgrgﬁ% DEL SITEMA Enero 18, Miércoles 232 220 320.02 0.72 12 Horas 15 Minutos
PUNTA BONITA P38 Enero 19, Jueves 218 216 306.74 0.71 12 Horas
Enero 20, Viernes 221 217 310.11 0.71 11 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 212 214 300.99 0.70 11 Horas 45 Minutos
., . . ., . L Enero 22, Domingo 141 139 198.30 0.71 8 Horas 15 Minutos
llustracién 217: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 218: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 146 144 205.19 0.71 8 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 189 190 268.07 0.71 10 Horas 15 Minutos
1200 4
20 - Enero 25, Miércoles 175 174 247.01 0.71 9 Horas 45 Minutos
1000 1 Enero 26, Jueves 216 213 302.97 0.71 10 Horas 45 Minutos
800 - 154 Enero 27, Viernes 264 267 374.87 0.70 12 Horas 45 Minutos
£ < Enero 28, Sabado 269 263 375.88 0.72 12 Horas 30 Minutos
g 6007 Z 101
Enero 29, Domingo 301 305 428.71 0.70 14 Horas 45 Minutos
400 4
54 Enero 30, Lunes 119 117 167.31 0.71 5 Horas 45 Minutos
2004 Enero 31, Martes 156 154 219.03 0.71 7 Horas 30 Minutos
0 . : : : . 0+ ———— Total 5,717 5,674 8,054.94 0.71
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617 181920212223
Dia Horas
Tabla 222: Resumen Datos de Generacion.
’ . Horas :
eega  SE08 SO0 paorge  momego  hoencd
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlﬁjmﬁf;] [kW]:
- 2023-01-29 20:15:
5,717 5,674 8,054.94 0.71 10:01 echaie 023-01-29 20:15:00
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Localidad: Cédigo 76109030 . . . .
PUNTA SOLDADO Iocal?dad' Tabla 223: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: BUENAVENTURA
. VALLE DEL CAUCA 5di 41836
Departamento: gggr'ggosrw PUNTA SOLDADO (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA) Enero
Regién: PACIFICA Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 3.770056 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -77.170136 Enero 01, Domingo 190 58 198.26 0.96 9 Horas 30 Minutos
Usuarios: 151 Enero 02, Lunes 77 22 79.71 0.96 4 Horas
. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIZAR DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -
Operador de red: EMCOLOMBIA ES P, Enero 03, Martes 4 1 413 095 0 Horas 30 Minutos
Enero 04, Miércoles 83 26 86.97 0.96 4 Horas 15 Minutos
.. ., . . Enero 05, Jueves 91 27 95.05 0.96 4 Horas 30 Minutos
llustracién 219: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 224: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 91 27 94.57 0.96 4 Horas 15 Minutos
Jpaiang ax' A GRUPO ELECTROGENO Enero 07, Sabado 82 23 84.70 0.96 4 Horas
MemAGA O = ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 46 14 48.49 0.95 2 Horas 45 Minutos
= 1 CUMMINS (C135 D6 4) 126 KW |EN OPERACION Enero 09, Lunes 0 0 0.00 0 Horas
TRANSFORMADORES Enero 10, Martes 114 37 119.64 0.95 5 Horas 45 Minutos
150kvA E 5 ITEM CpClDD EENAD0 - Enero 11, Miércoles 53 19 56.45 0.94 4 Horas
{ 1 150 kVA EN OPERACION
FElF — = = Enero 12, Jueves 169 60 178.99 0.94 9 Horas 30 Minutos
S T No se suministr6 energia el 31 de enero, no estaba el operador - -
= . Cirane que prende la planta. Enero 13, Viernes 94 31 98.60 0.95 5 Horas 45 Minutos
pans (ceabed) Enero 14, Sabado 79 32 85.38 0.93 6 Horas 30 Minutos
Enero 15, Domingo 97 34 102.43 0.94 6 Horas 15 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA R
PUNTA SOLDADO CHMAPSE Enero 16, Lunes 155 61 166.95 0.93 12 Horas 15 Minutos
Enero 17, Martes 159 58 168.79 0.94 13 Horas
Enero 18, Miércoles 139 50 147.58 0.94 11 Horas
Enero 19, Jueves 62 20 65.27 0.95 4 Horas 30 Minutos
Enero 20, Viernes 87 28 91.05 0.95 6 Horas 30 Minutos
Enero 21, Sabado 157 58 167.11 0.94 13 Horas
., . , ., . L Enero 22, Domingo 144 54 153.83 0.94 12 Horas 45 Minutos
llustracion 220: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 221: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 103 36 109.53 0.94 8 Horas
Enero 24, Martes 151 55 161.25 0.94 13 Horas 30 Minutos
700 - 17.51 Enero 25, Miércoles 143 53 152.15 0.94 13 Horas
600 - 15.01 Enero 26, Jueves 80 24 83.24 0.96 5 Horas 15 Minutos
500 A 12.5 4 Enero 27, Viernes 90 30 94.58 0.95 8 Horas
£ 400 £ 10.0 1 Enero 28, Sabado 143 52 152.30 0.94 13 Horas 15 Minutos
~ 3004 ~ 754 Enero 29, Domingo 155 55 164.89 0.94 12 Horas
200 - 5.0 4 Enero 30, Lunes 135 49 143.79 0.94 10 Horas
100 - 2.5+ Enero 31, Martes 0 0 0.00 0 Horas
0 r ; ; . r W T————— Total 3,171 1,093 3,354.37 0.95
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 91011121314151617181920212223
Dia Horas
Tabla 225: Resumen Datos de Generacion.
) ) Horas :
Energia g:ae;g\l/z AEpn:r:egnI?e Factor de Promedio ';;’;i?rﬁ': 24.15
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
; 2023-01-12 20:00:00
3,171 1,093 3,354.37 0.95 07:20 FEBIE Y MO
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Localidad:

Municipio:
Departamento:

Region:
Coordenadas:
Latitud:
Longitud:
Usuarios:
Operador de red:

llustracién 222: Esquema de conexién de lalocalidad

Unidad de
Meddor 1 Comunicaciones,
[

) elip—

GEMERADOR [EARANEN

OFERATIVO I
CUMMINS
154,422 kW
133,027 kVA

220 Vac

75 KVA
220112200 W

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
DE GENERACION Y TELEMETRIA
Localidad T
SAN FRANCISCO RIO NAYA.

llustracion 223: Energia entregada por dia de la semana.

Qrcuito Carga

0D 19

CNM-IPSE

1400

1200

1000

800

kWh

600

400

200

Martes Jueves  Viemnes

Dia

Lunes Miercoles

Sabado Domingo

OPERACION [_f
Del 01 al 31 del mes de Enero, %'pse
2023
SAN FRANCISCO Codigo 76109032
localidad:
NAYA
BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA Cédigo sul, 41836
operador:
Pacifica
3.139069
-77.286414
197

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIZAR DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -
EMCOLOMBIA E.S.P.

Tabla 227: Infraestructura de la localidad.

GRUPC ELECTROGEND

ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO

1 CURMMINS 154 422 kW |EN OPERACION
TRAMSFORMADORES

ITEM CAPACIDAD ESTADO

1 75 kWA Erl OPERACION

llustracion 224: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual.

40

01 23 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23

Horas

Tabla 226: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.

SAN FRANCISCO NAYA (BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA)

Energia
Activa
(kWh)

Fecha

Enero 01, Domingo
Enero 02, Lunes
Enero 03, Martes
Enero 04, Miércoles
Enero 05, Jueves
Enero 06, Viernes
Enero 07, Sdbado
Enero 08, Domingo
Enero 09, Lunes
Enero 10, Martes
Enero 11, Miércoles
Enero 12, Jueves
Enero 13, Viernes
Enero 14, Sabado
Enero 15, Domingo
Enero 16, Lunes
Enero 17, Martes
Enero 18, Miércoles
Enero 19, Jueves
Enero 20, Viernes
Enero 21, Sabado
Enero 22, Domingo
Enero 23, Lunes
Enero 24, Martes
Enero 25, Miércoles
Enero 26, Jueves
Enero 27, Viernes
Enero 28, Sabado
Enero 29, Domingo
Enero 30, Lunes

Enero 31, Martes

Total
o Energia
Energia :
Activa (kWh) 3(";‘/"":;‘[’1‘;
6,512 2,720

6,

324
218
215
210
213
225
222
213
213
213
213
217
215
207
205
212
212
215
211
213
221
229
205
201
212
211
212
215
210
207

0

512

Energia
Reactiva
(kVARh)

145
93
90
88
87
95
93
92
89
88
88
91
92
85
88
88
88
87
85
88
91
97
82
83
89
89
88
88
88
85

0

2,720

Energia
Aparente
(kVAh)

355.04
237.22
232.96
227.76
230.44
244.16
241.23
231.98
230.96
230.54
230.41
235.43
234.10
223.65
223.07
229.47
229.74
232.26
227.62
230.44
239.12
248.29
221.09
217.87
230.31
228.98
229.53
232.52
227.34
223.42

0.00

7,056.68

Factor de
Potencia
(p-u)
0.91

0.92
0.92
0.92
0.93
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.93
0.92
0.92
0.92
0.93
0.93
0.92
0.93
0.92
0.93
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92

0.92

Tabla 228: Resumen Datos de Generacion.

Energia
Aparente
(kVAh)

7,056.68

Factor de
Potencia

0.92

Horas

Promedio
dia-mes
[hh:mm]

08:00

Potencia
Maxima
[kW]:

Fechay hora

Enero

Horas de servicio
promedio en el dia
[hh:mm)]

12 Horas 30 Minutos
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas 15 Minutos
8 Horas 15 Minutos
8 Horas 15 Minutos
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas 15 Minutos
8 Horas 15 Minutos
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas 15 Minutos
8 Horas 30 Minutos
9 Horas
8 Horas
8 Horas
8 Horas 15 Minutos
8 Horas 15 Minutos
8 Horas
8 Horas 15 Minutos
8 Horas
8 Horas

0 Horas

33.73

2023-01-18 11:45:00
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Localidad: Cédigo 97001000 . . . .
MITU Iocal?dad' Tabla 229: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: MITU
. VAUPES 4di 20214 B 3
Departamento: Cédigo SUI, MITU (MITU - VAUPES) Enero
operador:
Region: Amazénica Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
. Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Coordenadas
Latitud: 1.254059 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
Longitud: -70.233573 Enero 01, Domingo 35,936 11,590 37,758.49 0.95 24 Horas
Usuarios: 1820 Enero 02, Lunes 40,162 12,131 41,954.04 0.96 24 Horas
. GOBERNACION DE VAUPES
Operador de red: Enero 03, Martes 41,601 12,444 43,422.12 0.96 24 Horas
Enero 04, Miércoles 43,029 12,931 44,929.76 0.96 24 Horas
., ., . . Enero 05, Jueves 44,736 13,234 46,652.69 0.96 24 Horas
llustracion 225: Esquema de conexion de la localidad Tabla 230: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 42,550 12,816 44,438.10 0.96 24 Horas
T — . PoH Enero 07, Sabado 39,640 12,653 41,610.31 0.95 24 Horas
—— »\Zl”i‘ ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 36,334 11,543 38,123.18 0.95 22 Horas 45 Minutos
-ty - 1 Eli EN OPERACION Enero 09, Lunes 34,861 10,594 36,435.16 0.96 19 Horas 45 Minutos
comoro eanaa + GRUPO ELECTROGEND
c::::vauwo'c TEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 10, Martes 44,990 12,872 46,795.51 0.96 24 Horas
1 CUMMINSIETANFORD 780 kW EM OPERACION Enero 11, Miércoles 45,334 13,175 47,210.17 0.96 24 Horas
o | 2 CUMMINS/STANFORD 1020 kWY |EN MANTEMIMIENTC Enero 12, Jueves 41,565 12,442 43,386.97 0.96 24 Horas
"] »D»il- 3 CUMMINS/STANFORD 1012 kY EM MANTENIMIENTO -
oy 1 CUMMINS/STANFORD 1270 KW |EN OPERACION Enero 13, Viemnes 42,347 12,568 44,172.65 0.96 24 Horas
i e e’ 1 5 CUMMINS/STANFORD 1270k EN OPERACION Enero 14, Sabado 40,068 12,148 41,869.17 0.96 24 Horas
e 6 CUMMINS/STANFORD 1250k EM OPERACION (nueva Enero 15, Domingo 36,957 11,378 38,668.58 0.96 24 Horas
weooon s TRANSFORMADORES
Lol -] »D»l‘ TEM CAPACIDAD ESTADO Enero 16, Lunes 41,450 11,954 43,138.83 0.96 24 Horas
{1 . -
- 3 v | coRE s 1 25 MWA, ENM OPERACION Enero 17, Martes 43,700 12,583 45,475.21 0.96 24 Horas
23 ARCTTO T 2 18 WA EN OPERACION Enero 18, Miércoles 45,134 13,044 46,981.16 0.96 24 Horas
— 3 1.5 MV EM OPERALCION
[rrm———— 2 15 WVA, EN OPERACION Enero 19, Jueves 44,150 12,681 45,935.50 0.96 24 Horas
W Enero 20, Viernes 42,414 12,441 44,200.63 0.96 24 Horas
Enero 21, Sabado 41,975 12,662 43,843.06 0.96 24 Horas
., ., . ., . R Enero 22, Domingo 35,857 11,146 37,549.04 0.95 24 Horas
llustracion 226: Energia entregada por dia de la semana. llustracién 227: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 40,953 12,125 42,709.83 0.96 24 Horas
Enero 24, Martes 43,906 12,479 45,645.23 0.96 24 Horas
250000 2500 Enero 25, Miércoles 46,574 13,139 48,391.69 0.96 24 Horas
200000 Enero 26, Jueves 48,374 13,589 50,246.46 0.96 24 Horas
2000
Enero 27, Viernes 49,091 13,750 50,980.68 0.96 24 Horas
£ 150000 g 1000 Enero 28, Sabado 46,897 13,910 48,916.10 0.96 24 Horas
~ 00000 = 1000 Enero 29, Domingo 43,765 13,236 45,722.53 0.96 24 Horas
Enero 30, Lunes 49,205 13,615 51,054.29 0.96 24 Horas
50000 500 Enero 31, Martes 49,357 13,502 51,170.51 0.96 24 Horas
0 0 Total 1,322,910 390,376  1,379,305.65 0.96
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123 456 7 8 9101121314 1516 1718 192021 22 23
Dia Horas
Tabla 231: Resumen Datos de Generacion.
- - Horas B
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;ng(l\‘Ith) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdr% rf]nfg'so Maxima 2,720.12
(KVARh) (kVAh) [hh-mm] [KW]:
- 2023-01-27 12:00:00
1,322,910 390,376 1,379,305.65 0.96 23:49 FECITEL e
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Localidad: TARAIRA I(c:)c::(:\II?doad' 87665000 Tabla 232: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: TARAIRA
Departamento: VAUPES Cédigo SUI, 20154 TARAIRA (TARAIRA - VAUPES) Enero
operador:
Region: mesene Fecha civa  Reaciua  Aparemte  Potencia  promedio en el dia
Coordenadas: Latitud: _0.564693 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -69.633971 Enero 01, Domingo 1,385 458 1,459.26 0.95 16 Horas 15 Minutos
Usuarios: 170 Enero 02, Lunes 1,086 334 1,136.50 0.96 11 Horas 15 Minutos
Operador de red: ALCALDIAMUNICIPAL DE TARAIRA Enero 03, Martes 1,026 324 1,076.11 0.95 11 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 1,016 330 1,068.60 0.95 11 Horas 15 Minutos
llustracion 228: Esquema de conexién de la localidad Tabla 233: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 935 300 982.32 095] 11 Horas 15 Minutos
Enero 06, Viernes 969 318 1,020.18 0.95 11 Horas 15 Minutos
s GRUPD ELECTROGEMND Enero 07, Séba'do 872 314 927.20 0.94 11 Horas 15 Minutos
Medidr1 _Gmuiadne ! ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO nero 08, Domingo 996 343 1,053.77 0.95 11 Horas 15 Minutos
E - =~ 1 UG 257 kW EM MANTENIMEINTD Enero 09, Lunes 991 343 1,048.20 0.95 11 Horas 15 Minutos
— = 2| ENERMAY 160 Ky EN OPERACION Enero 10, Martes 1,012 336 1,065.97 0.95 11 Horas 30 Minutos
CUMBIINS 352 bt — . TRANSFORMADORES Enero 11, Miércoles 1,035 333 1,087.17 0.95 11 Horas 15 Minutos
25 KUA ITEM CAPACIDAD ESTADO Enero 12, Jueves 867 310 920.53 0.94 11 Horas
1100113800 rm'E{T “»'b 1k (‘140” 3800 v) EM OPERAClON Enero 13, Viernes 754 257 796.33 0.95 8 Horas 30 Minutos
M@ T" = Enero 14, Sdbado 1,049 361 1,109.28 0.95 11 Horas 15 Minutos
—— . Enero 15, Domingo 979 348 1,039.27 0.94 11 Horas 15 Minutos
ENERMAX 160 kW Enero 16, Lunes 942 331 998.84 0.94 11 Horas 15 Minutos
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Enero 17, Martes 945 319 997.33 0.95 11 Horas 15 Minutos
D IO Y THENERIA - Enero 18, Miércoles 1,014 340 1,069.64 095 11 Horas 15 Minutos
TARAIRA CHMHIPSE Enero 19, Jueves 921 313 972.90 0.95 11 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 930 315 981.55 0.95 11 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 910 307 960.77 0.95 11 Horas
llustracion 229: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 230: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 22, Domingo 873 297 922.61 095 11 Horas 15 Minutos
Enero 23, Lunes 849 272 891.91 0.95 11 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 1,001 319 1,050.41 0.95 11 Horas 15 Minutos
o0 120 Enero 25, Miércoles 984 322 1,035.03 0.95 11 Horas 15 Minutos
5000 100 Enero 26, Jueves 1,031 329 1,082.32 0.95 11 Horas 15 Minutos
4000 80 Enero 27, Viernes 994 338 1,049.93 0.95 11 Horas 15 Minutos
£ 2000 % & Enero 28, Sabado 1,015 339 1,070.58 0.95 11 Horas 15 Minutos
Enero 29, Domingo 876 298 924.98 0.95 11 Horas 15 Minutos
2000 40 Enero 30, Lunes 998 303 1,043.01 0.96 11 Horas 15 Minutos
1000 20 Enero 31, Martes 1,013 315 1,060.60 0.95 11 Horas 15 Minutos
0 — 0 Total 30,270 10,067 31,900.55 0.95
Lunes Martes Miércoles Jueves \Viernes Sabado Domingo 0123 456 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas

Tabla 234: Resumen Datos de Generacion.
Horas

o Energia Energia . Potencia
Acltziczr(glil\i/\alh) Reactiva Aparente ';?)(;’:e%rctij: Pdric; Tﬁglso Maxima 114.75
(kVARh) (kVAh) (B [kW]:
30,270 10,067 31,900.55 0.95 11:18 REENUTIEg|  2028-01-14 16:45:00
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Localidad: Codigo 99001002 . . . ;
CASUARITO Iocal?dad' Tabla 235: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: PUERTO CARRENO
: VICHADA 5di 3212 ~
Departamento: gggr'ggofv" CASUARITO (PUERTO CARRERO - VICHADA) Enero
Region: Orinoquia Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 5682316 (kWh) (KVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -67.642093 Enero 01, Domingo 1,348 524 1,446.11 0.93 18 Horas 15 Minutos
Usuarios: 214 Enero 02, Lunes 1,106 410 1,180.10 0.94 14 Horas 15 Minutos
Operador de red: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. )
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 1,063 404 1,137.51 0.93 14 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 1,051 401 1,125.13 0.93 14 Horas
. . .. . . Enero 05, Jueves 1,141 428 1,218.96 0.94 14 Horas 15 Minutos
llustracién 231: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 236: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 1,192 433 1,268.70 0.94 14 Horas 15 Minutos
GENERADOR OPERATIVO s . GRUPO ELECTROGEMD Enero 07, Sabado 1,053 406 1,128.44 0.93 14 Horas 15 Minutos
CUMMINS PISIION < W = . .
200 Kt =° ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 1,047 389 1,116.59 0.94 14 Horas 15 Minutos
L Bl Unichad de 1 CUMMINS 200 kwy EN OPERACION Enero 09, Lunes 1,107 412 1,181.55 0.94 14 Horas 15 Minutos
SAL Comuricadonss
S 2 PERKINS 250 kW EM MANTEMIMIENTO Enero 10, Martes 1,131 423 1,207.40 094 | 14 Horas 15 Minutos
WPT rau rga
- TRANSFORMADORES Enero 11, Miércoles 1,094 412 1,169.07 0.94 14 Horas 15 Minutos
mmam §-la 1'* ITEM Lol il y Lol Ef 12,3 1,121 416 1,195.50 0.94 14 H 15 Minut
) J nero ,Jueves N f . B oras Inutos
T_’*--- ; 1 500 kWA, EN COPERACION
ABB 500 kVA ) Enero 13, Viernes 1,105 428 1,185.29 0.93 14 Horas 15 Minutos
Enero 14, Sabado 1,068 425 1,149.69 0.93 14 Horas 15 Minutos
Enero 15, Domingo 1,090 431 1,172.55 0.93 14 Horas 15 Minutos
R el DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA Enero 16, Lunes 1,181 453 1,265.19 0.93 14 Horas 15 Minutos
DE GENERACION Y TELBEMETRIA
i CASURRITO ONM-PSE Enero 17, Martes 1,161 442 1,242.67 093 | 14 Horas 15 Minutos
Enero 18, Miércoles 926 343 987.92 0.94 12 Horas
Enero 19, Jueves 1,188 451 1,271.26 0.93 14 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 1,203 460 1,287.41 0.93 14 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 1,136 448 1,220.86 0.93 14 Horas 15 Minutos
., . . .. . R Enero 22, Domingo 1,095 434 1,178.41 0.93 14 Horas 15 Minutos
llustracion 232: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 233: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 28, Lunes 1,153 444 1,235.84 0.93 14 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 1,163 446 1,245.26 0.93 14 Horas 15 Minutos
Enero 25, Miércoles 1,111 456 1,201.07 0.93 14 Horas 15 Minutos
6000 100
5000 Enero 26, Jueves 1,144 462 1,234.10 0.93 14 Horas
80 Enero 27, Viernes 1,109 437 1,192.11 0.93 13 Horas 45 Minutos
4000
§ § 60 Enero 28, Sabado 1,108 445 1,194.11 0.93 14 Horas
= 3000 = Enero 29, Domingo 1,108 456 1,197.78 0.92 14 Horas 15 Minutos
40
2000 Enero 30, Lunes 1,154 443 1,236.60 0.93 14 Horas 15 Minutos
1000 20 Enero 31, Martes 1,189 446 1,270.09 0.94 14 Horas 15 Minutos
0 — 0 Total 34,850 13,410 37,341.26 0.93
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 23 45 6 7 8 9 1011 121314 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 237: Resumen Datos de Generacion.
. . Horas -
. Energia Energia . Potencia
AcItEi\r;Zr(gll(l\‘Ith) Reactiva Aparente ';%igrc?: Pdrg;\ r?n?géo Maxima 97.33
(kVARh) (kVAh) (hh:mm] [kW]:
- 2023-01-19 19:00:00
34,850 13,410 37,341.26 0.93 14:15 FECITEL e
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Localidad: Cadigo 99524000 . . . .
LA PRIMAVERA Iocaligdad' Tabla 238: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: LA PRIMAVERA
Departamento: VICHADA Codigo SUI, 2170
operador: LA PRIMAVERA (LA PRIMAVERA - VICHADA) Enero
Region: Orinoguia Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 5.491252 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p-u) [hh:mm]
_ Longitud: -70.413006 Enero 01, Domingo 10,850 4,265 11,658.28 0.93 24 Horas
Usuarios: 1548 Ef 02,L 11,747 4,565 12,603.15 0.93 24 H
Operador de red: EMPRESA SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. nero 0z, Lunes ' ' 1003 : oras
Enero 03, Martes 11,835 4,456 12,645.81 0.94 24 Horas
Enero 04, Miércoles 11,589 4,371 12,385.85 0.94 24 Horas
llustracion 234: Esquema de conexion de la localidad Tabla 239: Infraestructura de la localidad. Enero 05, Jueves 11,685 4,377 12,477.74 0.94 24 Horas
Enero 06, Viernes 11,920 4,476 12,733.09 0.94 24 Horas
e GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sabado 11,192 4,329 12,000.09 0.93 24 Horas
cuMmINg rea UEL MARGE CARACIDAD ESTADO, Enero 08, Domingo 9,789 3,933 10,549.65 0.93 24 Horas
T kA Somntun omon 1 CUMMINS/STANFORD 750 kA |EN OPERACION
: 2 CUMMINS/STANFORD 750 K EN OPERACION Enero 09, Lunes 10,620 4,181 11,413.46 0.93 24 Horas
: = 3 CUMMINS/STANFORD 750 kWA EN OPERACION Enero 10, Martes 11,485 4,285 12,258.47 0.94 24 Horas
S i i 4 CUMMINS/STANFORD 750 kVA BN OPERACION Enero 11, Miércoles 11,245 4,236 12,016.52 0.94 24 Horas
VA ! 4 TRANSFORMADORES
H CIRGUITO CARGA 1 Cant CAPACIDAD ESTADO Enero 12, Jueves 11,049 4,088 11,781.14 0.94 24 Horas
i 1“.;‘:,‘;:\;. 3 1000 kWA EN OPERAC'ON Enero 13, Viernes 11,654 4,355 12,441.17 0.94 24 Horas
5 Enero 14, Sabado 11,621 4,615 12,503.78 0.93 24 Horas
Cummains ! wenmor 2
THOKVA i E > >3 i Enero 15, Domingo 11,399 4,811 12,372.64 0.92 24 Horas
! 5 STETEMA Enero 16, Lunes 12,322 4,927 13,270.92 0.93 24 Horas
! 3015, Joomuniosio nes
i 1 Enero 17, Martes 12,060 4,800 12,980.55 0.93 24 Horas
GIRBUITG SARGA 2 Enero 18, Miércoles 12,005 4,829 12,939.38 0.93 24 Horas
' Enero 19, Jueves 11,910 4,826 12,850.44 0.93 24 Horas
DLACRAMA CENERAL DEL SISTEMA Enero 20, Viernes 11,777 4,450 12,589.65 0.94 24 Horas
A PRIMAVERA | oo Enero 21, Sabado 11,042 4,397 11,885.24 0.93 24 Horas
Enero 22, Domingo 10,598 4,195 11,398.24 0.93 24 Horas
llustracion 235: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 236: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. Enero 23, Lunes 11.930 4795 12.858.01 0.93 24 Horas
Enero 24, Martes 12,068 4,823 12,996.68 0.93 24 Horas
70000 700 Enero 25, Miércoles 11,926 4,854 12,876.18 0.93 24 Horas
60000 600 Enero 26, Jueves 11,799 4,878 12,767.74 0.92 24 Horas
50000 500 Enero 27, Viernes 11,744 4,755 12,670.28 0.93 24 Horas
= 40000 < 400 Enero 28, Sabado 11,025 4,430 11,881.74 0.93 24 Horas
% 30000 E Enero 29, Domingo 10,758 4,609 11,703.73 0.92 24 Horas
300
Enero 30, Lunes 11,888 4,826 12,830.58 0.93 24 Horas
20000 200
Enero 31, Martes 11,603 4,687 12,514.04 0.93 24 Horas
10000 100
o 0 Total 356,138 140,426 382,823.22 0.93
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 012 3 456 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 240: Resumen Datos de Generacion.
q . Horas :
Energia Energ_la S Factor de Promedio Pofe_nua
Activa (kWh) Reactiva Aparente Potencia dlfEres Méxima 671.15
(KVARh) (kVAh) (hh-mim] [KW]:
; 2023-01-20 18:45:
356,138 140,426 382,823.22 0.93 24:00 FEBIE Y MO 023-01-20 18:45:00
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Localidad: N Cédigo 99001000 . . . .
PUERTO CARRENO Iocal?dad' Tabla 241: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: PUERTO CARRENO
. VICHADA 5di 3212 _ -
Departamento: gggr'ggosrw PUERTO CARRENO (PUERTO CARRERNO - VICHADA) Enero
Regién: Orinoquia Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedlg en el dia
Latitud-: 6.183964 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -67.488225 Enero 01, Domingo 75,494 25,154 79,574.57 0.95 24 Horas
Usuarios: 5425 Enero 02, Lunes 81,087 25,315 84,946.47 0.95 24 Horas
Operador de red: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 78,613 24,878 82,456.16 0.95 24 Horas
Enero 04, Miércoles 75,169 25,014 79,221.79 0.95 24 Horas
., .. . . Enero 05, Jueves 73,944 24,160 77,791.13 0.95 24 Horas
llustracién 237: Esquema de conexién de lalocalidad Tabla 242: Infraestructura de la localidad.
Enero 06, Viernes 62,510 20,666 65,837.66 0.95 24 Horas
GRUPO ELECTROGEND Enero 07, Sdbado 58,532 20,849 62,134.70 0.94 24 Horas
g™ Ttem Marca Capacidad Prime Estado
oo m_¢\_ 1 cul PCROOT 280 kW Fuera de semicio Enero 08, Domingo 62,921 22,047 66,671.66 0.94 24 Horas
e 2 CUl PCRO0Z2 0 kW En operacidn
g CU PCROD3 0 kv operacin Enero 09, Lunes 66,348 22,975 70,213.42 0.94 24 Horas
4 PER PCRO04 S10 kWY
5 CATERPILLAR PCRODS 910 kW
: SERKIN CRO0E 0 e Enero 10, Martes 77,456 24,986 81,386.11 0.95 24 Horas
. L AT AR Ton s R T Enero 11, Miércoles 81,023 26,223 85,160.54 0.95 24 Horas
TRANSFORMADORES
o ITEM MARCA CAPACIDAI I ESTADO Enero 12, Jueves 82,876 27,498 87,318.85 0.95 24 Horas
mm‘n:?v.vuw-wunmx 1 SUNTEC Al A RACIO
Marce Comergi B ronm o o 2 SUNTEC 500 kvA RACIO) Enero 13, Viernes 82,235 27,411 86,683.38 0.95 24 Horas
B a 3 SUNTEC 5 VA ACIO|
Bl - : 2 d ANEH 20 KA GO Enero 14, Sabado 75,382 26,651 79,954.97 0.94 23 Horas 45 Minutos
5 ABE =] VA ERACID
Bl —~—o e e o e o Enero 15, Domingo 77,505 27,322 82,179.90 0.94 24 Horas
T " CONERGIA (motor: Yolva) ) Enero 16, Lunes 85,121 27,880 89,570.30 0.95 24 Horas
3] |——— B unidades Generador Leray Somer 560 kWY (4480 k) |EN OPERACION
5 [t @5 ElomeeEE Camaueso f Enero 17, Martes 81,525 26,968 85,869.08 0.95 24 Horas
Ia turbina Triveni de vapor,
e Enero 18, Miércoles 82,325 26,779 86,570.88 0.95 24 Horas
1 unidad brushless. 4.5 M EN OPERACION
A partir del 1 de novismbre de 2020 se inlermumpié el suministro desde [a interconexién con Yenszuela. Enero 19, Jueves 80,833 27,212 85,290.76 0.95 24 Horas
*Radicado IPSE NO. 20211330063912 N
Enero 20, Viernes 80,524 27,436 85,069.56 0.95 24 Horas
Enero 21, Sabado 76,670 27,389 81,415.37 0.94 24 Horas
., L, , ., . . Enero 22, Domingo 71,893 26,393 76,584.60 0.94 24 Horas
llustracion 238: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 239: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. g
Enero 23, Lunes 79,154 27,150 83,680.89 0.95 24 Horas
Enero 24, Martes 79,397 27,132 83,904.90 0.95 24 Horas
4000 Enero 25, Miércoles 78,756 26,822 83,198.70 0.95 24 Horas
400000
Enero 26, Jueves 79,788 26,908 84,202.61 0.95 24 Horas
300000 3000 Enero 27, Viernes 78,467 26,125 82,701.26 0.95 24 Horas
< < Enero 28, Sabado 71,081 25,097 75,381.58 0.94 24 Horas
2 £ 2000
200000 Enero 29, Domingo 71,949 25,573 76,358.07 0.94 24 Horas
Enero 30, Lunes 78,567 26,022 82,764.02 0.95 24 Horas
100000 1000
Enero 31, Martes 75,346 25,333 79,491.07 0.95 24 Horas
0 0 e ——— . - Total 2,362,492 797,366 2,493,423.90 0.95
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 0123456 7 8 9101121314 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 243: Resumen Datos de Generacion.
) ) Horas -
Energia  poilh  Aparente | Foctorde  Promedio axima 430695
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dhlzjmﬁf;] [kW]:
: 2023-01-16 14:30:00
2,362,492 797,366 2,493,423.90 0.95 23:59 FEBIE Y MO
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i . ddi i . 99624000 . . . .
Localidad: SANTA ROSALIA Codigo localidad: Tabla 244: Energia Activa, Reactiva, Aparente y Factor de Potencia.
Municipio: SANTA ROSALIA
Departamento: VICHADA Codigo SUI, 3212
P Opergdor SANTA ROSALIA (SANTA ROSALIA - VICHADA) Enero
Region: Orinoquia Energia Energia Energia Factor de Horas de servicio
Coordenadas: Fecha Activa Reactiva Aparente Potencia promedio en el dia
Latitud: 5.135733 (kWh) (kVARh) (kVAh) (p.u) [hh:mm]
Longitud: -70.862922 Enero 01, Domingo 4,918 2,481 5,508.64 0.89 19 Horas
Usuarios: 826 . Enero 02, Lunes 5,286 2,562 5,873.88 0.90 20 Horas
Operador de red: EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. Enero 03, Martes 4,739 2,323 5,277.63 0.90 18 Horas 15 Minutos
Enero 04, Miércoles 4,696 2,303 5,230.15 0.90 18 Horas
., L, ) ) Enero 05, Jueves 4,606 2,268 5,134.12 0.90 18 Horas
llustracion 240: Esquema de conexion de la localidad Tabla 245: Infraestructura de la localidad. - -
Enero 06, Viernes 4,823 2,373 5,374.88 0.90 18 Horas 15 Minutos
ERUPD ELECTROGEND Enero 07, Sdbado 4,421 2,238 4,954.92 0.89 17 Horas 30 Minutos
DOOSA 412 Y »Fs A ITEM MARCA CAPACIDAD ESTADO Enero 08, Domingo 4,142 2,189 4,684.96 0.88 18 Horas 15 Minutos
e >4 1 DOOSAN 412 KV EN OPERACICN )
OMUNIGASID NES E 09, L 4,4 2,241 4,947 .4. . 18 H 15 Minut
o 3 PERKING 500 K WY EN OPERACION nero 09, Lunes 08 6 9 3 0.89 8 Horas inutos
[e—— 2 CATERPILLAR 456 kv EN MANTENIMIENTO Enero 10, Martes 4,727 2,299 5,256.29 0.90 18 Horas 15 Minutos
TRANSFORMADORES . )
e ical TEM CAPACIDAD ESTADO Enero 11, Miércoles 4,712 2,287 5,237.96 0.90 18 Horas 15 Minutos
R el 1 400 kWA EN OPERACION Enero 12, Jueves 4,708 2,279 5,230.86 0.90 18 Horas 15 Minutos
% & A00 KA EN DPERACION Enero 13, Viernes 4,790 2,337 5,329.28 0.90 18 Horas 45 Minutos
g e e e Enero 14, Sabado 3,598 1,722 3,988.72 0.90 13 Horas
SANTA ROSALIA CHmPE Enero 15, Domingo 4,663 2,360 5,225.89 0.89 18 Horas 15 Minutos
Enero 16, Lunes 4,378 2,117 4,862.55 0.90 16 Horas 45 Minutos
Enero 17, Martes 4,595 2,219 5,103.00 0.90 17 Horas 30 Minutos
Enero 18, Miércoles 4,560 2,224 5,073.15 0.90 17 Horas 30 Minutos
Enero 19, Jueves 4,796 2,353 5,341.55 0.90 18 Horas 15 Minutos
Enero 20, Viernes 4,785 2,373 5,340.67 0.90 18 Horas 15 Minutos
Enero 21, Sabado 4,509 2,364 5,090.89 0.89 18 Horas 15 Minutos
., . . ., . L. Enero 22, Domingo 4,276 2,234 4,824.99 0.89 17 Horas 15 Minutos
llustracion 241: Energia entregada por dia de la semana. llustracion 242: Curva de Carga Promedio Diaria Mensual. -
Enero 23, Lunes 4,675 2,360 5,237.00 0.89 18 Horas 15 Minutos
Enero 24, Martes 4,713 2,385 5,282.49 0.89 18 Horas 15 Minutos
350 Enero 25, Miércoles 4,642 2,364 5,208.82 0.89 18 Horas 15 Minutos
25000
300 Enero 26, Jueves 4,758 2,405 5,331.13 0.89 18 Horas 15 Minutos
20000 250 Enero 27, Viernes 4,687 2,373 5,254.02 0.89 18 Horas 15 Minutos
£ 15000 £ 200 Enero 28, Sabado 4,469 2,411 5,078.26 0.88 18 Horas 30 Minutos
= = 150 Enero 29, Domingo 4,514 2,400 5,112.61 0.88 18 Horas 15 Minutos
10000
100 Enero 30, Lunes 4,661 2,405 5,245.11 0.89 18 Horas 15 Minutos
5000 50 Enero 31, Martes 5111 2,563 5,717.30 0.89 20 Horas 15 Minutos
0 0 Total 143,364 71,818 160,346.92 0.89
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 01 23 456 7 8 9 1011 1213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dia Horas
Tabla 246: Resumen Datos de Generacion.
p o Horas :
Energia  poila  Apaeme | Factorde  Promedio ‘Mésima 2707
Activa (kWh) (kVARh) (kVAh) Potencia [dr:ﬁmﬁf] [kW]:
. 2023-01-30 19:45:00
143,364 71,818 160,346.92 0.89 18:04 echaie
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